
Projekt Stuttgart 21 

• Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart 

• Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg 

Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung 

Planfeststel I ungsu nterlagen 

PFA 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt, 
S-Bahn-Anbindung 

Anlage 20.1 B 

Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 

Erläuteru ngsbericht 

7. Planänderung 
nach§ 18 d AEG i.V. mit§ 76 Abs (2) u. Abs (3) des VwVfG 

Vorhabensträger: D8 Netz AG, Deutsche Bahn AG 
vertreten durch 

Der Vorhabensträger macht sich den 
ichen Antrag (Ziffer 6) 

Bearbeitung: 

Planungsrechtliche 
Zulassungsentscheidung 
erteilt am 22.09.2014 
591 pä/006-2014#005 

Az.: A0007 

DBProjektBau GmbH 
Großprojekt Stuttgart 21 Wendlingen - Ulm 
Niederlassung Südwest 
Projoktzontrum Stuttgart 
Mönchstraße 29 Räpplenstraße 17 
70191 Stuttgart 

09.06.2006 20.04.2012, i.d.F. 24.08.2012 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1.1) 

Anlage 20.1 B: Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 

Erläuteru ngsbericht 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 

1 Vorbemerkungen 1 
81 Anlaß und Ziel 81 
82 Formale Hinweise zur Planänderung 82 

1.1 Ausgangslage 1 
1.1 .1 Anlass und Planungsstand 1 
1 .1 .2 Vorgaben und Rahmenbedingungen zur Planfeststellung 2 

1.2 Aufgabenstellung 3 

2 Naturräumlicher und geologischer Überblick 4 

2.1 Naturräumlicher Überblick 4 

2.2 Geologischer Überblick 4 

3 Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Verhältnisse 6 

3.1 Grundwasservorkommen und -stockwerksgliederung 6 

3.2 Geohydraulische Kennwerte der Aquifere 14 

3.3 Grundwasserstände und G ru ndwasserspiegelschwanku ngen 19 

3.4 Grundwasserströmungsverhältnisse 22 
( 

3.5 Hydrochemische Verhältnisse 25 

3.6 Grundwassernutzungen 31 

3.7 Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg 34 

3.8 Gewässerverhältnisse 38 

ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik 



( 

(. 

Projekt Stuttgart 21, PFA 1.5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1.1) 

4 Eingriffe durch bauliche Anlagen (Bauzeit und Betrieb) und 
deren hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Auswirkungen 

4.1 Grundwasservorkommen 

4.2 Grundwassernutzungen 

4.3 Mineral- und Heilwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg 

4.4 Gewässer 

5 Zusammenfassung 

6 Wasserrechtlicher Antrag 

1 7 Literatur und verwendete Unterlagen 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Tab. 2/1: 

Tab. 3/1: 

Tab. 3/2: 

Tab. 3/3: 

Tab. 4/1: 

Geologischer Überblick der im Untersuchungsraum 
anstehenden Gesteine 

Altablagerungen und Altstandorte, in die im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen im PFA 1.5 ein Eingriff erfolgt 

Grundwassernutzungen im Betrachtungsraum ohne 
Wasser- bzw. Heilquellenschutzgebiete 

Übersicht über die Heil- und Mineralquellen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 

Zusammenstellung der Grundwassernutzungen im 
Untersuchungsraum des PFA 1.5, bei denen eine 
bauzeitliche Beeinträchtigung durch die Baumaß
nahmen im PFA 1.5 nicht auszuschließen ist 

ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik 

Seite 

39 

39 

44 

50 

58 

60 

64 

e-769 

11 

31 

36 

45 

II 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1.1) 

Anhang 

Anhang: Wasserrechtliche Tatbestände - B 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 20.2.1 A: Quellen, Gewässer, Grundwassernutzungen und Heil-/ 
Mineralquellen 

ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik 

1: 5.000 

( 

( 

III 



( 

( 

Projekt Stuttgart 21, PFA 1.5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1.1) 

1 

81 

Vorbemerkungen 

Anlaß und Ziel 

Die DB ProjektBau GmbH, die im Auftrag der DB Netz AG das Großpro
jekt Stuttgart 21 - Wendlingen - Ulm realisiert, beabsichtigt im Pla
nungsbereich Stuttgart 21 eine Planänderung nach § 18 d AEG i .  V. m. 
§ 76 Abs. 2 VwVfG durchzuführen. Die Änderung nach § 76 Abs. 2 u. 3 
VwVfG ist möglich, da der Umfang, der Zweck und die Gesamtauswir
kungen der Planänderung im Verhältnis zur Gesamtplanung im Wesent
lichen gleich bleiben und lediglich in abgegrenzten Bereichen baulogisti
sche Abläufe geändert werden. Zusätzliche, belastende Auswirkungen 
entstehen weder für die Umgebung noch für Belange Betroffener. Es 
werden jedoch wasserwirtschaftlich relevante Tatbestände geändert. 

Eine UVP-Pflicht besteht nicht, da keine umweltrelevanten Änderungen 
vorgenommen werden. Soweit an bereits planfestgestellten baulichen 
Einrichtungen für die Wasserhaltung Änderungen oder auch Ergänzun
gen (z.B. 2. modulare Wasseraufbereitungsanlage) vorgenommen wer
den müssen, werden diese auf den bereits planfestgestellten Flächen 
durchgeführt. Ergänzender Grunderwerb ist insoweit nicht erforderlich. 
Soweit für Leitungsführungen zu einzelnen lnfiltrationsanlagen die Inan
spruchnahme von Grundstücken Dritter erforderlich ist, liegen die ent
sprechenden Einverständniserklärungen der betroffenen Grundstücks
eigentümer vor. Für Rohrleitungen zu den lnfiltrationsbrunnen auf öf
fentlichen Wegegrundstücken liegen die entsprechenden Zustim
mungserklärungen der jeweiligen Baulastträger vor. 

Die DBProjektBau GmbH hat für die geplanten Baumaßnahmen in den 
PFA 1 .1, 1.2, 1.5 und 1.6a des Projektes Stuttgart 21 das Baurecht be
antragt, das vom Eisenbahnbundesamt mit den Planfeststellungsbe
schlüssen 

PFA 1.1: 
PFA 1.2: 
PFA 1.5: 
PFA 1.6a: 

erteilt wurde. 

Beschluss vom 28.01 .2005 
Beschluss vom 19.08.2005 
Beschluss vom 13.10.2006 
Beschluss vom 16.05.2007 

Mit den Planfeststellungsbeschlüssen wurden auch die jeweils notwen
digen wasserrechtlichen Erlaubnisse, Zulassungen und Befreiungen er
teilt. Für den PFA 1.6b läuft noch das Planfeststellungsverfahren, wobei 
die Auslegung und Anhörung bereits stattgefunden haben. 
In Kapitel 7.1.12.2 des Planfeststellungsbeschlusses PFA 1.1 ist folgen
des ausgeführt: 
,,Ergeben sich im Zuge der Ausführungsplanung bzw. während der Bau
durchführung gegenüber den Antragsunterlagen wasserwirtschaftlich re
levante Änderungen bzw. Ergänzungen, sind diese dem Eisenbahn
Bundesamt umgehend anzuzeigen bzw. zu beantragen. Im Rahmen 
dieser Nachträge/ Ergänzungen behält sich das Eisenbahn-Bundesamt 
im Benehmen mit der Unteren Wasserbehörde gern. § 5 WHG weitere 
Auflagen zum Grundwasser- und Heilquellenschutz vor (z.B. Vorhalten 
von Totstauvorrichtungen bei Pfahlbohrungen sowie Schwerspat-
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Bentonit-Gemischen zur Verschließung von Bohrlöchern, vertiefte 
Überwachung von Tiefgründungsmaßnahmen durch Sachverständige 
etc.). Entsprechendes gilt auch, wenn trotz planmäßiger Ausführung des 
Vorhabens und trotz Einhaltung der wasserrechtlich erlaubten Höchst
mengen sowie der Warn- und Einstellwerte entgegen der Prognose 
baubedingt negative Beeinträchtigungen des Grundwassers auftreten, 
deren Beseitigung oder Verminderung weitergehende Maßnahmen er
fordern." 

Dieser Hinweis aus dem PF-Beschluss des PFA 1.1 ist gleichlautend in 
den Beschlüssen des PFA 1.2 (Kap. 6.1.11.2), des PFA 1.5 (Kap. 
7.1.11.2) und des PFA 1.6a (Kap. 6.1.11.2) enthalten. 

Die Auswertung der Erkenntnisse des 5. Erkundungsprogrammes zur 
Ausschreibung/Ausführung und des mit dem Grundwassermanagement 
verbundenen Brunnen- und Pegelbohrprogrammes haben neue Fakten 
bezüglich der Schichtlagerung und der geohydraulischen Kennwerte er
geben. Des Weiteren konnten neue Erkenntnisse zum hydrogeologi
schen Systemmodell durch die Erarbeitung, Eichung und Validierung 
des instationären Grundwasserströmungsmodells für die Baubegleitung 
sowie durch die instationäre Simulation des Langzeitpumpversuchs im 
Oberen Muschelkalk abgeleitet werden. Die mit dem geeichten und vali
dierten instationären Grundwasserströmungsmodell neu durchgeführten 
Prognoserechnungen für einen geringfügig geänderten Bauablauf im 
PFA 1.1 (Vorziehen der Baumaßnahme Technikgebäude um 9 Monate 
gegenüber der planfestgestellten Bautaktung im PFA 1 .1) haben erge
ben, dass für Mittelwasserverhältnisse baugrubenspezifisch geänderte 
Erstwasserandrangsraten (A-Wert) und stationäre Andrangsraten gegen 
Ende der einzelnen Bauschritte (B-Wert) auftreten werden und sich die 
auf Stand 4. Erkundungsprogramm berechneten, beantragten und ge
nehmigten wasserrechtlichen Tatbestände in den PFA 1.1, PFA 1.5 und 
PFA 1.6a ändern. Ebenso sind mögliche hydrologiebedingte Mehrwas
serraten zu berücksichtigen. Um diese Mehrwassermengen bauzeitlich 
entsprechend den Anforderungen der PF-Beschlüsse fassen, aufberei
ten und in das Grundwasser infiltrieren bzw. in den Neckar ableiten zu 
können, ergibt sich zudem die Notwendigkeit die Aufbereitungskapazität 
im PFA 1.1 zu erhöhen und die verschiedenen Sammel-, Infiltrations
und Überschusswasserleitungen entsprechend anzupassen bzw. das 
Leistungsnetz zu ergänzen. 

Damit ergibt sich die Notwendigkeit einer entsprechenden Planände
rung. Ziel dieser Planänderung ist, die Anpassung der wasserrechtli
chen Erlaubnisse Sicherstellung einer ausreichenden Aufbereitungska
pazität für die Bauzeit und Erhöhung der Anlagensicherheit. 

82 Formale Hinweise zur Planänderung 

In den bisherigen Unterlagen der im PFB vom 13.10.2006 erwähnten 
wasserwirtschaftlich relevanten Texte, Abb., Tabellen und Pläne werden 
entsprechend der PF-RL (2010) nur die fachlichen Sachverhalte geän
dert, die infolge des Planänderungsantrages relevant sind. 

Des Weiteren liegen nur die durch die Planänderung betroffenen Texte, 
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Abbildungen, Tabellen, Fachgutachten und Pläne bei, wobei diese den 
Vermerk „7. Planänderung des PFA 1 .1" auf der Kopfzeile oder im Plan
kopf aufweisen und als Blaudruck gekennzeichnet sind. 

Von der Anlage 20.1 B liegt der um die Kapitel 81 und 82 ergänzte Er
läuterungsbericht sowie der Anhang Wasserrechtliche Tatbestände bei. 

Von der Anlage 20 der PF-Antragsunterlagen liegt die 

- Anlage 20.2.1 A: Quellen, Gewässer, Grundwassernutzungen 
und Mineral- und Heilquellen, M 1 : 5.000 

nicht bei, da in diesen Unterlagen keine Planänderungen vorgenommen 
werden. 
Der vorliegende Planänderungsantrag berücksichtigt zudem die Novel
lierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom Juli 2009. 
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1.1 Ausgangslage 

1.1.1 Anlass und Planungsstand 

Die Deutsche Bahn Netz AG hat zwischen Stuttgart und Augsburg eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zu realisieren. Hierzu wird auch der Ei
senbahnknoten Stuttgart 21 neu gestaltet. 

Die grundsätzlichen Fragen des Projektes Stuttgart 21 wurden im Rah
men einer Machbarkeitsstudie untersucht. Das Ergebnis der Machbar
keitsstudie wurde im Januar 1995 von der DB NETZ AG, dem Bundes
verkehrsministerium, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt 
Stuttgart vorgestellt. 

Aus den Überlegungen und dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie her
aus wurden die Streckenführungen im Stadtbereich von Stuttgart entwi
ckelt und in einem Vorprojekt untersucht. Wesentliches Ziel war dabei, 
die Streckenführung im Stadtbereich von Stuttgart zu optimieren und 
wirtschaftliche, betriebstechnische, städtebauliche und ausführungs
technische Vorteile gegenüber der Machbarkeitsstudie herauszuarbei
ten. Des Weiteren wurde in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Wasser
wirtschaft ein Aufschluss- und Untersuchungsprogramm (zweites Er
kundungsprogramm, 2. EKP) konzipiert, durchgeführt und ausgewertet, 
um die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse zu erkunden 
und Aussagen zur möglichen Realisierung des Projektes Stuttgart 21 
treffen zu können. Auch wurden im Rahmen des Vorprojektes eine um
fangreiche historische Erkundung der Bahnbetriebsflächen durchgeführt 
sowie Aussagen zu Umweltaspekten und zum Immissionsschutz ge
macht. Die Ergebnisse des Vorprojektes wurden im November 1995 mit 
dem Synergiekonzept Stuttgart 21 vorgestellt. 
Gleichzeitig wurden der Umfang der Maßnahmen und die vorgesehenen 
Finanzierungsbeiträge in einer Rahmenvereinbarung zwischen DB Netz 
AG, Bundesministerium für Verkehr, Land Baden-Württemberg, Ver
band Region Stuttgart festgeschrieben. 

Um das Planfeststellungsverfahren selbst handhabbar zu gestalten, wird 
es erforderlich, den Bereich des Projektes Stuttgart 21 in Einzelab
schnitte zu unterteilen, wobei diese so zu wählen sind, dass sich in den 
einzelnen Planfeststellungsabschnitten keine ungewollten Zwänge für 
benachbarte Bereiche einstellen. Für die vertiefte Planung und Planfest
stellung ergeben sich für das Projekt Stuttgart 21 derzeit 7 Planfeststel
lungsabschnitte (PFA): 
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- PFA 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof, 

- PFA 1.2 Fildertunnel, 

- PFA 1.3 Filderbereich mit Flughafenanbindung, 

- PFA 1.4 Filderbereich bis Wendlingen, 

- PFA 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung, 

- PFA 1.6 a Zuführung Hbf. Ober-/Untertürkheim inkl . Zuführung Bad 
Cannstatt und Interregio-Kurve, 

- PFA 1.6 b Abstellbahnhof Untertürkheim. 

Gegenstand der vorliegenden Unterlagen ist der PFA 1.5 (Zuführung 
Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung) von km -0,4 - 42 bis 
km -4,0 - 90 (Fernbahn Zuführung Feuerbach) und von km - 0,4 - 42 bis 
Stat. - 4,8 - 64 (Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt) . 

1.1.2 Vorgaben und Rahmenbedingungen zur Planfeststellung 

Schienenwege für Eisenbahnen einschließlich der für den Betrieb not
wendigen Anlagen und Bahnstromfernleitungen dürfen nur gebaut oder 
geändert werden, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist (§ 18 All
gemeines Eisenbahngesetz (AEG)). Aussagen zum Ablauf des Plan
feststellungsverfahrens enthält § 20 AEG. 

Das Abwägungsgebot schreibt neben der Beachtung der Interessen der 
betroffenen Bürger insbesondere die Beachtung folgender Belange vor: 

- Betriebs- und Verkehrssicherheit, 

- Wirtschaftlichkeit, 

- Umwelt, und zwar Auswirkungen des Vorhabens auf 

> Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

> Klima und Landschaft einschließlich der jeweiligen Wechselwir
kungen, 

> Kultur- und sonstige Sachgüter, 

- Denkmalpflege 

- andere Verkehrsträger. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist als unselbständiger Teil der Plan
feststellung durchzuführen. 

Weiterhin ist die DB Netz AG nach § 4 Abs. (1) AEG verpflichtet, ihren 
Betrieb sicher zu führen und die Eisenbahninfrastruktur, Fahrzeuge und 
Zubehör sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. 
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Dazu sind die einschlägigen Untersuchungen erforderlich, zu denen ei
ne ausreichende Erkundung und Beurteilung des Baugrundes, der Erd
baustoffe und der Grundwasserverhältnisse gehört. 

1.2 Aufgabenstellung 

Durch den Bau, die baulichen Anlagen und den Betrieb der Bahnanla
gen treten Benutzungen der Gewässer i.S. des WHG auf, wobei das 
Grundwasser und die Oberflächengewässer betroffen sind. Bei allen 
Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf die Gewässer verbunden sein 
können, ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuordnen, 
um eine Beeinträchtigung der Gewässer, insbesondere ihrer wasser
wirtschaftlichen und ökologischen Funktion, zu vermeiden. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und dem Betrieb 
von Anlagen und anderen Veränderungen der Oberfläche sind die Be
lange der Gewässer, insbesondere die des Grundwassers, der Gewäs
serökologie und des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 
Um diese Bestimmungen und Grundsätze beachten zu können, sind 
einschlägige Untersuchungen erforderlich, zu denen eine ausreichende 
Erkundung und Beurteilung des Baugrundes, der Erdbaustoffe sowie 
der Oberflächen- und Grundwasserverhältnisse und deren wasserwirt
schaftliche Nutzungen gehört. 

Als Grundlage für die Bewertung des Gebirges als Baugrund und Funk
tionsraum der Gewässer und der möglichen baulichen, anlage- und be
triebsbedingten Maßnahmen und Einwirkungen auf Gewässer sowie zur 
Erläuterung der aus dem Bau und dem Betrieb der Bahnanlagen sich 
ergebenden wasserrechtlichen Tatbestände dient der Erläuterungsbe
richt Hydrogeologie und Wasserwirtschaft, wobei der Anhang wasser
rechtliche Tatbestände Teil der Planfeststellungsunterlagen ist. 

Der Erläuterungsbericht baut im Wesentlichen auf den Ergebnissen des 
1. bis 4:- 5. Erkundungsprogrammes (EKP) einschl. des Brunnenbohr
programms auf. Die Ergebnisse der Erkundungen sind im Einzelnen in 
der geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und wasserwirt
schaftlichen Stellungnahme zum PFA 1.5, Teil 1 und Teil 3 (ARGE 
WASSER UMWELT GEOTECHNIK 2002 - 2011) dargestellt. Die hyd
rogeologische und wasserwirtschaftliche Situation im PFA 1.5 ist in dem 
Lageplan der Anlage 20.2.1 sowie in den Ingenieur- und hydrogeologi
schen Längsschnitten der Anlage 19.2 zum Erläuterungsbericht Ingeni
eurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke dargestellt. Der Betrachtungs
raum (vgl. Anlage 20.2.1) umfasst einen Korridor 500 m rechts und links 
der geplanten Trassen und umfasst Teile des Heilquellenschutzgebietes 
für die Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 
(REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 2002) . 
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2 Naturräuml icher 
Überbl ick 

und geologischer 

2.1 Naturräumlicher Überblick 

Das Gebiet des PFA 1.5 gehört naturräumlich gesehen zur Stuttgarter 
Bucht (105). Diese ist als Traufbucht mit hohen Schilfsandsteinrücken 
ausgebildet und gliedert sich in tiefe und enge, z. T. kesselförmige Aus
raumzonen des Neckars und seiner Zuflüsse (z. B. Nesenbach) mit je
weils eigener Ausprägung. Die Stuttgarter Bucht beinhaltet den 
Neckartrichter (105.1 ), die Nesenbachbucht (105.2), die Feuerbach
bucht (105.3) und die Stuttgarter-Ostheimer Randhöhen (105.4), wobei 
die Nesenbachbucht den zentralen Teil der Stuttgarter Bucht darstellt. 
Die südlich der Nesenbachbucht gelegenen Stuttgarter-Ostheimer 
Randhöhen bilden den Übergang zwischen der Stuttgarter Bucht und 
der sich südlich anschließenden Filderplatte. 

Die Stuttgarter Bucht wird im Wesentlichen aus den Gesteinsabfolgen 
des Unteren und Mittleren Keupers (Trias) aufgebaut, bei denen es sich 
um mehr oder weniger stark verfestigte Sandsteine sowie Tonsteine 
handelt. In den Talauen des Neckars sowie des Feuer- und Nesenbachs 
überdecken quartäre Ablagerungen die Keupergesteine. Die nördlichen 
Randhöhen des Stuttgarter Kessels (Übergangsbereich zur Feuerbach
bucht) werden vom Gipskeuper (km1) gebildet, teilweise überdeckt von 
Restmächtigkeiten der Schilfsandstein-Formation (km2). Durch den 
Wechsel weicherer, stark toniger Gesteine mit härteren Sandstein
bänken treten in den verschiedenen Schichtabfolgen Geländestufen auf. 
Das Gebiet wird von kleineren Bächen durchzogen, die dem Neckar zu
fließen. 

2.2 Geologischer Überblick 

Der Untergrund wird im Untersuchungsraum von Schichtabfolgen der 
Trias und des Quartärs aufgebaut. Im liegenden der quartären Sedi
mente stehen als jüngste Schichteinheit Gesteine der Schilfsandstein
Formation des Mittleren Keupers an. Darunter folgen die Schichtabfol
gen des mehr oder weniger ausgelaugten Gipskeupers, des Unteren 
Keupers (Lettenkeuper) und in größerer Tiefe die des Oberen Muschel
kalks. Die Schichtabfolgen fallen generell nach SE hin ein, wobei im 
PFA 1.5 aufgrund von Störungen sowie Auslaugungsstrukturen Abwei
chungen von den großräumigen Lagerungsverhältnissen auftreten. Der 
Untersuchungsraum wird von mehreren Störungen durchzogen. Eine 
de-
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taillierte Beschreibung des Schichtaufbaus, der tektonischen Verhält
nisse und der Beschaffenheit der Schichtabfolgen findet sich im Erläute
rungsbericht Ingenieurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke. 

Die nachfolgende Tabelle 2/1 zeigt einen geologischen Überblick über 
die im Untersuchungsraum anstehenden Gesteine. 

Tab. 2/1 : Geologischer Überblick der im Untersuchungsraum anstehenden Gesteine 

System Serie Stufe/Unterstufe sowie Mächtigkeit im Unter-
(Formation) (Abtei lung) Gesteinsbeschreibung suchungsraum (m) 
Quartär Holozän/ Künstliche Auffüllung (A) < 13,5 

Pleistozän Umlagerungssedimente 
Hanglehme/Hangschutt (ql/qu) < 11,1 
Rutschmassen (qr) < 4,7 
Fließerden (qfl) < 13,7 
Abschwemmassen (qfu) < 1,6 

Talablagerungen 
Auenlehme/Bachablagerungen (qhl) < 4,5 
Sumpfton/Schlick/Torf (qhm) < 2,0 
Auensande (qhs) < 3,3 
Auenkies/Talkies/Neckarkies (qhg) < 4,7 
Sauerwasserablagerungen (qhk) < 4,3 
Terrassenschotter (qgT) < 2,2 

Lößlehm (qlol) < 4,1 
Trias Keuper Mittlerer Keuper (km) < 300 

Schilfsandstein-Formation (km2) > 6,0 
Schilfsandstein (km2) > 6,0 

Gipskeuper (km1) < 95,0 
Estherienschichten (km1 ES) 7,0 - 35,0 
AC-Horizont (km1AC) 1,0 - 3,0 
Mittlerer Gipshorizont (km1MGH) 25,0 - 32,0 
Bleiglanzbankschichten (km1BB) 0,5 - 2,0 
Dunkelrote Mergel (km1DRM) 14,0 - 18,0 
Bochinger Horizont (km1 BH) 4,0 - 7,0 
Grundgipsschichten (km1GG) 8,0 - 20,0 

Unterer Keuper (ungegl.) (ku) > 12,50 
Muschelkalk Oberer Muschelkalk (ungegl.) (mo) n.e. 

Legende: 
- - - = Diskordanz 
> = nicht vollständig erschlossen 
n.e. = nicht erbohrt 

ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik 

( 

( 

5 



( 

( 

Projekt Stuttgart 21 , PFA 1.5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1.1) 

3 Hydrogeologische und wasserwirt
schaft l iche Verhältnisse 

3.1 Grundwasservorkommen und -stockwerks
gliederung 

Entsprechend den geologischen Verhältnissen (vgl. Kapitel 2.2) können 
im Bereich des PFA 1.5 vom Hangenden zum liegenden die nachfol
gend genannten Grundwasservorkommen unterschieden werden: 

- oberflächennahes Porengrundwasservorkommen in den quartären, 
kiesig-sandigen bis feinsandig-schluffigen Talablagerungen und 
Hangschuttlagen des Nesenbach-, Feuerbach- und Neckartales (q) , 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Sedimentgesteinen 
der Schilfsandstein-Formation (km2), 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen im Gipskeuper (km1 ), wo
bei die Grundwasserführung im Wesentlichen an Zonen aktiver 
Gipsauslaugung bzw. Verwitterungszonen gebunden ist, 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen im Grenzdolomit (ku2GD, 
Grenzbereich Grundgipsschichten/Oberer Lettenkeuper), 

- Schicht- und Kluftgrundwasservorkommen in den Dolomit- und 
Sandsteinlagen des Lettenkeupers (ku), 

- Kluft- und Karstgrundwasser im Oberen Muschelkalk (mo). 

Im Untersuchungsraum ist eine komplexe und lokal differenzierte 
Grundwasserstockwerksgliederung vorhanden. Die verbreitete Wech
selfolge feingeschichteter, i.d.R. gering durchlässiger Ton- und Ton
mergelsteine mit bereichsweise eingeschalteten Gips- und Anhydritla
gen und durchlässiger, teils geklüfteter Dolomit- und Kalksteinbänke 
sowie vereinzelter Sandsteinkomplexe bewirkt eine Gliederung des Ge
samtsystems in einzelne Teilgrundwasserstockwerke. Diese Gliederung 
äußert sich auch durch das Auftreten unterschiedlicher hydraulischer 
Potenziale in den entsprechenden, grundwasser-führenden Schichtfol
gen. Aufgrund der hochgradigen Auslaugung der Gipskeupersedimente 
sowie fluviatiler Erosion sind die flurnahen Grundwasservorkommen im 
Nesenbach- und Feuerbachtal hydraulisch an das jeweils unterlagernde 
Grundwasserstockwerk gekoppelt. 
Je nach Gips- und Anhydritführung der Gesteine kann eine Grundwas
serführung im Gipskeuper auch gänzlich fehlen bzw. unbedeutend sein. 
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Grundwasservorkommen im Quartär (q) 

In den Talablagerungen und Hangschuttlagen des Nesenbach- und 
Feuerbachtales und in den quartären Neckarkiesen sind flurnahe Po
rengrundwasservorkommen ausgebildet. 

Die Aquiferbasis der lokal ausgebildeten quartären Grundwasservor
kommen bilden die durch Erosion und Subrosionsvorgänge überpräg
ten, mehr oder minder starken verwitterten Ton- und Schluffsteine des 
Gipskeupers. D ie Grundwasserdeckschichten bestehen aus gering 
wasserdurchlässigen, tonig-schluffigen bis feinsandigen Auelehmen und 
Fließerden. Unter den bindigen Deckschichten sind die Grundwasser
vorkommen in den quartären Sedimenten überwiegend gespannt, da
neben sind auch ungespannte Verhältnisse zu beobachten. 

Aufgrund der Stauhaltungen des Neckars mit einer bereichsweisen 
Kolmation des Neckarbettes liegt im Bereich der Stauhaltung zwischen 
Untertürkheim und Bad Cannstatt der Wasserspiegel des Neckars hö
her als die quartäre Grundwasseroberfläche in den Neckarkiesen. In 
diesem Bereich können daher influente Bedingungen auftreten. Die 
Uferfiltration ist jedoch infolge der künstlichen und natürlichen Abdich
tung (Kolmation) des Flussbettes als unbedeutend einzuschätzen. 

Die Regeneration der quartären Grundwasservorkommen erfolgt über
wiegend über Zuflüsse aus den Hangbereichen. Bereichsweise ist eine 
hydraulische Koppelung zwischen dem oberflächennahen quartären 
Grundwasserstockwerk und den unterlagernden bzw. randlich angren
zenden Grundwasserleitern des Gipskeupers zu erwarten (UFRECHT & 
HARLACHER, 1998). Im Bereich des Nesenbach- und Feuerbachtales 
wurde eine hydraulische Kopplung z.T. nachgewiesen. In der Neckar
talaue zeigt das quartäre Grundwasservorkommen Beeinflussungen 
durch aufsteigende Mineralwässer aus dem Lettenkeuper und Oberen 
Muschelkalk. 

Grundwasservorkommen im Mittleren Keuper (km) 

Schi lfsandstein-Formation (km2) 

Beim Schilfsandstein wird zwischen der sandigen Flutfazies und der 
tonigen Normalfazies unterschieden. Im bis ca. 30 m mächtigen Schilf
sandstein wurde während der Erkundungsarbeiten im Bereich Killesberg 
lokal eine Grundwasserführung angetroffen. Die Wasserführung be
schränkt sich hier im Wesentlichen auf die basalen, geklüfteten Sand
steinbänke (km2s), die der Flutfazies zugeordnet werden. Da die 
Aquiferbasis deutlich über der Talsohle des Nesenbaches bzw. Feuer
baches ausstreicht, stellt der Schilfsandstein ein schwebendes Grund
wasserstockwerk über den Hauptgrundwasservorkommen im Gips- und 
Lettenkeuper bzw. Oberen Muschelkalk dar. 
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Der Schilfsandstein ist (in Flutfazies) i.d.R. als ungespannter, geschich
teter Kluftgrundwasserleiter anzusehen. Die Aquiferbasis bilden die 
grundwasserstauenden, i.d.R. gipsführenden Ton- und Mergelsteine der 
Estherienschichten (km1 ES) des oberen Gipskeupers. 

Gipskeuper (km1 )  

Der Gipskeuper weist im unausgelaugten Zustand eine Mächtigkeit von 
ca. 100 m auf und ist als geschichteter Kluft- bzw. Schichtgrund
wasserleiter anzusehen. Die Grundwasserführung bzw. -bewegung ver
läuft überwiegend entlang der Gipsauslaugungsfront im Niveau der Est
herienschichten (km1 ES), des Mittleren Gipshorizontes (km1 MGH) und 
der Dunkelroten Mergel (km1 DRM) sowie in den Steinmergel- und Kar
bonatbänken der Bleiglanzbankschichten (km1 BB) und des Bochinger 
Horizontes (km1 BH). Eine geringe Grund- bzw. Schichtwasserführung 
wurde stellenweise im 3. und 4. EKP in den Bleiglanzbankschichten und 
im Bochinger Horizont z.T. auch innerhalb des vergipsten Keupergebir
ges bzw. in Anhydritlinsen nachgewiesen. Die Wechselfolge gering 
durchlässiger Ton- und Tonmergelsteine und klüftiger, z.T. gipsausge
laugter oder karbonatischer Horizonte bewirkt in vollständig ausgelaug
ten Bereichen im Allgemeinen eine Untergliederung des Gipskeupers in 
hydraulisch wirksame Teilgrundwasserstockwerke. 

Die Grundwasservorkommen im Gipskeuper sind überwiegend ge
spannt, da grundwasserführende Horizonte von gering durchlässigen 
Ton- und Mergelsteinlagen des Mittleren Gipshorizontes, der Dunkelro
ten Mergel sowie der Grundgipsschichten über- bzw. unterlagert wer
den. Dies gilt besonders für die tiefsten Teilstockwerke, während höhere 
Bereiche des Gipskeupers lokal auch ungespannte Grundwasservor
kommen aufweisen. 

Die Grundwasserführung regeneriert sich überwiegend aus dem Zufluss 
von den Anhöhen. Die Grundwasserneubildung ist besonders im Ne
senbachtal aufgrund der bereichsweise starken Versiegelung und der 
Überdeckung mit mächtigen, überwiegend bindigen quartären Deck
schichten reduziert. 

Grundwasservorkommen im Unteren Keuper (ku) 

Grenzdolomit (ku2GD) 

Das Grundwasservorkommen im Grenzdolomit (Grenzbereich Gipskeu
per/Lettenkeuper) wird aus hydrogeologischer Sicht noch zu den 
Grundgipsschichten gerechnet. Die Grundwasserführung im Grenzbe
reich Grundgipsschichten/Oberer Lettenkeuper ist dabei im Wesentli
chen an die Dolomit- und Steinmergelbänke gebunden. Der Grenzdolo
mit steht häufig mit den basalen Schichteinheiten der Grundgipsschich
ten in hydraulischer Verbindung, so dass i.d.R. ein gemeinsames 
Grundwasserstockwerk ausgebildet ist. 
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Die im liegenden des Grenzdolomits anstehenden Grünen Mergel 
(ku2GM) bilden im Allgemeinen eine hydraulische Trennschicht zwi
schen dem Grundwasserstockwerk im Grenzdolomit/Gipskeuper und 
dem liegenden Grundwasservorkommen in zumeist dolomitisch ausge
bildeten Karbonatbänken des Oberen Lettenkeupers. Mit zunehmender 
Verwitterung des Grenzdolomits und der Grünen Mergel wird die 
Trennwirkung der Tonsteine eingeschränkt, so dass die Teilgrundwas
serstockwerke im Grenzdolomit und im Oberen Lettenkeuper hydrau
lisch aneinander gekoppelt sein können. 

Die Regeneration des Grundwasservorkommens im Grenzbereich Gips
keuper/Lettenkeuper erfolgt je nach den lokalen Druckverhältnissen so
wohl aus dem Gipskeuper (absteigend) als auch (aufsteigend) aus den 
Grundwasserstockwerken im Lettenkeuper bzw. Oberen Muschelkalk 
(im unteren Nesenbachtal und Neckartal bei Bad Cannstatt) . 

Lettenkeuper (ku) 

Die ca. 20 m mächtige Gesteinsabfolge des Lettenkeupers ist als ge
schichteter Kluft- und Schichtgrundwasserleiter ausgebildet. Die Grund
wasserführung konzentriert sich im Wesentlichen auf die im oberen Teil 
der Schichtfolge (ku2) eingeschalteten karbonatischen Bänke bzw. Do
lomitsteine, während der Untere Lettenkeuper (ku1) mit den ca. 6 m 
mächtigen, tonigen Estherienschichten die Sohlschicht des Grundwas
serstockwerkes bildet. Die zwischen den grundwasserführenden Hori
zonten eingeschalteten, gering durchlässigen Tonsteine bewirken im 
Allgemeinen eine schichtige Gliederung des Aquifers sowie durchweg 
gespannte Verhältnisse. 

Die Grünen Mergel im obersten Lettenkeuper stellen im Allgemeinen die 
Trennschicht zum Grenzdolomit- und Gipskeuperstockwerk dar. Mit zu
nehmener Verwitterung wird die Trennwirkung der Grünen Mergel ein
geschränkt (siehe oben) . 

Die Regeneration des Grundwasservorkommens im Lettenkeuper er
folgt im Wesentlichen regional differenziert aus dem überlagernden 
Gipskeuper oder aufsteigend aus dem unterlagernden Muschelkalk. 

Grundwasservorkommen im Oberen Muschelkalk (mo) 

Der Obere Muschelkalk stellt aufgrund seiner lithologischen Eigenschaf
ten und weitgehenden Verkarstung einen ausgesprochen ergiebigen, 
hoch durchlässigen Kluft- und Karstgrundwasserleiter dar. Er bildet den 
Funktionsraum des Mineral- und Heilwasservorkommens von Stuttgart
Bad Cannstatt und -Berg. Als Hauptaquifer im Oberen Muschelkalk ist 
der Trigonodus-Dolomit und der obere Bereich der Nodosus-Schichten 
anzusehen. Die Grünen Mergel im Oberen Lettenkeuper und die Esthe
rienschichten im Unteren Lettenkeuper haben nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand eine hydraulische Trennfunktion für die Grundwasservor
kommen im Lettenkeuper bzw. im Gipskeuper gegenüber dem 
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ergiebigen Grundwasservorkommen im Oberen Muschelkalk. Lokal ist 
die Trennwirkung jedoch durch Bruchtektonik, Subrosion sowie Verkars
tungsvorgänge beeinträchtigt. Aufgrund der Überlagerung durch die 
Ton- und Mergelsteine der Estherienschichten ist das Grundwasser im 
Oberen Muschelkalk hoch gespannt. 
Die Grundwassersohlschicht wird von den im unteren Drittel des Oberen 
Muschelkalks anstehenden Haßmersheimer Schichten gebildet, wobei 
die Trennfunktion zum tieferen Untergrund zumindest im Bereich der 
Mineralwasseraufstiege durch Subrosionsvorgänge im Mittleren Mu
schelkalk-Salinar verringert ist. 

Das Einzugsgebiet der ergiebigen Grundwasservorkommen im Oberen 
Muschelkalk im Bereich des PFA 1.5 liegt nach neueren Forschungen 
(UFRECHT & EINSELE 1994) ca. 10 bis 15 km südwestlich der Mine
ralquellen im Raum Sindelfingen, wo der Obere Muschelkalk an die 
Oberfläche tritt bzw. nur von geringmächtigen Keuperschichten bedeckt 
wird. Der Grundwasserabstrom erfolgt im Weiteren unter dem Stadtge
biet in Richtung Neckar, wobei im Nesenbachtal aufgrund der Potenzial
verhältnisse lokal begrenzte, vertikale Zuflüsse aus dem Gips- und Let
tenkeuper in den Oberen Muschelkalk möglich sind. In Annäherung an 
den Neckar (unteres Nesenbachtal) erreicht der Obere Muschelkalk ein 
höheres Potenzial als die überlagernden Grundwasserstockwerke, so 
dass hier lokal Einspeisungen von mineralisiertem Muschelkalkwasser 
in hangende Grundwasservorkommen (insbesondere des Lettenkeu
pers) auftreten können. Im Bereich des Neckartales mischt sich das aus 
Südwesten zuströmende Muschelkalkwasser mit einer hochkonzentrier
ten COrreichen thermalen Mineralwasserkomponente, die von Süden 
und Südosten zuströmt (RP Stuttgart 2001: Begründung zum Entwurf 
der Verordnung des RP Stuttgart zum Schutz der staatlich anerkannten 
Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg) . 

Altlasten 

Der Kenntnisstand über Altablagerungen, Altstandorte und Schadensfäl
le von Boden und Grundwasser im PFA 1.5 basiert auf: 

- der Auswertung der flächendeckenden Historischen Erhebung sowie 
der Schadensfall-Listen des Amtes für Umweltschutz der Stadt Stutt
gart, Stand: 1998, 

- den Erkundungsergebnissen des 1 . - 4. EKP, 

- der Historischen Erkundung in den Bereichen A 1, A2, A3, B, C1 und 
C2 des Städtebauprojektes Stuttgart 21, 

- der Historischen Erkundung im Bereich des Güterbahnhofes Stutt
gart-Feuerbach, 

- der Historischen Erkundung auf Bahnflächen Standort 7072 Stuttgart, 
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der technischen Erkundung der im PFA 1.5 liegenden Bereiche A 1 
und C1 des Städtebauprojektes Stuttgart 21, Stand: 1998. 

Auf der Grundlage dieses Kenntnisstandes erfolgt durch die geplanten 
Baumaßnahmen ein Eingriff in 3 Altablagerungen und 7 Altstandorte (s. 
Tabelle). 

Tab.:  3/1 : Altablagerungen und Altstandorte, in die im Zuge der geplanten Baumaßnahmen 
im PFA 1 .5 ein Eingriff erfolgt 

Zuordnungs- Bezeichnung Lage zur Bezugstrasse umweltrelevante Sachverhalte 2l Bemerkungen 3l 
nr,1 l bzw. der Fläche 
Bez.-Kürzel 

Bezugs- Stat./km (ca.) 
trasse 4> 

02312 /a/ AA Anschüttung 252 -4,090 bis Auffüllung/Anschüttung: Stein- BN : 0, HB: B 
(AA) Gleiskörper -3,920 bruchabraum, Bauaushub (1970) 
7072-05-012 lcl 

Feuerbach Bahngelände: Nutzung u.a. durch 
Tanklaaer 

02313 /a/ AA Anschüttung 252 -3,900 bis Aullüllung/Anschüttung: Stein- BN : 0, HB: B 
(AA) Bahnhof Feuer- -3,660 bruchabraum, Bauaushub (1970) 
7072-05-011 /c/ bach 
01985 /a/ AS Schönestr. 136 -4,300 bis Nutzungen: Transportunternehmen BN: 0, HB: B 
(AS) 24 -4,350 (1952 - k.A.), provis. Pockenstation 

mit Müllverbrennungsanlage (1966), 
Gebraucht-Kfz-Handel (1968 - 1973), 
Autowaschstraße (1973) 

10081 /a/ AA Schönestr. 136 -4,300 bis Auffüllung mit Trümmerschutt bis zur BN : 1, HB: B 
(AA) -4,350 Höhe des Hochwasserdammes 

Ablagerungszeitraum: 1945 - 1951 
1984: 4 µg/1 Trichlorethylen, 2 µg/1 
Perchlorethylen in GM 0110/511 

Fläche A2 /b/ DB Betriebswerk 322 -2,350 bis Nutzungen: DB Betriebswerk zur BN: 1, HB: Festle-
(AS) Rosenstein (BW -2,250 Wartung und Betankung von Lokomo- gung des HB durch 

1) tiven (seit ca. 1920) AfU steht noch aus. 
Relevante Anlagen: Ehern. OK-
Tanklager (6 x 100 m3) und 50 m3 Im Bereich der Lo-
Heizöltank (k.A. - 1972), mehrere kabstellplätze wurde 
Zapfsäulen im Gleisbereich, Wasch- 1994 - 1 998 eine 
anlage zur Außenreinigung von Loko- Sanierung (in-situ) 
motiven (seit 1972), Lokwartungs- durchgeführt. Die 
stände, Lokabstellplätze restbelastung mit 
Bodenbelastungen im Bereich der MKW lagen 1998 
ehern. OK-Tankstelle: MKW max. unter 500 mg/kg 
14000 mg/kg, BTEX max. 2,3 mg/kg (BIOL. 
[INGENIEURBÜRO DR. BODENSANIERUNG 
HAFNER+PARTNER, 1992] G. MEYER, 1998) 
Bereich der Lokwartungshalle: 
Tetrachlorethylen in der Bodenluft 
max. 240 µg/m3 [ INGENIEURBÜRO 
DR. JUNGBAUER+PARTNER, 1984] 
Bodenbelastungen im Bereich der 
Lokabstellplätze: MKW max. 6160 
mg/kg [INGENIEURBÜRO DR. 
HAFNER+PARTNER, 1994] 

00481 /a/ AS ehern. Loko- Nutzungen: Schlackenverwertung BN: 1, HB: B 
(AS) motivbahnhof 14 (1922 -1963), Baustoffgroßhandlung 
(Teil der Fläche (1950 - 1967) 
A2) Relevante Anlagen: 

OK-Tanklager (5 x 100 m3) und 
50 m3 Heizöltank (seit 1 972) 
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Zuordnungs- Bezeichnung Lage zur Bezugstrasse umweltrelevante Sachverhalte 2l Bemerkungen 3l 
nr,1l bzw. der Fläche 
Bez.-Kürzel 

Bezugs- Stat./km (ca.) 
trasse 4l 

Fläche A4 /b/ DB Betriebswerk 322 -2,220 bis Nutzungen der Teifläche A4- I I :  Innen- BN: 1, HB: Festle-
(AS) Stadtpark (BW2) -2,215 reinigungsbühne des Betriebswerkes gung des HB durch 

Stadtpark (seit 1983) AfU steht noch aus 
Bodenbelastungen auf Teifläche 
A4- I I :  Dichlormethan max. 5,2 mg/kg Ein Eingriff erfolgt nur 
(3,0 m u. GOK), Tenside [ INSTITUT im Bereich der Teil-
FÜR UMWEL TANAL YTIK & fläche A4-JJ 
BIOTECHNOLOGIE, 19901 

Fläche AS /b/ Gleiskörper 322 -2,215 bis Nutzungen: Abstellen von Reisezug- BN: 1 ,  HB: Festle-
(AS) Abstellbahnhof 2,180 und Güterwagen gung des HB durch 

AIU steht noch aus 
Fläche H9 /b/ Gleiskörper 331 -0,380 bis Nutzungen: Gleiskörper Relevante BN : 1 ,  HB: Festle-
(AS) Hauptbahnhof -1,360 Anlagen: Ehern. Ölraum im Mann- gung des HB durch 

schaftshaus beim Stellwerk 2 (k.A. AfU steht noch aus 
über„gelagerte Ölmenge und Zeitraum 
der Ollaqerunq) 

Fläche H10 /b/ Güter- und Ab- 331 -0,885 bis Nutzungen: Güter- und Abstellgleise, BN: 1, HB: E1-3 
(AS) stellgleise im -0,700 Hauptbahnhof 

Bereich des Relevante Anlagen: 3,5 m3 Dieseltank 
Hauptbahnhofes und 2 x 2 m3 Heizöltanks (1963 - k.A.), 

20 m3 Heizöltank (k.A. - heute), Trans-
formator 
Bodenbelastungen im Bereich der 
Gleisanlagen: PAK max. 155,5 mg/kg 
TS (3,0 m u. GOK). MKW max. 764 
mg/kg TS (1 ,0 m u. GOK) [igi 
NIEDERMEYER INSTJTUTE, 1998] 

Anmerkungen zu Tab. 3/3: 
1 ' ·  Bezeichnung nach: 

/a/: flächendeckende Historische Erhebung der Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz 
/b/: Historische Erkundung freiwerdender Flächen im Bereich Hauptbahnhof, Abstellbahnhof und Nordbahnhof, 

/c/: 

AA: 
AS: 2' ·  MKW: 
PAK: 
LHKW: 
BTEX: 
GOK: 
k.A. 3l. HB: 

BN : 
4

) ,  136: 
252: 
331/322: 

igi Niedermeyer Institute 1995 
Altlastenerkundungen auf Bahnflächen, Historische Erkundungen am Standort 7072 Stuttgart, 
igi Niedermeyer Institute 
Altablagerung 
Altstandort 
Mineralölkohlenwasserstoffe 
polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
Jeichtflüchtige halogenierte Kohenwasserstoffe 
Jeichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe 
Geländeoberkante 
keine Angabe 
Handlungsbedarf (B: Belassen zur Wiedervorlage, E: Erkundung bis zum nächsthöheren Beweisniveau, 
E1-2: Orientierende Erkundung, E1-3: Orientierende und Nähere Erkundung, E2-3: Nähere Erkundung) 
gern. Altlasten-Handbuch Baden-Württemberg (1988) 
Beweisniveau (0: Historische Erhebung, 1: erweiterte Historische Erhebung, 2: orientierende bzw. indikative 
Erkundung, 3 :  nähere bzw. Gesamterkundung) gern. Altlasten-Handbuch Baden-Württemberg (1 988) 
Bad Cannstatt (Achse 136) 
Feuerbach (Achse 252) 
S-Bahn (Achse 331 I 322) 

Im  H inblick auf die Schadstoffbelastung des G rundwassers ist festzu
stel len, dass im PFA 1.5 Belastungen mit LHKW,  BTEX, MKW,  und 
PAK nachgewiesen wurden. Hierbei wurden in den G rundwasservor
kommen al ler untersuchten Grundwasserstockwerke Überschreitungen 
von P-W-Werten ermittelt . Die Schadstoffbelastungen sind dabei z.T. 
auf d ie im Untersuchungsgebiet bekannten Schadensfälle zurückzufüh
ren. Bela-
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stungsschwerpunkte l iegen im Nahbereich der beim Amt für Umwelt
schutz als Schadensfälle mit den Bezeichnungen "Nord 003, Rümel instr. 
24-30" und "Nord 004, Mittnachstr. 21-25" geführten Flächen sowie im 
Bereich C1, der im Zuge des Städtebauprojektes Stuttgart 21 erkundet 
wurde. Des Weiteren sind in diesem Zusammenhang drei Schadensfälle 
zu nennen, aufgrund derer eventuell mit einer Beeinträchtigung des 
Grundwassers im Bereich der geplanten Baumaßnahme zu rechnen ist, 
wobei diese Annahme jedoch aufgrund der vorliegenden Daten aus dem 
1 .  - 4. EKP nicht hinreichend verifiziert werden konnte. Es handelt sich 
hierbei um den Schadensfall "Nord 01 1, Wolframstr. 36 (Emesco, Bü
cherbund)", die im Bereich Wiener P latz vorhandenen Schadensfälle 
(aufgrund der Komplexität vereinfacht als Schadensfall "Wiener Platz" 
bezeichnet) und den beim Amt für Umweltschutz als Schadensfall ge
führten Altstandort "02430, Kremser Str. 5". Die beiden letztgenannten 
Schadensfälle befinden sich in Stuttgart-Feuerbach in unmittelbarer Nä
he zur Trasse. 

Die Grundwasservorkommen der Grundgipsschichten und des Oberen 
Lettenkeupers sind vergleichsweise wenig belastet. Hier wurde nur der 
P-W-Wert für LHKW (1 O µg/1) an einigen wenigen Messstel len bzw. 
Bohrungen geringfügig überschritten. Häufigere und deutlichere P-W
Wert-Überschreitungen ergaben sich für LHKW im Grundwasservor
kommen des Grenzdolomits mit Konzentrationen bis zu 97,3 µg/1 . An ei
ner Messstelle im Grenzbereich des Schadensfalls "Nord 034, Ehern. 
Presselstr. 1 5  u. 29" wurden in diesem Grundwasserleiter auch die P
W-Werte für BTEX (1 0 µg/1) mit 21 8 µg/1 und MKW (0,05 mg/1) mit 200 
mg/1 deutlich überschritten. Die Schadstoffbelastungen in den Grund
wasservorkommen der übrigen beprobten Grundwasserleiter (Quartär 
bis Bochinger Horizont) lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

In allen Grundwasserleitern konnten Überschreitungen des P-W-Wertes 
für LHKW nachgewiesen werden. D ie häufigsten und deutlichsten P-W
Wert-Überschreitungen wurden dabei in den Wässern der Bleiglanz
bankschichten mit max. 1 .257 µg/1 im Bereich C1 und des Bochinger 
Horizontes mit max. 10.673 µg/1 im Nahbereich der Schadensfäl le "Nord 
002 A, Rosensteinstr. 31 -33 (Fa. Südmilch)" und "Nord 003, Rümelinstr. 
24-30" ermittelt. Mit Ausnahme der Dunkelroten Mergel wurden auch für 
BTEX in allen Grundwasserleitern Überschreitungen des P-W-Wertes 
(1 O µg/1) festgestel lt. Die höchste Konzentration wurde dabei mit 5.271 
µg/1 in einer in den Bleiglanzbankschichten verfilterten Messstel le im Be
reich C 1  nachgewiesen. Für MKW und PAK wurden ebenfalls in allen 
Grundwasserleitern Überschreitungen der P-W-Werte festgestellt. Die 
höchsten Konzentrationen wurden dabei im Bereich C1 mit 224 mg/1 
MKW im Mittleren Gipshorizont und 2,6 µg/1 PAK im Quartär ermittelt. 
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3.2 

Detaillierte Angaben zur Schadstoffbelastungssituation in den verschie
denen Grundwasserleitern sind der geologischen, hydrogeologischen, 
geotechnischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnahme zum PFA 
1.5, Teil 3 (ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik) zu entnehmen. 

Detaillierte Aussagen zu eventuellen Kontaminationen des im Zuge der 
bauzeitlichen Wasserhaltung im PFA 1.5 anfallenden Wassers sind auf 
der Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes nicht möglich. Im Be
reich des geplanten Verzweigungsbauwerkes/Kreuzungsbauwerkes 
Ehmannstraße ist jedoch im Zuge der Baugrubenerstellung ggf. mit dem 
Anfall von LHKW-kontaminiertem Wasser zu rechnen. Im Abstrom
bereich der Bauwerke wurden an mehreren Messstellen massive 
LHKW-Kontaminationen des Grundwassers bis in das Niveau des 
Grenzdolomits festgestellt. Der Schadensherd ist nicht bekannt, es ist 
aber möglich, dass er sich oberstromig der Bauwerke befindet. Eine 
Sanierung im Vorfeld der Baumaßnahmen ist nicht möglich, solange der 
Schadensherd nicht lokalisiert werden kann. Um eine Verlagerung der 
LHKW-Kontamination in noch tiefere Bodenschichten zuverlässig zu 
verhindern, werden vsl. hydraulische Abwehr- und Sanierungsmaß
nahmen im Zuge der Baugrubenerstellung erforderlich, z. B. durch Er
richten mehrerer Sanierungsbrunnen. Dabei ist sicherzustellen, dass 
diese Brunnen auch nach Abschluss der Baumaßnahmen weiter betrie
ben werden können. 

Geohydraulische Kennwerte der Aquifere 

Zur Ermittlung der geohydraulischen Kennwerte der im PFA 1.5 erbohr
ten Gesteinsabfolgen wurden im Zuge des 2. und 3 .  EKP, sowie des 4 .  
EKP (igi NIEDERMEYER INSTITUTE, 1996, 1997, 1998 und ARGE 
WASSER UMWELT GEOTECHNIK 2002) sowie des 5. EKP und des 
Brunnenbohrprogramms (ARGE WUG 2005, 2011) zahlreiche geohyd
raulische Feldversuche (Kurzpumpversuche, Wasserdruckversuche, 
Konstante-Rate- lnjektionsversuche, Slug-, Pulse- und Drillstemtests) in 
den Schichten des Quartärs, Gipskeupers und Oberen Lettenkeupers 
durchgeführt. 
Aus den Ergebnissen der geohydraulischen Feldversuche können für 
die untersuchten Schichtabfolgen im Bereich des PFA 1.5 die nachfol
gend beschriebenen geohydraulischen Eigenschaften abgeleitet wer
den, z. T. wurden Versuchsergebnisse der Ergänzenden Detailuntersu
chung Bereich C 1 (igi NIEDERMEYER INSTITUTE, 1998b) aus dem 
Trassennahbereich mit berücksichtigt. 

Grundwasservorkommen im Quartär 

Die quartären Porengrundwasserleiter sind lediglich in den Neckarkie
sen sehr ergiebig. Im Bereich der Talränder bzw. Talablagerungen 
(Feuerbach- und Nesenbachtal) sind nur lokal oberflächennahe Grund
wasservorkommen mit zumeist geringen Ergiebigkeiten ausgebildet. Die 
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Durchlässigkeiten sind hier je nach dem Anteil an tonig-schluffigem Ma
terial unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Anhand der im PFA 1.5 durchgeführten geohydraulischen Versuche 
ergibt sich für die quartären Neckarkiese ein mittlerer Durchlässigkeits
beiwert von k1 = 4-;S 3,7 · 10-3 m/s. Der Grundwasserleiter im Quartär 
des Neckartales wird somit nach DIN 18130 (1991) als stark durchlässig 
bewertet. 
Die lokal grundwasserführenden quartären Sedimente in den Talrandbe
reichen bzw. quartären Talfüllungen des Feuerbaches und Nesenba
ches sind aufgrund ihres mittleren Durchlässigkeitsbeiwertes von k1 = 
a,+ 5, 1 · 10-6 m/s nach DIN 18130 (1991) insgesamt als durchlässig an
zusehen. 

Grundwasservorkommen im Schilfsandstein 

Eine Wasserführung in dem basalen, der Flutfazies zuzuordnenden 
Sandsteinkomplex (km2s) wurde nur in einer Bohrung im Bereich Killes
berg angetroffen. Die Ergiebigkeit des Grundwasservorkommens im 
Schilfsandstein (Flutfazies) ist vergleichsweise gering. Aufgrund des 
ermittelten Durchlässigkeitsbeiwertes k1 = 1 ,6 · 10-7 m/s ist dieser Be
reich nach IAEG (1979) als gering durchlässig zu charakterisieren. 

Grundwasservorkommen im Gipskeuper 

Als Grundwasserleiter im Gipskeuper fungieren im Wesentlichen die 
Dolomitbänke des Acrodus-Corbula-Horizontes (km 1 AC), die im Zu
sammenhang mit dem Mittleren Gipshorizont (km1 MGH) stehen kön
nen, die Dunkelroten Mergel (km1 DRM) sowie die Bleiglanzbankschich
ten (km1 BB), der Bochinger Horizont (km1 BH) und die bereichweise 
grundwasserführenden Grundgipsschichten (km1 GG), die z.T. in hyd
raulischer Verbindung zum unterlagernden Grenzdolomit (ku2GD) ste
hen. 
Die Durchlässigkeiten und Ergiebigkeiten der Grundwasservorkommen 
im Gipskeuper sind in Abhängigkeit vom Auslaugungsgrad der Gestei
ne, der Geländeexposition sowie der Einschaltung stärker durchlässiger 
Horizonte in überwiegend grundwasserstauende bzw. -geringleitende 
Schichtabfolgen starken Schwankungen unterworfen. 

In den durch Bohrungen im Bereich der geplanten Fernbahn Zufüh
rung Feuerbach und Bad Cannstatt erschlossenen, vollständig ausge
laugten und verwitterten Estherienschichten sowie im ebenfalls ausge
laugten Acrodus-Corbula-Horizont konnte keine eigenständige 
Grundwasserführung nachgewiesen werden. Aufgrund ihrer litholo
gischen Ausbildung können die genannten Schichtglieder als vorwie
gend grundwassergeringleitend bis nichtleitend (Estherienschichten) 
bzw. grundwassergeringleitend bis grundwasserleitend (Acrodus
Corbula-Horizont) klassifiziert werden. Nach UFRECHT & RENNER 
(1996) ist dem Acrodus-Corbula-Horizont und den Dolomitzonen im 
oberen Abschnitt des Mittleren Gipshorizontes eine lokale Grundwasser
führung zuzuordnen. 
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Aufgrund der Versuchsergebnisse ist der Mittlere Gipshorizont im Be
reich der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach und Fernbahn 
Zuführung Bad Cannstatt als Grundwassergeringleiter bzw. lokal als 
Grundwassernichtleiter zu charakterisieren. Die ermittelten k1-Werte be
tragen 9,9 • 1 O..g 2,9 · 10-1 1  m/s bis 8,8 · 10-6 m/s. Nach IAEG (1979) ist 
der Mittlere Gipshorizont je nach dem Grad der Gipsauslaugung, der 
Mächtigkeit der Überdeckung, der morphologischen Lage, dem Grad 
der Klüftung sowie der Kluftöffnung als gering bis sehr gering durchläs
sig anzusehen. Die nur gering ergiebigen Grundwasservorkommen be
schränken sich dabei zumeist auf oberflächennahe Zonen der Talrän
der im Bereich der Auslaugungsfront bzw. im Übergansbereich zwi
schen verwittertem und weitgehend unverwittertem Gebirge. 

Im Bereich der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach und Bad 
Cannstatt sind die Bleiglanzbankschichten aufgrund der Versuchser
gebnisse als Grundwasserleiter bzw. -geringleiter anzusehen. Die hyd
raulischen Leitfähigkeiten zeigen im Trassenabschnitt Fernbahn Zufüh
rung Feuerbach hohe Schwankungsbreiten (k1 = 9,0 · 10-3 2,6 · 10-9 m/s 
bis 2,9 · 10-3 m/s), während im Bereich der geplanten Fernbahn Zufüh
rung Bad Cannstatt deutlich niedrigere Schwankungsbreiten der k1-

Werte festgestellt wurden (1 ,5 · 10-+-9, 1 · 10-9 m/s bis 3,6 · 1 o-a 1,7 · 10-4 

m/s). Relativ hohe Durchlässigkeiten (> 1 · 10-4 m/s) wurden im Bereich 
des Feuerbachtales bzw. am Talrand festgestellt. Aufgrund der Ver
suchsergebnisse sind die Bleiglanzbankschichten nach IAEG (1979) als 
mäßig bis sehr gering durchlässig, lokal aber auch als hoch durchlässig 
zu bewerten. 
Die Ergiebigkeiten sind im Allgemeinen gering, wobei in stärker geklüf
teten bzw. sekundär entfestigten Bereichen höhere Ergiebigkeiten auf
treten können. 

Aufgrund der Versuchsergebnisse in den Dunkelroten Mergeln im Be
reich der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach und Bad Cann
statt sowie der S-Bahn-Anbindungen Stuttgart Nord und Bad Cann
statt ist diese Schichtabfolge überwiegend als Grundwassergeringleiter 
einzustufen. Die Durchlässigkeiten weisen im geplanten Trassenab
schnitt Fernbahn Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt hohe 
Schwankungsbreiten von 6 bzw. 4 Potenzen auf (k1 = � 4,8 · 10-1 1  m/s 
bis 8,7 8,8 · 10-5 m/s). Im Bereich der geplanten $-Bahn-Anbindungen 
betra�en die Durchlässigkeitsbeiwerte 1,6 · 1 o-+ 2,2 · 1 o-8 m/s bis 2-;e 2, 7 
· 1 o- m/s. Anhand der Versuchsergebnisse können die Dunkelroten 
Mergel nach IAEG (1979) als mäßig durchlässig bis praktisch undurch
lässig, in ausgelaugten und/oder geklüfteten Bereichen als mäßig bis 
sehr gering durchlässig eingestuft werden. 
Die Ergiebigkeit der Dunkelroten Mergel ist im Allgemeinen gering, nur 
in stärker geklüfteten bzw. sekundär entfestigten Bereichen können hö
here Ergiebigkeiten auftreten. 

Der Bochinger Horizont ist anhand der ermittelten geohydraulischen 
Kennwerte im Bereich der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach 
und Bad Cannstatt sowie der geplanten $-Bahn-Anbindungen Stutt
gart Nord, Bad Cannstatt und Hauptbahnhof i.d.R. als Grundwasser
leiter bis -geringleiter anzusehen, wobei die Grundwasserführung im 
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Wesentlichen auf die dolomitsche Bochinger Bank konzentriert ist. Lokal 
wird er als Grundwassernichtleiter eingestuft. Die ermittelten Durch
lässigkeitsbeiwerte k1 zeigen mit 8-;4 4,8 · 10-9 m/s bis 1,7 · 104 3, 1 · 10-3 

m/s eine große Schwankungsbreite, wobei Werte > 1 · 10-6 m/s über
wiegen. In den ausgelaugten Bereichen des Bochinger Horizontes wur
den mit k1-Werten von i.d.R. > 1 · 1 o-6 m/s etwas höhere Durchlässigkei
ten ermittelt als im nicht ausgelaugten Gebirge (7,8 · 1 o-6 m/s bis 8,4 · 
10-9 m/s). Nach IAEG (1979) kann der Bochinger Horizont aufgrund der 
vorliegenden Versuchsergebnisse im ausgelaugtem Zustand als gering 
bis hoch, lokal auch sehr gering durchlässig charakterisiert werden. In 
nicht ausgelaugten Bereichen wurden im Wesentlichen gering bis sehr 
gering durchlässige Verhältnisse angetroffen. 

Die Ergiebigkeit ist entsprechend der unterschiedlichen lithologischen 
Ausbildung (z.B. Mächtigkeit der Bochinger Bank) sowie der Lage zum 
Gips- bzw. Anhydritspiegel starken Schwankungen unterworfen, wobei 
nur in stärker geklüfteten bzw. sekundär entfestigten Bereichen eine 
höhere Ergiebigkeit zu verzeichnen ist. Im Allgemeinen ist der Bochin
ger Horizont als mäßig bis gering ergiebig zu bezeichnen. 

Die Grundgipssch ichten sind nach den vorliegenden Versuchsergeb
nissen im Untersuchungsraum i.d.R. als Grundwasserleiter bis -
geringleiter (im ausgelaugten Zustand) bzw. als Grundwassernichtleiter 
bis lokal -geringleiter (im unausgelaugten Zustand) ausgebildet. 
Im Bereich der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach und Bad 
Cannstatt sind mit Durchlässigkeitsbeiwerten von k1 = 4,8 · 10-1 1  m/s bis 
8,8 · 1 0-5 m/s starke Schwankungen der hydraulischen Leitfähigkeit zu 
verzeichnen, während sich die Durchlässigkeitsbeiwerte im Bereich der 
geplanten $-Bahn-Anbindungen zwischen 2,2 · 1 o-s m/s und 1 ,2 · 104 

3,7 · 10-3 m/s bewegen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass im ausge
laugten Gebirge Durchlässigkeitsbeiwerte > 1 ,0 · 1 o·6 m/s überwiegen, 
während die Durchlässigkeitsbeiwerte im unausgelaugten Gebirge i.d.R. 
< 5,0 · 1 o-s m/s betragen. Nach IAEG (1979) ist die Schichtfolge im Un
tersuchungsraum als gering bis hoch, lokal auch sehr gering durchlässig 
bis praktisch undurchlässig (im ausgelaugten Zustand) bzw. sehr gering 
durchlässig bis praktisch undurchlässig, lokal gering durchlässig (im un
ausgelaugten Zustand) zu charakterisieren. 
Die Ergiebigkeit schwankt in Abhängigkeit von der Gebirgsausbildung 
und der Lage zur Auslaugungsfront stark, wobei in stärker geklüfte
ten/verkarsteten bzw. sekundär entfestigten Bereichen eine mitunter er
hebliche Ergiebigkeitssteigerung zu beobachten ist. Innerhalb der akti
ven Auslaugungszone wurde im Bereich Killesberg lokal eine erhebliche 
Grundwasserführung im basalen Abschnitt der Grundgipsschichten re
gistriert . Die Grundgipsschichten bilden in dieser Zone ein gemeinsa
mes Grundwasserstockwerk mit dem unterlagernden Grenzdolomit 
( Grenzbereich Gipskeuper/Lettenkeuper). 
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Grundwasservorkommen im Lettenkeuper 

Zur Erfassung der geohydraulischen Eigenschaften der Grundwasser
leiter im Lettenkeuper wurden geohydraulische Versuche im Grenzdo
lomit (ku2GD), in den Grünen Mergeln (ku2GM) und in unterschiedliche 
Bereiche des Lettenkeupers zusammenfassenden Abschnitten (ku, un
gegliedert) durchgeführt. Der Grenzdolomit steht häufig in hydraulischer 
Verbindung mit den basalen Schichteinheiten der Grundgipsschichten 
(km1 GG), so dass hier im Allgemeinen ein einheitliches Grundwasser
stockwerk ausgebildet ist. 
Die Durchlässigkeiten und Ergiebigkeiten der Grundwasservorkommen 
im Lettenkeuper schwanken je nach der Gesteinsausbildung und dem 
Grad der Klüftung bzw. Gebirgsentfestigung. 

Der Grenzdolomit ist aufgrund der Versuchsergebnisse als Grundwas
serleiter, lokal auch -geringleiter (verwitterter, ausgelaugter Zustand) 
bzw. als Grundwassergeringleiter/Grundwassernichtleiter (unausgelaug
ter Zustand) anzusehen. Im Bereich der geplanten Fernbahn Zufüh
rung Feuerbach wurden hohe Schwankungsbreiten der Durchlässig
keitsbeiwerte von k, = 1,2 • 1044

- 4,7 · 10-1 2  m/s bis 2,4 • rn-e 4,8 · 10-4 

m/s ermittelt, während die Durchlässigkeitsbeiwerte im Bereich der ge
planten Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt bzw. der S-Bahn
Anbindungen Stuttgart Nord und Bad Cannstatt zwischen 1,1 · 1 o""" 

2,6 · 1 o-s m/s bis 2,2 · 10-2 m/s bzw. 2,d • 1 g-a_ 2,6 · 1 o-s m/s und 2,2 · 10-2 

m/s liegen. Besonders im ausgelaugten Gebirge im Bereich der Neckar
talaue wurden mit k1-Werten > 7 · 10-4 m/s erhöhte hydraulische Leitfä
higkeiten festgestellt. In unaus�elaugten Gesteinsabfolgen betragen die 
Durchlässigkeiten z.T. < 2 · 1 o- m/s, wobei diese Werte nicht als reprä
sentativ für den unausgelaugten Grenzdolomit angesehen werden kön
nen. Anhand der Versuchsergebnisse ist der Grenzdolomit somit nach 
IAEG (1979) gering bis hoch durchlässig (im ausgelaugten Zustand) 
bzw. mäßig durchlässig bis praktisch undurchlässig (im unausgelaugten 
Zustand). 
Die Ergiebigkeit des Grenzdolomits ist stark von der Gebirgsausbildung 
bzw. der Lage zum Gips-/Anhydritspiegel abhängig, wobei in stärker ge
klüfteten bzw. sekundär entfestigten Bereichen mitunter eine starke 
Zunahme der Ergiebigkeit auftreten kann. Im Allgemeinen ist das 
Grundwasservorkommen mäßig bis gering ergiebig, im Bereich der 
Neckartalaue sind dagegen hohe Ergiebigkeiten zu verzeichnen. 

Für die Schichtfolge der Grünen Mergel liegt nur eine Versuchsauswer
tung aus dem Nesenbachtal (S-Bahn-Anbindung Hauptbahnhof) vor. 
In dem hier erfassten verwitterten und ausgelaugten Bereich stellen sich 
die Grünen Mergel als Grundwassernichtleiter dar. Es wurde ein Durch
lässigkeitsbeiwert von k1 = 4,8 · 10-9 m/s ermittelt, der die Grünen Mer
gel hier nach IAEG (1979) als sehr gering durchlässig ausweist. Ggf. lo
kal vorhandene Grundwasservorkommen können als quantitativ unbe
deutend angesehen werden. 

Anhand der geohydraulischen Versuche im Oberen Lettenkeuper (oh

ne Grenzdolomit) ist die Schichtabfolge generell als Grundwasserleiter 
ausgebildet. Die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte zeigen im Bereich 
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der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt 
und der $-Bahn-Anbindung Bad Cannstatt mit k1-Werten von 1,6 • 1 o
a 8,9 · 1 o-6 m/s bis 5,0 · 10-4 m/s vergleichsweise geringe Schwan
kungsbreiten. Die vorliegenden Versuchsergebnisse weisen den Oberen 
Lettenkeuper (ohne Grenzdolomit) nach IAEG (1979) als mäßig bis 
hoch durchlässig aus. 
Die Ergiebigkeit der Schichtabfolge wechselt lokal stark, wobei in stär
ker geklüfteten bzw. sekundär entfestigten Bereichen mitunter eine er
hebliche Zunahme der Ergiebigkeit auftritt. Der Obere Lettenkeuper 
(ohne Grenzdolomit) kann allgemein als mäßig ergiebig bis lokal ergie
big bezeichnet werden. 

Grundwasservorkommen im Oberen Muschelkalk 

Der Obere Muschelkalk, der im Stuttgarter Talkessel den Mineralwas
seraquifer der Mineral- und Heilwässer von Stuttgart-Bad Cannstatt und 
-Berg darstellt, wurde im PFA 1.5 nicht erbohrt. Nach igi 
NIEDERMEYER INSTITUTE (1996 a) sind für die grund
wasserführenden Bereiche des Oberen Muschelkalkes (im Wesentli
chen Trigonodus-Dolomit und Nodosus-Schichten) jedoch Transmissivi
täten von ca. 3,0 · 10·2 m2/s anzusetzen. 

Die mittlere Transmissivität beträgt nach UFRECHT & RENNER (1996) 
im Nesenbachtal 1,7 · 10-2 m2/s. Zum unteren Nesenbachtal hin nimmt 
sie vermutlich leicht ab, was sich auch in der Verteilung des hydrauli
schen Gradienten in Fließrichtung äußert. 
Der Obere Muschelkalk ist als hoch ergiebiger Grundwasserleiter anzu
sehen. 

3.3 Grundwasserstände und Grundwasserspiegel
schwankungen 

Allgemein werden die Lage der Grundwasseroberfläche bzw. die 
Grundwasserflurabstände der oberen Grundwasservorkommen maß
geblich durch die orohydrographischen Gegebenheiten sowie die Be
schaffenheit und Verbreitung der Grundwasserleiter und die lokalen 
hydrogeologischen bzw. hydrologischen Verhältnisse, wie z .  B. die Nähe 
zum Vorfluter geprägt. 

Im Folgenden werden Angaben zu den einzelnen trassenrelevanten 
Grundwasservorkommen gemacht, die sich überwiegend auf die Ergeb
nisse des 2. bis 4. EKP im Gebiet des PFA 1.5 stützen. 

Allgemein ist in den Grundwasservorkommen im Bereich des PFA 1.5 
anhand der bisherigen Messreihen kein typischer Jahresgang der 
Grundwasserstände zu beobachten. Es dominieren Effekte infolge 
kurz-
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zeitiger Niederschlagsereignisse im quartären Grundwasserleiter bzw. 
mittel- bis langfristige Grundwasserstandsschwankungen vor allem in 
den tieferen Grundwasserstockwerken des Lettenkeupers und des Obe
ren Muschelkalkes. 

Grundwasservorkommen im Quartär 

Das oberflächennah ausgebildete Grundwasservorkommen in den quar
tären Neckarkiesen bei Bad Cannstatt wird durch eine Grundwasser
messstelle erfasst. Im Beobachtungszeitraum (07.1996 bis 06.2001) 
wurden hier Grundwasserspiegelschwankungen von max. 1,2 m ermit
telt. Das Grundwasservorkommen in den Neckarkiesen, welches Flur
abstände von ca. 5 - 6,0 aufweist, reagiert allgemein deutlich und relativ 
rasch auf Niederschlagsereignisse. 
Das Grundwasservorkommen in den quartären Sedimenten des Nesen
bachtales wird im Bereich des PFA 1.5 ebenfalls durch eine Grundwas
sermessstelle erschlossen, deren Schwankungsbreite im Beobach
tungszeitraum 07.1998 - 06.2001 rd. 2,6 m beträgt. Die Flurabstände 
betragen hier rd. 6 - 9 m. Das quartäre Grundwasservorkommen ist im 
zentralen Nesenbachtal hydraulisch an das Grundwasservorkommen im 
Bochinger Horizont gekoppelt. 

Grundwasservorkommen im Gipskeuper und Grenzdolomit 

Das Grundwasservorkommen im Mittleren Gipshorizont und in den 
Bleig lanzbanksch ichten wird durch Grundwassermessstellen im Be
reich Killesberg bzw. Feuerbachtal erfasst. Im Beobachtungszeitraum 
(12.1996 bzw. 03.1997 bis 06.2001) wurden hier Schwankungsbreiten 
des Grundwasserstandes von 0,46 m bzw. 0,76 m ermittelt. 

Die die Dunkelroten Mergel erfassenden Grundwassermessstellen 
(Randbereich des Nesenbachtales, südlicher Rosensteinpark) zeigen im 
bislang sehr kurzen Beobachtungszeitraum (05.1998 bis 07.1998) 
Grundwasserspiegelschwankungen von 0,06 m bis 0,23 m. Die Höhen 
der Grundwasserstände lagen in diesem Zeitraum bei N 243, 11 m bis N 
246, 16 m. Eindeutige Reaktionen auf Niederschlagsereignisse sind 
während des kurzen Messzeitraumes nicht zu beobachten. 

Die den Bochinger Horizont erschließenden Grundwassermessstellen 
zeigen im Beobachtungszeitraum (07.1995, 10.1996, 01.1997, 02.1998 
bzw. 05.1998 bis 07.1998) sehr unterschiedliche Schwankungsbreiten 
der Grundwasserstände zwischen 0 ,08 m und 2,63 m, wobei zumeist 
Werte > 1,2 m ermittelt wurden. Die minimale Schwankungsbreite von 
0,08 m (Beobachtungszeitraum 10.1996 bis 07.1998) wurde in einer 
Messstelle am Rand der Neckartalaue im hier hoch durchlässigen 
Bochinger Horizont erfasst. In einer Messstelle im Bereich der geplanten 
S-Bahn-Anbindung (Talrandbereich des Nesenbachtales) sind die 
Grundwasserstände ggf. durch dort stattfindende Grundwassersanie
rungsmaßnahmen beeinflusst. Genauere Angaben hierüber sind 
aufgrund des 
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bislang kurzen Messzeitraumes (05. - 07.1998) derzeit nicht möglich. 
Die ermittelten Grundwasserstände im Bochinger Horizont zeigen wäh
rend des Beobachtungszeitraumes i.d.R. eine fallende Tendenz. Die 
Höhenlage der erfassten Grundwasserstände beträgt N 224,40 m bis N 
258,99 m, wobei die Potenziale in den Messstellen im Bereich Killesberg 
zumeist bei rd. N 250 m bis N 259 m und am Kriegsberg bei rd. N 238 m 
bis N 247 m liegen. Zum Nesenbachtal hin fallen die Grund
wasserstandshöhen bis auf rd. N 232 m bis N 233 m ab, zum Neckartal 
bei Bad Cannstatt verringern sie sich in den dortigen Grundwasser
messstellen bis auf N 224,40 m. 

Das Grundwasservorkommen in den Grundgipsschichten wird durch 
eine Grundwassermessstelle im südlichen Bereich des Rosensteinparks 
erschlossen. Eine weitere Grundwassermessstelle erfasst die Grund
gipssch ichten und den i.d.R. hydraulisch daran gekoppelten Grenzdo
lomit im Nesenbachtal. Im bislang kurzen Beobachtungszeitraum (05. -
07.1998) wurden Schwankungsbreiten der Grundwasserstände von 
0,05 m bzw. 0,50 m bei Grundwasserstandshöhen zwischen N 229,90 m 
und N 237,51 m ermittelt. 

Grundwasservorkommen im Lettenkeuper 

Das Grundwasservorkommen im Oberen Lettenkeuper wird durch 
Grundwassermessstellen im Bereich des Kriegsberges und in der 
Neckaraue bei Bad Cannstatt erschlossen. Im Beobachtungszeitraum 
(10.1996, 12.1996, 02.1997 bzw. 11.1997 bis 06.1998 bzw. 07.1998) 
wurden Schwankungsbreiten der Grundwasserstände von 0,67 m bis 
1,42 m ermittelt, wobei das ku2-Grundwasservorkommen in den Mess
stellen in der Neckaraue durchweg Schwankungsbreiten zwischen rd. 
0,70 m und 0,87 m aufweist. Die Grundwasserstandshöhen betrugen im 
Beobachtungszeitraum im Bereich des Kriegsberges zwischen N 235, 71 
m und N 239,03 m, in der Neckartalaue lagen sie bei N 213,55 m bis N 
214,69 m. Besonders an den Grundwassermessstellen im Bereich des 
Kriegsberges ist im Verlauf der Messungen eine fallende Tendenz des 
Grundwasserdruckspiegels zu beobachten. 

Grundwasservorkommen im Oberen Muschelkalk 

Im Untersuchungsraum des PFA 1.5 wurden keine Grundwassermess
stellen im mo errichtet, so dass hier keine Aussagen über die Schwan
kungsbreiten der Grundwasserstände möglich sind. Für den südlich 
bzw. südöstlich anschließenden PFA 1 .1 wurden an dortigen Messstel
len im Beobachtungszeitraum (1992 bis 1998) Schwankungsbreiten 
zwischen 1,26 m und 1,71 m und Grundwasserstandshöhen von N 
231,55 m bis N 235,60 m ermittelt. Die Grundwasserstandsganglinien 
zeigen dabei einen weitgehend identischen Verlauf wie die Ganglinien 
der Lettenkeuper-Messstellen. 
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Grundwasserpotenzialverhältnisse 

Im Bereich Killesberg sind zumeist noch deutliche Potenzialunterschiede 
zwischen den einzelnen Grundwasserstockwerken ausgebildet. In Rich
tung Nesenbach- und Neckartal fallen die Grundwasserpotenziale der 
höheren Grundwasserstockwerke in Abhängigkeit von der morphologi
schen Situation bzw. der Lage des Gipsspiegels im Allgemeinen deut
lich ab, während die Potenziale des ku2- und mo-Grundwasser
stockwerks nur ein geringes Gefälle aufweisen. Hierdurch kommt es zu 
einer Annäherung der einzelnen Potenziale. Am Rand des Nesenbach
tales, im Hangbereich des Kriegsberges, unterscheiden sich die Poten
ziale des Bochinger Horizontes, des Grenzdolomits und des Oberen 
Lettenkeupers nur noch geringfügig voneinander, die Druckfläche des 
Oberen Muschelkalk hat sich bis auf wenige Meter an die des ku2 an
genähert. Am Nesenbachtalrand (nördlich des Hauptbahnhofs) weisen 
die dortigen Grundwasservorkommen im Quartär bis in den Grenzdolo
mit lokal (im Bereich einer Aufwölbung der Grundgips- und Lettenkeu
perschichten) einheitliche Druckhöhen auf. Hier ist von einer lokalen 
hydraulischen Koppelung der Grundwasservorkommen (Mischpotenzial) 
auszugehen. Im zentralen Nesenbachtal ist das quartäre Grundwasser
vorkommen hydraulisch an den Bochinger Horizont gekoppelt. 
Im unteren Nesenbachtal und im Neckartal kommt es zu einer Potenzi
al-umkehr zwischen ku2 und mo, d.h. die ku2-Druckfläche fällt unter das 
mo-Potenzial ab. Der Grundwasserdruckspiegel des mo liegt im Neckar
tal deutlich über Vorflut- bzw. Geländeniveau. Das quartäre Grundwas
servorkommen und der Grenzdolomit weisen in der Neckaraue weitge
hend mit dem Oberen Lettenkeuper übereinstimmende Potenzialhöhen 
auf. 

Am Rand des Feuerbachtales (nördlich einer hier verlaufenden Stö
rungszone) zeigen die Teilgrundwasserstockwerke vom Mittleren Gip
shorizont bis zum Grenzdolomit bereichsweise einheitliche Potenzial
verhältnisse. Hier ist im tiefgründig verwitterten bzw. ausgelaugten Keu
pergebirge offensichtlich ein hydraulisch einheitlich reagierendes, 
stockwerksübergreifendes Grundwasservorkommen ausgebildet. 

3.4 Gru ndwasserström u ngsverhältn isse 

Zur Ermittlung der Grundwasserströmungsverhältnisse wurden Stich
tagsmessungen in Grundwassermessstellen des 2 .  - 4. EKP durchge
führt. 

Des Weiteren wurden z. T. Bohrwasserstände sowie Wasserstände aus 
Messstellen Dritter berücksichtigt. Die Angaben zu den Grundwasser
strömungsverhältnissen im Oberen Muschelkalk stützen sich auf 
Grundwassergleichenkarten des GLA (Stand 30.11.1997). 
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Die natürlichen Strömungsverhältnisse sind besonders in den oberflä
chennahen Grundwasservorkommen z.T. durch Bauwerksgründungen, 
dauerhafte Grundwasserentnahmen zur Brauchwassergewinnung und 
zur Auftriebssicherung sowie durch Grundwassersanierungsmaßnah
men beeinflusst. 

Quartär 

Die in den quartären Talablagerungen ausgebildeten Grund
wasservorkommen sind bereichsweise an die unterlagernden bzw. rand
lich angrenzenden Grundwasserstockwerke im Gipskeuper gekoppelt. 
Der Grundwasserabstrom im Quartärstockwerk ist generell auf die 
nächstgelegenen Vorfluter gerichtet, wobei die Grundwasserströmung 
im Neckartal aufgrund der Regulierung des Neckars durch Staustufen 
und eine bereichsweise Kolmation des Flussbettes unterschiedlich stark 
beeinflusst sein kann. 

Gipskeuper 

Die lokale Vorflutfunktion für die Teilgrundwasserstockwerke im Bochin
ger Horizont, in den Dunkelroten Mergeln und den Bleiglanzbankschich
ten übernimmt überwiegend die quartäre Talfül lung des Nesenbach
und Feuerbachtales sowie der Neckar. Im  Bereich des Killesberges ist 
eine lokale Grundwasserscheide zwischen einer einerseits auf den Feu
erbach und andererseits auf den Neckar und das Nesenbachtal gerich
teten Grundwasserströmung zu vermuten. Im westlichen und südwestli
chen Bereich des Untersuchungsraumes werden die Grundwasservor
kommen lateral durch den steil ansteigenden G ipsspiegel begrenzt, der 
innerhalb des Gipskeupers eine i .d.R. undurchlässige Randbegrenzung 
darstellt. Bereichsweise können jedoch auch innerhalb des vergipsten 
Gebirges bzw. in Anhydritl insen Grund- bzw. Schichtwässer auftreten. 

Die Teilgrundwasserstockwerke in den Dunkelroten Mergeln und im 
Mittleren Gipshorizont sind aufgrund ihrer stark wechselnden Grund
wasserführung und Durchlässigkeit nicht durchgängig ausgebildet. Es 
ist davon auszugehen ,  dass die Grundwasserströmungsrichtung i.d.R. 
der in den Bleiglanzbankschichten vergleichbar ist. 
Der Grundwasserabstrom in den Bleiglanzbankschichten erfolgt im 
äußersten Nordwesten des Betrachtungsraumes in nordwestl icher bis 
nordöstlicher Richtung auf den Feuerbach zu. Hier ist ein Gefälle von 
ca. 1 - 3 % ausgebildet. Im mittleren Tei l  des Betrachtungsraumes (vol l
ständig ausgelaugter Gipskeuper) strömt das Grundwasser in den Blei
glanzbankschichten m it einem Gefälle von ebenfalls ca. 1 - 3 % vorwie
gend nach Südosten bis Osten, in Richtung Nesenbachtal. In Annähe
rung an den steil ansteigenden Gipsspiegel im Süden des Gebietes 
versteilt sich der Gradient bis auf rd. 6 ,7 %.  Allgemein ist eine deutliche 
Abhängigkeit von der Morphologie zu erkennen. 
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Im Bereich des Nesenbach- und Neckartales sind die Bleiglanzbank
schichten bereits abgetragen. 

Der Grundwasserabstrom erfolgt im Bochinger Horizont im nordwestli
chen Bereich des Untersuchungsraumes (ab dem Killesberg) nach Sü
den bzw. Südosten und weist hier ein Gefälle von ca. 1,2 % auf. Nord
westlich des Äußeren Nordbahnhofs verflacht der Gradient bis auf rd. 
0,5 %.  Dies ist möglicherweise auf die in diesem Bereich nachgewiese
nen bzw. vermuteten Störungszonen zurückzuführen. Im mittleren Be
reich des Betrachtungsraumes, zwischen Äußerem Nordbahnhof und 
Unterem Schloßgarten (ausgelaugter Gipskeuper) strömt das Grund
wasser im Bochinger Horizont mit einem Gefälle von ca. 1 ,6 - 2,5 % 
zumeist in Richtung Südosten dem Nesenbachtal zu. Im Gebiet des Ro
sensteinparks herrscht eine östliche Abstromrichtung zum Hauptvorflur
ter Neckar vor. Mit Annäherung an den steil ansteigenden Gipsspiegel 
im Westen und Südwesten des Gebietes verflacht der Gradient auf bis 
rd. 0,4 %. 

Lettenkeuper 

Das Grundwasserstockwerk im Grenzdolomit (Grenzbereich Gips
keuper/Lettenkeuper) zeigt lediglich im Südwesten des Betrachtungs
raumes Anlehnungen an die Morphologie des Geländes. Hier nähert 
sich die Grundwasserdruckfläche des Grenzdolomits der des Oberen 
Lettenkeupers an. Der Grundwasserabstrom ist im Grenzdolomit ab 
dem Killesberg vorwiegend in Richtung Südost bis Ost gerichtet und 
damit in Richtung Nesenbachtal bzw. Neckar. Das Gefälle beträgt im 
nördlichen und mittleren Bereich des Betrachtungsraumes ca. 0,7 - 2,0 
%, in Richtung Neckar versteilt es sich bis auf rd. 3,5 %. Im Süden und 
Südwesten des Gebietes ist ein flacher Gradient von ca. 0,4 - 0,6 % 
ausgebildet. 
Im Oberen Lettenkeuper ist die Grundwasserströmung großräumig auf 
den Hauptvorfluter Neckar ausgerichtet und weist im Betrachtungsraum 
eine vorwiegend südöstliche bis östliche Abstromrichtung auf. Klein
räumig werden die Grundwasserströmungsverhältnisse im Lettenkeuper 
jedoch deutlich durch Verwerfungen beeinflusst (UFRECHT & 
RENNER, 1996). Im Bereich des Nesenbachtales schwenkt die Strö
mungsrichtung nach Nordosten um und folgt damit dem Verlauf der Ne
senbachtalaue in Richtung Neckar. Das Grundwassergefälle nimmt von 
West nach Ost (in Richtung Neckar) von ca. 0,5 % bis auf ca. 1 ,5 % zu, 
im Verlauf des Nesenbachtales ist ein Gradient von rd. 0,5 - 1,3 % aus
gebildet. 

Oberer Muschelkalk 

Die Grundwasserströmungsverhältnisse im Oberen Muschelkalk unter
scheiden sich aufgrund seines geologischen Aufbaus von denen der 
höher gelegenen Grundwasserstockwerke. Das Grundwasser strömt 
vorwiegend in nördöstlicher Richtung, im Norden des Betrachtungs
raumes ist eine eher östliche Strömungsrichtung zu verzeichnen. 
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Der Grundwasserabstrom ist generell auf den Neckar im Bad Cannstat
ter Becken gerichtet. Dabei sind keinerlei Abhängigkeiten der Strö
mungsverhältnisse von der Geländemorphologie zu beobachten. In den 
Mineral- und Heilquellen von Stuttgart - Bad Cannstatt und -Berg sowie 
an diffusen Quellen tritt das hochgespannte Karstgrundwasser an Stö
rungszonen artesisch zutage. Im nördlichen Bereich des Betrach
tungsraumes weist das mo-Grundwasser ein eher flaches Gefälle von 
ca. 0, 1 - 0,3 % auf, sonst ist überwiegend ein Gradient von ca. 0,3 - 0,5 
% ausgebildet. Im Nesenbachtal versteilt sich das Gefälle bereichsweise 
bis auf rd. 0,9 %. 

3.5 Hydrochemische Verhältnisse 

Die Angaben zu den hydrochemischen Verhältnissen im Bereich des 
PFA 1.5 stützen sich im Wesentlichen auf umfangreiche hydroche
mische Untersuchungen im Zuge des 3. und 4. EKP. Z. T. wurden Ana
lysen aus dem 2. EKP mit berücksichtigt. Die Untersuchungsergebnisse 
werden nachfolgend diskutiert und nach der Methode von FURTAK & 
LANGGUTH (1967) klassifiziert. 

Grundwasser im Quartär 

Im Rahmen des 2., 3. und 4. EKP wurden Grundwässer aus quartären 
Sedimenten im Bereich der Neckaraue bei Bad Cannstatt, des Nesen
bachtales und -talrandes sowie des Feuerbachtales bzw. Bahnhofs 
Feuerbach analysiert. 

Hierbei weist das Grundwasser im Bereich Feuerbachtal einen dem 
Grundwasser im Nesenbachtal bzw.- talrand vergleichbaren Chemismus 
auf. Nach KNOBLICH (1964) ist das obere Grundwasservorkommen im 
Nesenbachtal mehr oder weniger durch Gipskeuperwässer beeinflusst, 
da es sich überwiegend durch Zuflüsse aus den Hangbereichen oder 
Grundwasseraufbrüche aus dem Gipskeuper regeneriert. Auch für das 
quartäre Grundwasser im Feuerbachtal ist eine Einspeisung von Gips
keuperwässern aus den Hangbereichen anzunehmen. 
In den untersuchten quartären Grundwasservorkommen im Nesenbach
und Feuerbachtal bzw. den Talrandbereichen beträgt die elektrische 
Leitfähigkeit zwischen ca. 770 µS/cm und 1930 µS/cm. Der Gehalt an 
freier Kohlensäure schwankt relativ stark zwischen ca. 82 mg/1 und 146 
mg/1, ebenso die Gehalte an Hydrogenkarbonat (95 - 602 mg/1) und 
Chlorid (32 - 119 mg/1). Sulfat wurde in einer Konzentration von 169 mg/1 
bis 538 mg/1 nachgewiesen. In einer Probe aus dem Randbereich des 
Nesenbachtales wurde mit 46 mg/1 ein erhöhter Nitratgehalt und damit 
eine anthropogene Belastung festgestellt. Anthropogene Belastungen 
wurden des Weiteren z. T. anhand vorhandener LHKW und BTEX nach
gewiesen. Erhöhte Werte wurden besonders in einer m südlichen Be-
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reich der geplanten S-Bahn-Anbindung Hauptbahnhof (Nesenbachtal) 
entnommenen Wasserprobe festgestellt. 
Die analysierten quartären Grundwässer aus dem Nesenbach- und 
Feuerbachtal bzw. den Talrandbereichen sind überwiegend der Gruppe 
der normal erdalkalischen Wässer zuzuordnen und sind als hydrogen
karbonatisch-sulfatisch zu bezeichnen. 

Die im Bereich der Neckartalaue bei Bad Cannstatt (östlich des 
Neckars) entnommenen Grundwasserproben zeigen z.T. Beeinflussun
gen des quartären Grundwassers durch einen lateralen Zufluss sulfati
scher Gipskeuperwässer bzw. aufsteigende Mineralwässer aus dem 
Oberen Muschelkalk, wobei diese besonders in einer Probe (direkter 
Trassenbereich der geplanten Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt) 
deutlich werden. In den Wasserproben aus der Neckartalaue wurden 
elektrische Leitfähigkeiten von ca. 1420 µS/cm bis 4230 µS/cm festge
stellt. Relativ starke Schwankungen sowie z.T. hohe Werte zeigen die 
Gehalte an freier Kohlensäure (119 - 700 mg/1), Hydrogenkarbonat (496 
- 953 mg/1), Sulfat (219 - 637 mg/1) und Chlorid (73 - 575 mg/1). Anhand 
der Nitrat- und LHKW-Gehalte konnte eine anthropogene Beeinträchti
gung des beprobten Grundwassers festgestellt werden. 
Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sind die analysierten 
Grundwässer aus der Neckaraue zumeist als erdalkalisch mit höherem 
Alkaligehalt zu bezeichnen, sie sind überwiegend sulfatisch-chloridisch 
geprägt. Hierbei zeigt eine Wasserprobe Tendenzen zu einem normal 
erdalkalischen, überwiegend sulfatischen Wasser. Am westlichen Nek
karufer wurden auch normal erdalkalische, hydrogenkarbonatisch
sulfatische Wässer angetroffen. 

Nach der DIN 4030 sind die analysierten quartären Grundwässer im Be
reich des Feuerbach- und Nesenbachtales bzw. -talrandes als überwie
gend schwach, in einem Fall auch als nicht betonangreifend einzustu
fen. Die in der Neckaraue bei Bad Cannstatt entnommenen Proben ha
ben dagegen einen schwach bis stark betonangreifenden Charakter. 

Grundwasser im Gipskeuper 

Der Chemismus der Gipskeuperwässer hängt im Wesentlichen vom 
Auslaugungsgrad des Gebirges und weniger von der stratigraphischen 
Zuordnung ab. 

Aus dem Mittleren Gipshorizont wurden im Hangbereich des Feuer
bachtales (ausgelaugter Gipskeuper) sowie im Hangbereich des Kriegs
berges (unausgelaugter Gipskeuper) Grundwasserproben entnommen. 
Die gemessenen elektrischen Leitfähigkeiten schwanken zwischen ca. 
640 µS/cm und rd. 2230 µS/cm. Auffällig ist die große Schwankungs
breite der Sulfat-Gehalte (76 - 684 mg/1), wobei sich hier deutliche Un
ter-schiede zwischen dem vollständig ausgelaugten Mittleren Gipshori
zont (� 390 mg/1) und dem nicht ausgelaugten (684 mg/1) ergeben. Die 
Ge-halte an freier Kohlensäure bewegen sich zwischen 18, 1 mg/1 und 
104 mg/1, während die Gehalte an Hydrogenkarbonat (20 - 372 mg/1) 
und 
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Chlorid (57 - 285 mg/1) relativ großen Schwankungen unterworfen sind. 
In sämtlichen analysierten Wasserproben wurde des Weiteren Nitrat 
nachgewiesen, wobei die Gehalte im Bereich des ausgelaugten Gebir
ges mit 50 - 58 mg/1 als erhöht angesehen werden können. Hier zeigen 
sich anthropogene Beeinträchtigungen des analysierten Grundwassers 
im Mittleren Gipshorizont. Anthropogene Belastungen werden darüber 
hinaus anhand der z.T. nachgewiesenen LHKW-, BTEX- sowie MKW
Gehalte deutlich. 
Die untersuchten Grundwässer aus dem Mittleren Gipshorizont sind als 
normal erdalkalisch, überwiegend sulfatisch zu charakterisieren. 
Nach DIN 4030 sind die Wässer aus dem ausgelaugten Mittleren Gip
shorizont als nicht bis schwach betonangreifend einzustufen, während 
die aus der unausgelaugten Schichtabfolge entnommene Wasserprobe 
einen stark betonangreifenden Charakter aufweist. 

Grundwasserproben aus den Bleig lanzbankschichten wurden im 
Hang- und Talrandbereich des Feuerbachtales sowie im Hangbereich 
des Kriegsberges entnommen. Eine weitere Probe entstammt den 
Hangbereich des Killesberges. Sämtliche analysierten Wasserproben 
aus den Bleiglanzbankschichten wurden aus dem ausgelaugten Gebirge 
entnommen. Die Wasserproben weisen elektrische Leitfähigkeiten zwi
schen 730 µS/cm und 2270 µS/cm auf. Der Sulfat-Gehalt wurde zu 20 
mg/1 bis 101 O mg/1 ermittelt, wobei der Maximalwert einer Mischprobe 
aus den Bleiglanzbankschichten und dem Mittleren Gipshorizont über 
unausgelaugtem Gipskeupergebirge im Bereich Killesberg zuzuordnen 
ist. Auffällige Schwankungsbreiten sind bei den Gehalten an Hydro
genkarbonat (301 - 41 O mg/1), freier Kohlensäure (29, 1 - 64,4 mg/1) so
wie Chlorid (19 - 169 mg/1) nicht auszumachen. In sämtlichen Wasser
proben aus den Bleiglanzbankschichten wurden anhand erhöhter Nitrat
Gehalte (34 - 73 mg/1) anthropogene Belastungen nachgewiesen. Des 
Wieteren wurden z. T. LHKW, BTEX sowie in einer Probe MKW festge
stellt. 
Die analysierten Grundwässer sind generell normal erdalkalisch und 
zumeist überwiegend sulfatisch geprägt. Daneben wurden auch hydro
genkarbonatisch-sulfatische und in einem Fall überwiegend hydrogen
karbonatische Wässer nachgewiesen. 
Nach DIN 4030 sind die untersuchten Grundwässer aus den Bleiglanz
bankschichten zumeist nicht bis schwach betonangreifend. In einer 
Grundwasserprobe erwiesen sie sich als stark betonangreifend (über 
unausgelaugtem Gipskeupergebirge). 

Grundwasservorkommen in den Dunkelroten Mergeln wurden im aus
gelaugten Gipskeupergebirge des Nesenbachtales bzw. -talrandes bis 
zum Rosensteinpark sowie im Hangbereich des Kriegsberges analy
siert. Die Grundwasserproben weisen hier elektrische Leitfähigkeiten 
von 1136 µS/cm bis 5670 µS/cm auf, wobei zumeist Werte von ca. 1300 
- 1600 µS/cm gemessen wurden. Die Sulfat-Gehalte betragen 14 - 484 
mg/1, die höchsten Gehalte wurden im Bereich des Nesenbachtalrandes 
bzw. unmittelbar südlich des Rosensteinparkes festgestellt. Die Gehalte 
an freier Kohlensäure (11,9 - 118 mg/1) , Hydrogenkarbonat (325 - 1517 
mg/1) sowie Chlorid (26 - 120 mg/1) weisen z. T. relativ starke Schwan
kungen auf. Anhand erhöhter Nitrat-Gehalte wurden in allen Proben an-
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thropogene Belastungen des Grundwassers festgestellt. Die höchsten 
Werte wurden hierbei mit 70 mg/1 bzw. 55 mg/1 im Hangbereich des 
Kriegsberges bzw. am südlichen Rand des Rosensteinparks ermittelt. 
Des Weiteren weisen sämtliche Wasserproben LHKW-Gehalte auf, in 
einer Probe aus dem Randbereich des Nesenbachtales (südwestlich 
des Lokomotivbahnhofs, an der Rosensteinstraße) wurden rd. 66 µg/1 
nachgewiesen. Stellenweise konnten auch BTEX und MKW im Grund
wasser festgestellt werden. 
Das analysierte Grundwasser aus den Dunkelroten Mergeln ist generell 
normal erdalkalisch und zumeist als hydrogenkarbonatisch-sulfatisch zu 
charakterisieren, zwei Wasserproben weisen einen überwiegend hydro
genkarbonatischen Charakter auf. 
Nach DIN 4030 sind die untersuchten Grundwässer aus den Dunkelro
ten Mergeln als nicht bis schwach betonangreifend einzustufen. 

Die aus dem Bochinger Horizont entnommenen Grundwasserproben 
(aus den Bereichen Killesberg, Kriegsberg, Nesenbachtal und -talrand 
bis Rosensteinpark, Neckartalrand und Hangbereich des Feuerbach
tales) weisen elektrische Leitfähigkeiten von 753 µS/cm bis 2780 µS/cm 

auf. Die Sulfat-Gehalte zeigen starke Schwankungen zwischen 14 mg/1 
und 1320 mg/1, wobei hohe Werte vor allem über bzw. in unausge
laugtem Gipskeupergebirge (ggf. bohrspülungsbedingte Lösungspro
zesse) in den höheren Bereichen des Kriegs- und des Killesberges so
wie am südwestlichen Hang des Nesenbachtales auftreten. Die Gehalte 
an freier Kohlensäure und Hydrogenkarbonat zeigen mit 3,7 - 122 mg/1 
und 143 - 528 mg/1 relativ hohe Schwankungsbreiten, die höchsten Wer
te wurde jeweils im Nesenbachtal gemessen. Chlorid wurde in den ana
lysierten Proben mit 11 mg/1 bis 283 mg/1 nachgewiesen. Anthropogene 
Belastungen wurden anhand des Nitrat-Gehaltes in allen Proben festge
stellt. Des Weiteren konnten in der überwiegenden Probenanzahl aus 
dem Bochinger Horizont LHKW nachgewiesen werden, wobei beson
ders im Bereich des Nesenbachtales und am Neckartalrand hohe Werte 
auftreten. Auffällig sind hier vor allem LHKW-Gehalte von bis zu 10673 
µg/1 in einer Bohrung im westlichen Teil des Nesenbachtales (südwest
lich des Abstellbahnhofs, im Gleisbereich) . Darüber hinaus wurden z.T. 
anthropogene Belastungen durch BTEX und MKW nachgewiesen. 
Die Grundwässer im Bochinger Horizont erweisen sich aufgrund der 
Analysen als generell normal erdalkalisch, wobei sie häufig als überwie
gend hydrogenkarbonatisch zu charakterisieren sind. Des Weiteren tre
ten hydrogenkarbonatisch-sulfatisch geprägte sowie überwiegend sulfa
tische Wässer auf. 
Nach DIN 4030 sind die Grundwässer des Bochinger Horizontes in den 
höheren Bereichen des Kriegs- und Killesberges sowie z.T. in den 
Hangbereichen des Feuer- und Nesenbachtales im wesentichen stark 
betonangreifend, vereinzelt auch schwach betonangreifend. Im Nesen
bachtal bzw. -talrand bis zum Rosensteinpark sowie am Neckartalrand 
sind die Grundwasserproben als nicht bis schwach betonangreifend ein
zustufen. 
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Grundwasserproben aus den ausgelaugten Grundgipsschichten wur
den im Nesenbachtal und im südlichen Bereich des Rosensteinparkes 
entnommen. Im Bereich Killesberg erfolgte eine Beprobung der unaus
gelaugten Grundgipsschichten. Die Analysen ergaben elektrische Leit
fähigkeiten von 876 µS/cm bis 2757 µS/cm. Sulfat-Gehalte wurden mit 
42 - 1420 mg/1 festgestellt. Des Weiteren wurden Gehalte an freier Koh
lensäure von 35,6 mg/1 bis 115 mg/1 und geringere Schwankungsbreiten 
der Inhaltsstoffe Hydrogenkarbonat (302 mg/1 bis 590 mg/1) und Chlorid 
(13 mg/1 bis 6 1  mg/1) ermittelt. Anthropogene Beeinträchtigungen konn
ten anhand der festgestellten Nitrat- und LHKW-Gehalte nachgewiesen 
werden. 
Die analysierten Grundwässer sind generell als normal erdalkalisch zu 
bezeichnen und weisen einen überwiegend hydrogenkarbonatischen, 
hydrogenkarbonatisch-sulfatischen bzw. überwiegend sulfatischen Cha
rakter auf. 
Nach DIN 4030 sind die Grundwässer aus dem Grenzdolomit nicht bis 
stark betonangreifend, wobei stark betonangreifende Verhältnisse in 
den unausgelaugten Gebirgsbereichen auftreten. 

Grundwasser im Lettenkeuper 

Aus dem Grenzdolomit (Grenzbereich Gipskeuper/Lettenkeuper) wur
den in den Bereichen Kriegsberg, nordwestlicher Rand des Nesenbach
tales, südlicher Rosensteinpark und Neckaraue bei Bad Cannstatt 
Grundwasserproben entnommen. Z.T. handelt es sich um 
km1 GG/ku2GD - Mischproben. Die elektrischen Leitfähigkeiten betra
gen 955 - 4810 µS/cm, wobei der Maximalwert in einer Probe aus dem 
unausgelaugten Gebirge (Kriegsberg) gemessen wurde. Ein hoher Wert 
wurde des Weiteren in einer Probe aus der Neckartalaue ermittelt. In 
dieser Wasserprobe zeigt sich besonders anhand der hohen Gehalte an 
freier Kohlensäure (690 mg/1) und Chlorid (531 mg/1) eine deutliche Be
einflussung durch aufsteigende, höher mineralisierter Wässer aus dem 
Oberen Muschelkalk. Die Sulfat-Gehalte in den Wasserproben zeigen 
eine große Schwankungsbreite von 47 mg/1 bis 1670 mg/1. Ein Wert > 
600 mg/1 Sulfat wurde hierbei in der Neckaraue bestimmt, die Maximal
werte von > 1000 mg/1 wurden unter mächtiger Überdeckung mit unaus
gelaugtem Gipskeuper im Bereich Kriegsberg gemessen. Erhöhte Nit
ratwerte, die auf eine anthropogene Beeinträchtigung hinweisen, konn
ten besonders in Grundwasservorkommen im Bereich Kriegsberg nach
gewiesen werden. Z. T. wurden im ku2GD-Grundwasser darüber hinaus 
Belastungen mit LHKW festgestellt, wobei besonders im südlichen Ro
sensteinpark und in der westlichen Neckartalaue erhöhte Werte ermittelt 
wurden. 
Das durch höher mineralisiertes Grundwasser beeinflusste ku2GD
Grundwasser in der Neckartalaue bei Bad Cannstatt ist als erdalkalisch 
mit höherem Alkaligehalt zu bezeichnen, wobei es als überwiegend sul
fatisch-chloridisch einzustufen ist. Die übrigen Wasserproben aus dem 
Grenzdolomit sind zumeist normal erdalkalisch und haben einen über
wiegend hydrogenkarbonatischen, hydrogenkarbonatisch-sulfati-schen 
bzw. überwiegend sulfatischen Charakter. 

ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik 

( 

( 

29 



( 

Projekt Stuttgart 21 , PFA 1 .5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1 . 1 )  

Nach DIN 4030 sind die Grundwässer im Bereich Kriegsberg (unter 
mächtiger Bedeckung mit unausgelaugtem Keupergebirge) sowie z.T. 
aus der Neckaraue als stark betonangreifend einzustufen. Die übrigen 
analysierten Grundwässer erweisen sich als nicht bis schwach betonan
greifend. 

Die östlich des Neckars bzw. im Bereich des Neckars entnommenen 
Grundwasserproben aus dem Oberen Lettenkeuper (ungegl iedert) 
weisen im Allgemeinen eine hohe Mineralisation auf (elektrische Leitfä
higkeit 1363 - 4200 µS/cm), die insbesondere durch hohe Gehalte an 
Chlorid und Sulfat verursacht sind. Darüber hinaus wurde ein hoher Ge
halt an freier Kohlensäure von 286 - 1 000 mg/1 festgestellt. Anhand die
ses Chemismus zeigt sich deutlich eine Beeinflussung durch aufstei
gende, höher mineralisierte Wässer. Eine westlich des Neckar entnom
mene Probe weist eine insgesamt geringere Mineralisation auf, wobei 
aber auch hier Einflüsse durch höher mineralisierte Wässer zu erkennen 
sind. Weitere Grundwasserproben wurden im Bereich Kriegsberg ent
nommen, diese zeichnen sich (besonders unter mächtiger Überdeckung 
mit unausgelaugtem Gipskeupergebirge) durch hohe Sulfat-Gehalte von 
626 mg/1 bis 1 390 mg/1 aus. Auch im zentralen Nesenbachtal (nördlich 
des 
Hauptbahnhofs) sind die Sulfat-Gehalte z.T. hoch. In den analysierten 
Grundwässern aus dem Oberen Lettenkeuper (ungegliedert) wurden im 
Bereich Kriegsberg Nitrat-Gehalte nachgewiesen, die besonders in einer 
Bohrung mit 44 mg/1 erhöht sind. Hier deuten sich anthropogene Beein
flussungen an. Des Weiteren wurden sowohl im Bereich Kriegsberg als 
auch in der Neckaraue z.T. LHKW sowie in einem Fall (Neckartalaue) 
BTEX nachgewiesen. 
Insgesamt sind die analysierten Grundwässer in der Neckaraue sowie 
eine Wasserprobe aus dem Bereich Kriegsberg als erdalkalisch mit hö
herem Alkaligehalt und zwar als überwiegend sulfatisch-chloridisch zu 
bezeichnen. Die übrigen analysierten Grundwässer erweisen sich als 
überwiegend normal erdalkalisch, überwiegend sulfatisch bzw. hydro
genkarbonatisch-su lf atisch. 
Nach DIN 4030 sind die ku2-Grundwässer im Bereich der Neckaraue 
als schwach bis stark betonangreifend zu charakterisieren, während die 
Analysen aus dem Bereich Kriegsberg durchweg stark betonangreifen
de Verhältnisse ergaben. Eine Probe aus dem zentralen Nesenbachtal 
(südlich des Hauptbahnhofs) erwies sich als schwach betonangreifend. 
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3.6 Grundwassernutzungen 

Öffentliche Trinkwassergewinnungsanlagen 

Innerhalb des Betrachtungsraumes des PFA 1.5 befinden sich keine öf
fentlichen Trinkwassergewinnungsanlagen (TGA). 

Sonstige Wassergewinnungsanlagen 

Im Betrachtungsraum des PFA 1.5 befinden sich zahlreiche sonstige 
Wasserfassungen, bei denen es sich überwiegend um Notbrunnen der 
Stadt Stuttgart und private Brauchwasserbrunnen handelt. Des Weite
ren werden Grundwasserhaltungsmaßnahmen sowie Grundwasserum
lei-tungs- und -sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die im Betrach
tungs-raum bekannten Wasserfassungen sind in der Tabelle 3/2 aufge
führt, wobei die Ansatzhöhen entsprechend der zugrundeliegenden Lite
ratur in m NN angegeben sind. Die Angaben in der o.g. Tabelle stützen 
sich im Wesentlichen auf das Wasserbuch bzw. Unterlagen und Aus
künfte der zuständigen Gesundheitsämter und wurden im Einzelfall mit 
dem jeweiligen Betreiber abgestimmt. Der Erhebungsstand bezieht sich 
auf November 1993 mit Ergänzungen und Aktualisierungen im Ju
li/ August 1996 sowie März/April 1998. Die Lage der genannten Wasser
fassungen ist der Anlage 20.2.1 zu entnehmen. 

Tab. 3/2: Grundwassernutzungen im Betrachtungsraum ohne Wasser- bzw. Heilquellen
schutzgebiete 

Nr. Betreiber Ort/-teil Ansatz- Bohrtiefe Fi lter- genutzter Nutzungs- Entnah-
Bezeich- höhe * strecke Aquifer art memenge 
nuna (m NN) (m u. GOK) (m u. GOK) (1/s) 
4076a Fa. Raab S.-Nord 252,62 1 0,5 (Br. 1) 3,0 - 1 0,5 q 

Kärcher 
4076a Fa. Raab S.-Nord 252,06 1 5, 1  (Br. I I) 3,0 - 1 5, 1  q GW- 3 m3/h 

Kärcher Sanierung 
4076a Fa. Raab S.-Nord 252,74 12,5 (Br. I I I) 4,4 - 1 1 ,9 q 

Kärcher 
4076a Fa. Raab S.-Nord 252,01 29,0 22,2 - 27,80 BH 

Kärcher (PA 22) 
4292 Fa. Her- S.-Nord k. A. k. A. 26,0 - 27,01 BH? GW- 0,3 

kommer & Sanierung 
Banaerter 

4560 Stadt Stutt- S.-Nord P 246: 25,5 1 7 ,3 - 23,3 BH GW- 0,711 

gart 252,53 Sanierung 
P 247: 1 2,5 4,3 - 1 1 ,3 DRM 
252,51 

Sarwey- NWS S.-Nord Br. N :  73,8 60 ,2 - 68,2 ku NB0
' k. A. 

brunnen 278,73 
Br. S: 83,3 71,2 - 77,2 mo NB k. A. 

279,28 
Bahn- DB AG S.-Nord k. A. k.  A. k. A. q/km1 ? Entwässe- < 1,0 ? 
postamt rung 
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Nr. Betreiber Ort/-teil Ansatz-
Bezeich- höhe * 
nuna (m NN) 
NB 9 NWS S.-Mitte 271,46 

Br. Süd- Fa. Süd- S.-Mitte 248,06 
milch milch 

Br. Jacobi Fa. Jacobi S.-Mitte 253,15 

Br. Fa. Schwa- S.-Mitte 232,48 
Schwa- bengarage 
ben-
oaraoe 
757a Württ. Lan- S.-Mitte k. A. 

deskom. 
Bank 

lduna EVS S.-Mitte k. A. 

Br. SKV Sparkas- S.-Mitte k. A. 
senver-
sicherung 

Br. Zep- GVP S.-Mitte k. A. 
pelin-
Caree 

Br. B+B Branddirek- S.-Mitte 248,20 
tion Stutt-
gart 

NB 1 NWS S.-Mitte 245,7 

NB 2 NWS S.-Mitte 246,2 

NB DB DB AG S.-Mitte 249, 13 

385 Fa. Stadt- S-Bad 216,78 
Mühle Cannstatt 

3371 Fa. L. S.-Bad Br. 1: k. A. 
Rilling Cannstatt 

Br. 2: k. A. 

4720+a Oberpost- S.-Bad 219,79 -
direktion Cannstatt 229,87 
Stuttoart 

Br. Wilhelma S.-Bad 224,99 
Bellevue Cannstatt 

4820 Fa. Zweigle S-Bad 220,58 
Cannstatt 

TWS 1 - 4  TWS S.-Berg k. A. 

4943 Fa. Karos- S.-Ost P2: 
serie Baur 219,33 
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Bohrtiefe Fi lter-
strecke 

(m u. GOK) (m u. GOK) 
57,0 41,1 - 53,1 

k. A. k. A. 

k. A. k. A. 

k. A. k. A. 

k. A. k. A. 

k. A. k. A. 

k. A. k. A. 

k. A. k. A. 

36 26,0-34,0 

46,5 30,5 - 44,5 
Filterkies 

13,7 - 46,5 

46,5 30,5 - 44,5 
Filterkies 
12 - 46,5 

31 12, 15-28,35 
Filterkies 
8,8 - 31,0 

8 k. A. 

8,2 k. A. 

39 k. A. 

k. A. k. A. 

9,75 4,15 - 9,75 

8,5 2,0 - 8,0 

k. A. k. A. 

8 4,0 - 7,0 

genutzter 
Aquifer 

ku 

GG 

GG 

BH 

k. A. 

DRM 

DRM, BH 

q, BH, 
DRM 

GG, ku 

DRM, BH, 
GG 

DRM, BH, 
GG 

DRM-GG 

k. A. 

k. A. 

k. A. 

13 im q/ 
2 im km1 
(83, 87) 
q/km1 ? 

q 

q 

q 

Nutzungs-
art 

NB 

BW 01 

BW ? 01 

BW ? 

GW-
Absenkung 

Entwässe-
runq 

Entwässe-
rung 

Entwässe-
rung 

NB 

NB 

NB 

NB�' 

Badewasser 

BW 

BW 

GW-Sanie-
rung 

BW 

GW-
Sanieruno 

BW 

GW-
Sanierung 

Entnah- Son-
memenge stiges 

(1/s) 
5,0 - 6,0 Tunzhofer 

(derzeit 0) Straße 
UU-Nr. 
0003/ 
512-9 

k. A. Rosen-
stein-
straße 
UU-Nr. 

0004/512 
k. A. Br. 1 

LIU-Nr. 
0020/511 

k. A. Neckar-
straße 
LIU-Nr. 

2270/512 
5,0 ' '  -

40.000 
m3/a 

30.000 -
m3/a 

25.600 
m3/a 

7,5 Heilbronner 
Str. 

UU-Nr. 
2040/512 

9,0 - 9,5 Haupt-
bahnhof 
UU-Nr. 

0231/512 
9,0 - 9,5 Haupt-

bahnhof 
UU-Nr. 

0230/512 
(2,5) Jägerstr. 

UU-Nr. 
0229/512 

40 l/min'1 -

Schacht-
0,75 brunnen 

Schacht-
brunnen 

5,0 15 Pegel 

2,84 LIU-Nr. 
0030/ 
511-9 

2,5 Lage unklar 

k. A. 4 Br. 

1,0 Wiederver-
sicker. von 

2,0 1/s in 
P 7  
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Nr. Betreiber Ort/-teil Ansatz- Bohrtiefe 
Bezeich- höhe * 
nuna (m NN) (m u. GOK) 
4943 Fa. Karos- S.-Ost P4: 10,5 

serie Baur 219,44 

417 Fa. Gebr. S.-Feuer- 272,25 50 
Schach bach 

k. A. 63 

578 Fa. Lesonal- S.-Feuer- Br. 3: 17,4 
Werke bach 273,225 

578a Fa. Lesonal- S.-Feuer- Br. 4: 11,2 
Werke bach 267,80 

623 Fa. Kast & S.-Feuer- 279,2 62 
Ehinaer bach 

822 Süddt. S.-Feuer- 267,08 7,8 
Kühler- bach 
fabrik 

1088 Fa. Roth S.-Feuer- 271,04 39,0 
bach 

4078 Fa. L. Leitz S.-Feuer- P1 : k. A.  21,0 
bach 

P2: k. A. 22,0 

4132a Fa. C.F. S.-Feuer- 85: 85: 8,5 
Roser bach 274,50 B 11: 11,6 

811: 
274,58 

4133 RWE-DEA S.-Feuer- 272,33 8,3 
bach 

4804 Stadt Stutt- S.-Feuer- 274 1 0  

loart bach 
4806 Fa. Kessler S-Feuer- k. A. k. A. 

& Söhne bach 
5198 Stadt S.-Feuer- k. A. k. A. 

Stuttgart bach 

286 Fa. Roser S.-Feuer- 274,31 105,0 
bach 

1086a Fa. Bosch S.-Feuer- 279,10 160,85 
bach 

Legende: 1l wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung erloschen 2l während der Bauzeit 

Filter-
strecke 

(m u. GOK) 
5,5 - 9,5 

35,5 - 49,5 

22,5 - 52,5 

6,0 - 14,0 

k. A. 

k. A. 

k. A. 

31,0 - 39,0 

11,0 - 21,0 

12,0 - 22,0 

85: 4,0 - 8,6 
8 11: 6,5 -

10,15 

3,25 - 7,75 

k. A. 

k. A. 

k. A. 

75,0 - 104,0 

k. A. 

genutzter 
Aquifer 

q 
(Neck-
arkies) 

k. A. 

k. A. 

„roter und 
grüner 
Letten" 
k. A. 

k. A. 

k. A. 

BH, GG 

km1 (MGH) 

km1 (MGH) 

Mergel, 
Tonmergel 

q 

q-km1? 

k. A. 

k. A. 

mo 

mo 

3l Notbrunnen bis Lettenkeuper rückzementiert, nur noch als Pegel genutzt 4l Brunnen rückgebaut 5l Brunnen verschlossen 
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3.7 Mineral- und Heilwasservorkommen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 

Die innerhalb des Stuttgarter Talkessels im Bereich des unteren Nesen
bachtales sowie im Neckartal bei Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg ar
tesisch austretenden Mineralwasservorkommen sind wasserwirt
schaftl ich von großer Bedeutung. Nach UFRECHT & EINSELE (1994) 
sind derzeit rd. 225 1/s an mineralisiertem Grundwasser durch Brunnen
fassungen erschlossen. Zusammen mit den unkontrollierten (,,wi lden") 
Mineralwasseraustritten im Neckartal wird ein Gesamtauslauf an mine
ralisiertem Grundwasser von rd. 500 1/s angenommen. Damit stellen die 
Heil- und Mineralwasserquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 
neben Budapest das größte genutzte Mineral- und Heilquel lensystem 
Mitteleuropas dar (UFRECHT & EI NSELE 1994). 

Die Mineralwasservorkommen werden durch insgesamt 19 Brunnenfas
sungen und eine Quelle erschlossen. Derzeit sind 11 Brunnen als Heil
quelle staatlich anerkannt. Einen Überblick über die wichtigsten Mineral
und Heilwasserentnahmen im Bereich Stuttgart-Bad Cannstatt und-Berg 
mit u.a. Angaben zum erschlossenen Aquifer, zur Bohrtiefe, zur Filter
strecke sowie zur Art der Nutzung gibt die Tabelle 3/3. Die Lage der 
Mineral- und Heilwasserquellen ist der Anlage 20.2.1 zu entnehmen. Die 
Höhenangaben in der o.g. Tabelle sowie die Totstauhöhen in der Anla
ge 20.2.1 sind entsprechend der zugrunde-liegenden Literatur in m NN 
angegeben. 
Das Heilquellenschutzgebiet für die Mineral- und Heilquellen von Stutt
gart-Bad Cannstatt und -Berg ist rechtskräftig ausgewiesen 
(REG IERUNGSPRÄSI D IUM STUTTGART 2002). Dieses Hei lquellen
schutzgebiet wurde in die Anlage 20.2.1 übernommen, wobei das Heil
quellenschutzgebiet jedoch deutlich über den in Anlage 20.2.1 darge
stel lten Betrachtungsraum hinausreicht. Die Zuführung Feuerbach und 
die Zuführung Bad Cannstatt bis km -2.8+50 (Achse 136) sowie der 
Zwischenangriff Prag kommen in der Außenzone des Heilquellenschutz
gebietes zu l iegen. In der Innenzone des Heilquellenschutzgebietes lie
gen die S-Bahnanbindungen nach Stuttgart Nord und Bad Cannstatt 
(bis km -3.0+50) sowie die Zuführung Bad Cannstatt von km -2.8+50 
bis -4.2+ 10 (Achse 136). In der Kernzone des Heilquel lenschutzgebietes 
kommen die Neue Neckarbrücke sowie die Zuführung Bad Cannstatt ab 
km -4.2+ 10 (Achse 136) sowie die S-Bahnanbindung Bad Cannstatt ab 
km -3.0+50 zu liegen. 

Mit insgesamt ca. 70 % des Gesamtaufkommens der Mineralwasserer
schließungen im Untersuchungsraum stellen die Insel- und Leuzequelle, 
die Berger Quellen sowie die Mombachquelle die bedeutendsten Quell
fassungen bzw. Brunnen dar. Mit Ausnahme der Thermalsohle (Hofrat 
Seyffer-Quelle) und der Gottlieb-Daimler-Quelle, die im Buntsandstein 
bzw. im Mittleren Muschelkalk verfiltert sind, erschließen die Mineral
quellen bzw. -brunnen Grundwasservorkommen im Oberen Muschelkalk 
bzw. Lettenkeuper. Das mineralisierte Grundwasser (60 1/s niederkon-
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zentriert, 165 1/s hochkonzentriert) ist im Aufstiegs- und Quellgebiet 
hoch gespannt (ca. 217 - 225 m NN) und hat damit ein um teilweise 
mehrere Meter höheres Potenzial als der durch Staustufen regulierte 
Neckar zwischen Bad Cannstatt und Untertürkheim. 

Im ungedrosselten Zustand schüttet die Inselquelle bis zu 230 1/s, die 
Leuzequelle bis rd. 50 1/s. Aufgrund der Beeinflussung umliegender Mi
neralquellen wurde die Entnahme für den heutigen Betrieb auf jeweils 
ca. 30 - 32 1/s gedrosselt. Die 5 Brunnen der Mineralbad Berg AG im un
teren Nesenbachtal schütten insgesamt zwischen 40 1/s und 70 1/s 
(BÜRO FÜR HYDROGEOLOGIE UND GEOHYDRAULIK 1994), wobei 
eine hydraulische Kommunikation der einzelnen Mineralwasser
fassungen bzw. Mineralwasseraustritte untereinander festgestellt wer
den konnte. Ebenso wurde eine hydraulische Beeinflussbarkeit des 
Quellsystems durch umfangreiche Grundwasserentnahmen aus dem 
Oberen Muschelkalk des Zustromgebietes (Großpumpversuche 1951 in 
Stuttgart-Nord) nachgewiesen. Die ständigen Auslaufraten der Fassun
gen sind deshalb wasserrechtlich festgeschrieben. 
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3.8 Gewässerverhältnisse 

Die Oberflächenentwässerung erfolgt im Bereich der Stuttgarter Bucht 
über das Flussgebiet des Neckars (Oberflächengewässer 1 .  Ordnung), 
der im Gebiet des Projektes Stuttgart 21 Bundeswasserstraße ist. Er 
weist nach LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN
WÜRTTEMBERG (1994) einen naturfernen Zustand auf und hat die 
Gewässergüte II - III/kritisch belastet (MINISTERIUM FÜR UMWELT 
BADEN-WÜRTTEMBERG, 1998). Der Neckar durchfließt den Untersu
chungsraum des PFA 1.5 im äußersten Nordosten in nordwestlicher 
bzw. nordöstlicher Richtung. Für den nordöstlichen Abschnitt des Unter
suchungsraumes fungiert er damit als direkter Vorfluter für die Oberflä
chenentwässerung. Der mittlere Abfluss des Neckars beträgt insgesamt 
16,6 - 50,0 m3/s. 

In den übrigen Bereichen des PFA 1.5 erfolgt die Oberflächenentwässe
rung über das Nesenbach- und Feuerbachtal. Der Nesenbachkanal ist 
ein Mischwasserkanal und damit nicht als Gewässer anzusehen. Sein 
Verlauf wird etwa durch den Mittleren und Unteren Schloßgarten nach
gezeichnet. Der Feuerbach durchquert den Ortsbereich von Feuerbach 
in etwa nordöstlicher Richtung. Er mündet in den Neckar und stellt ein 
Gewässer II. Ordnung dar. Der Feuerbach ist über längere Strecken 
überbaut und verdolt und als naturfern zu bezeichnen. Angaben zur 
Gewässergüte liegen nicht vor. Dem Gewässer selbst kommt über weite 
Strecken keine natürliche Vorflutfunktion mehr zu, die basalen quartären 
Sedimente bewirken jedoch einen „vorflutbegleitenden" Grundwasser
Abstrom. Ein derartiger „vorflutbegleitender" Grundwasser-Abstrom ist 
ebenso im Nesenbachtal ausgebildet. Auf Höhe des Unteren Schloßgar
tens mündet der aus nordwestlicher Richtung kommende, vollständig 
verdolte Störzbach (Gewässer II. Ordnung) in den Nesenbachkanal ein. 

Im Untersuchungsraum befinden sich zudem mehrere Stillgewässer, die 
im Unteren Schloßgarten, im Rosensteinpark und im Höhenpark Killes
berg gelegen sind. Sämtliche Stillgewässer wurden künstlich angelegt. 
Die im Unteren Schloßgarten gelegenen Stillgewässer sind nicht befes
tigt, weisen aber eine schlechte Wasserqualität auf. Sie werden durch 
ein künstlich angelegtes, naturfernes Fließgewässer verbunden. Im Hö
henpark Killesberg befindet sich östlich der Stresemannstraße eine Ket
te von z. T. durch Quellwasser gespeisten Teichen, die jeweils durch ei
nen Überlauf verbunden sind. Sie sind überwiegend unbefestigt und mit 
naturnaher Ufervegetation ausgestattet. Die darüber hinaus im Höhen
park Killesberg sowie im Rosensteinpark gelegenen Stillgewässer sind 
i.d.R. befestigt und als naturfern anzusehen. 
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4 Eingriffe durch baul iche Anlagen 
(Bauzeit und Betrieb) und deren hyd
rogeologische und wasserwirt
schaft l iche Auswirkungen 

4.1 Grundwasservorkommen 

Die Gesamtbaumaßnahme im Planfeststellungsabschnitt 1.5 erstreckt 
sich über einen Zeitraum von ca. 7 Jahren, wobei sich aus baulogis
tischen und bautechnischen Zwängen heraus während der Bauzeit eine 
Untergliederung der Einzelbaumaßnahme in zahlreiche Bauabschnitte 
(Teilbaugruben und Tunnelabschnitte) ergibt. Bauzeitliche Wasserhal
tungen werden vsl. in einem Zeitraum von 6,5 Jahren erforderlich. Zur 
Ermittlung der gleichzeitigen Wirkung aller Baumaßnahmen im Stuttgar
ter Talkessel orientiert sich der Bauablauf an der Bautaktplanung des 
PFA 1.1, so dass die einzelnen Baumaßnahmen überwiegend in Halb
jahresschritten zeitlich gestaffelt bzw. teilweise zeitgleich zur Ausfüh
rung kommen (Bauschritte 1 bis 13, siehe Anlage 2.1 B zum Anhang). 

Die sich im Zuge der Baumaßnahmen ergebenden Eingriffe in die 
Grundwasservorkommen und die Gewässer und die damit verbundenen 
wasserrechtlichen Tatbestände bzw. Nutzungen bezüglich Grundwasser 
und bauzeitlich in den Baugruben sowie dauerhaft an den Bahnanlagen 
anfallender Niederschlagswässer im Sinne des § a 9 WHG sind im An
hang der vorliegenden Anlage 20.1 B aufgeführt. Die Baumaßnahmen 
im PFA 1.5 sind dabei in verschiedene trassenbezogene Bauabschnitte 
gegliedert, die sich an der Bautaktplanung/Tunnelvortrieb orientieren, 
und werden aus hydrogeologischer/wasserwirtschaftlicher Sicht beur
teilt. 

Die im Anhang aufgeführten Aussagen zu den Eingriffen und Auswir
kungen der bauzeitlichen Wasserhaltung auf die Grund
wasservorkommen beziehen sich auf die jeweiligen Einzelbau
maßnahmen bzw. Maßnahmenkomplexe, wobei die positiven Wechsel
wirkungen der zeitversetzten Öffnung von Tunnelbauabschnitten bzw. 
Teilbaugruben, die eine Reduzierung der Wasserandrangsmengen für 
die einzelnen Bauwerke in den einzelnen Bauschritten hervorrufen, so
wie weitere Maßnahmen zur Minimierung der Eingriffe (bauzeitliche In
filtration von gehobenen und aufbereiteten Wässern) Berücksichtigung 
fanden. 

Die bei der Erläuterung der wasserwirtschaftlichen Auswirkungen (siehe 
Anhang zur Anlage 20.1  B) einzelner Baumaßnahmen im Detail be
schriebenen, vorgesehenen Stützungsmaßnahmen im direkt bean
spruchten Grundwasserkörper (Grundwasserinfiltration in das obere 
Grundwasser-
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stockwerk, q/km1 BH-Aquifer) sowie im Grenzdolomit-Aquifer als Teil ei
nes zentralen Grundwasser- und Niederschlagswassermanagements für 
den PFA 1.5 entsprechen den Forderungen der raumordnerischen Beur
teilung und dienen der Minimierung des Mineralwasseraufstiegs und der 
Absenkungsreichweiten im Hinblick auf den Grundwasserhaushalt im 
Nesenbachtal und dem Schutz des Mineral- und Heil
wasservorkommens von Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg unter Be
rücksichtigung der vorhandenen Bebauung und bestehender Nutzungen 
im Nahbereich der Baumaßnahmen. 

Zur Abgrenzung und Beurteilung der Eingriffe in die Grundwasservor
kommen und deren Auswirkungen auf die Grund-, Heil- und Mineral
wasservorkommen sowie auf die Heil- und Mineralquellen wurde ein 
numerisches instationäres 3D-Grundwasserströmungsmodell erarbeitet, 
geeicht und verifiziert. Dieses Grundwasserströmungsmodell ermöglicht 
die Simulation der verschiedenen Bauzustände in der Bauzeit und die 
Prognose der Auswirkungen dieser Baumaßnahmen. Des Weiteren er
möglichte dieses numerische Modell die Optimierung der bauzeitlichen 
lnfiltrationsmaßnahmen, um die Auswirkungen soweit wie möglich zu 
reduzieren. Im Zuge der Durohführung der Prognosebereehnungen 
wurden im Sinne einer Spannweitonbotraehtung aueh Variationen der 
anzusetzenden enh•Jässerbaren Porositäten für das Gipskeupergebirge 
durohgeführt, da sieh diese \'Verte für den gesamten Modellraum nieht 
abgesiehert definieren lassen, jedoeh für die Prognosen eine wiehtige 
Rollo spielen (vgl. Anhang 1 des Teils a der goologisehon, hydro 
geologisehen, geoteehnisehen und wasserwirtsehaftliehen Stellung 
nahme zum PrA 1.5). Die ent•.vässerbaren Porositäten für den Gips 
keuper wurden mit 'Alerten von 0,1 % bzw. 1 % variiert, was für das 
ausgelaugte und teil/nieht ausgelaugten Gipskoupergebirge als oberer 
und unterer Gronz•.vert anzusehen ist. Die Prognoseberoehnungen mit 
den versehiedenen Porositäten des Gipskeupers zeigen, dass bei An 
satz der höheren Porosität ein größerer 'J'.'asserandrang (1 %) in den 
Baugruben und Tunneln, jedoeh geringere, baubodingte Aus•.virkung auf 
die l=leil und Mineralquellen zu erwarten sind. Bei Ansatz der geringeren 
entwässerbaron Porosität von 0,1 % ergibt sieh ein niedrigerer Wasser 
andrang, der jedoeh zu stärkeren Auswirkungen führt. Dies ist darin be 
gründet, dass eine Verkleinerung der ontwässorbaron Porosität eine 
Reduzierung des im Modell befindliehen Wasservolumens bmvirkt. 
Daduroh verändert sieh die „Reaktionszeit" des Modells. 1/1.'asser 
entnahmen zeigen eine sohnellere und somit deutliohere Auswirkung, 
wenn verhältnismäßig kleine Spoiehorkooffizienton verwandt werden, 
als wenn mit großen Speieherkoeffizienten gereehnet wird, weil die im 
Speieher befindliehe 'A'assermenge wesentlieh kleiner ist, und somit die 
Speieherentleerung bzw. auffüllung sehneller vonstatten geht. Da die 
Bauzeit nieht ausroieht, um stationäre Verhältnisse bezüglieh der 
Grundwasserabsenkung zu orreiehen, erfolgt eine Kompensation der 
Eingriffe dureh die Nutzung des Grundwasserspeiehers. Je größer die 
ser ist, desto weniger maehen sieh die Auswirkungen bemerkbar. Erst 
wenn bei den untersehiedliehen Prognoseroehnungen stationäre Ver 
hältnisso erreieht werden, sind die Auswirkungen vergloiehbar, da dann 
Speiehereffekte keine Rolle mehr spielen. 
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Für die wasserreohtliohe Beantragung 'Nurden die Ergebnisse der Mo 
dellbereohnungen mit einem Ansatz für die entwässerbare Porosität des 
Gipskeupers von 1 % zugrundegelegt. Die Darstellung der Auswir 
kungen auf die Heil und Minoralwassorquollon beruht demgegenüber 
auf den Modellbereohnungen mit einem Ansatz für die entwässorbare 
Porosität des Gipskeupers von 0,1 %; diese Vorgehensweise stellt si 
oher, dass die dargestellten Auswirkungen eher übersohätzt werden. 

Die Dokumentation des numerischen Modells, der damit durchgeführten 
Prognoserechnungen der verschiedenen Baumaßnahmen und zugrun
degelegten Szenarien sowie der verschiedenen Optimierungen bzgl. der 
Infiltration von gehobenen und aufbereiteten Wässern ist in Anhang 1 
des Teils 3 der geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und 
wasserwirtschaftlichen Stellungnahme zum PFA 1.5 (siehe Register 5 
des 7. Planänderungsantrages des PFA 1.1) enthalten. 

Die lnfiltrationsmaßnahmen werden im Rahmen des zentralen Grund
wasser- und Niederschlagswassermanagements im PFA 1.5 (lnfiltrati
onssystem) so gesteuert, dass die anhand der im Teil 3 (Wasserwirt
schaft) der geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und was
serwirtschaftlichen Stellungnahme zum PFA 1.5 ausführlich dargestell
ten, wasserwirtschaftlich vertretbaren Absenkungen in den einzelnen 
Grundwasserstockwerken zum Schutz des Mineral- und Heilwasservor
kommens eingehalten bzw. möglichst noch minimiert werden. Die Reali
sierbarkeit und die Wirksamkeit der bauzeitlichen lnfiltrationsmaßnah
men wurden durch entsprechende hydraulische Tests in Brunnen und 
Grundwassermessstellen im PFA 1.1 sowie durch numerische Simulati
on mit dem Grundwasserströmungsmodell unterlegt und sind in o.g. 
Stellungnahme dokumentiert. 

Das zentrale Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement im 
PFA 1.5 bildet ein Konzept zur bauzeitlichen Wasserfassung, -
aufbereitung und -verbringung für die in den Tunnelstrecken und den of
fenen Baugruben im PFA 1.5 anfallenden Wässer und umfasst ein Sys
tem aus: Druckrohrleitungen, mechanische (Rückhalte-/Absetzbecken) 
und chemisch/physikalische (Filter, Abscheider, Stripanlagen) Aufberei
tungsanlagen (getrennt naoh Infiltrations und Üborsohusswassorsys 
teffit, zentraler Pumpstation, 24 lnfiltrationsbrunnen (16 Brunnen im 
km1 BH und 8 Brunnen im ku2GD) und zusätzliche Steuerungs-/Warn
wertpegel sowie entsprechende Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik 
mit zentralem Leitstand. Nähere Einzelheiten zur Konzeption können 
dem Anhang 2 des Teils 3 (Wasserwirtschaft) der geologischen, hydro
geologischen, geotechnischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnah
me zum PFA 1.5 (siehe Register 5 des 7. Planänderungsantrages des 
PFA 1.1) entnommen werden. 

Die mit dem o.g. Grundwasserströmungsmodell durohgeführten instatio 
nären Prognosebereohnungen weisen für die Fernbahnstreoke von/naoh 
Feuerbaoh mit bis zu 12,2 1/s ungewöhnlioh hohe instationäre \"lasse 
randrangsraton aus. Die hohen \".'assorandrangsraton fallen insboson 
dere zwisohen Km 2,940 und Km 3,449 an. Ursaohe hierfür sind in ers 
ter Linie die /\bweiohungen der im Modell angesetzten hydraulisohen 
Durohlässigkeiten in den Dunkelroten Mergel gegenüber den duroh hy 
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draulisohe Tests bestimmten. Daher wurde parallel eine analytisohe Be 
reohnung des zu er.Yartenden Grundwasserandranges auf der Grundla 
ge der gemessenen hydraulisohen Durohlässigkeiten durohführt. Die 
analytisohe Beroohnung der Grundwassorandrangsmongen ist in Teil a 
der geologisohen, hydrogeologisohen, geoteohnisohen und wasserwirt 
sohaftliohen Stellungnahme zum PF/\ 1.5 (ARGE \tt//\SSER • UMVVELT 
• GEOTECl=INIK 2002) dokumentiert. 

Der Grundwasserandrang bereohnet sioh für diesen Streokenabsohnitt 
demnaoh auf oa. 4 1/s bis 7 l,ts. Im Modell wird demgegenüber jodooh für 
den gleiohen Streokenabsohnitt ein Grundwasserandrang von rd. 1 O lls 
bereohnet. Diese Diskrepanz betrifft die Bausohritte 4b bis 8, 1,•10 ein 
deutlioher Anstieg der Grundwasserandrangsmengen relativ zu den üb 
rigen Bausohritten für den besagten Strookonabsohnitt auftritt. Da die 
Modellbereohnungen für den Bereioh Feuerbaoh auf sehr ungünstigen 
Parameterannahmen beruhen, '.\'Orden die prognostizierten /\uswir 
kungen auf die Grundwasservorkommen deutlioh übersohätzt. Für die 
wasserreohtliohe Beantragung wird daher eine Wasserandrangsmenge 
von 5 1/s für den Strookonabsohnitt zwisohon km 2,670 3,449 während 
der Bausohritte 4b bis 8 zugrundegelegt. 

Auf Grundlage der mittels des numerischen instationären Grundwas
serströmungsmodells für Mittelwasserverhältnisse durchgeführten Prog
noseberechnungen, die auf Basis der aktuellen Bautaktplanung durch
geführt wurden, lässt sich zusammenfassend für die Wasserhaltung im 
Planfeststellungsabschnitt 1.5 unter Berücksichtigung von lnfiltrations
maßnahmen im km1 BH-Grundwasser-vorkommen und im ku2GD
Grundwasservorkommen und der Redu zierung des prognostizierten 
\OJasserandrangs im Bereioh der Zuführung Bad Cannstatt zwisohen km 
2,67 und km 3,449 eine instationäre Erstwasserandrangsrate für alle 
hergestellten Tunnelabschnitte und geöffneten Baugruben der betref
fenden Bauschritte 1 bis 13 zwischen mindestens o,+a. rd. 1, 7 1/s (Bau
schritt 13) und rd. 21 ,6 25, 7 1/s (Bauschritt e 3c) angeben, sowie eine 
mittelfristige Wasserandrangsrate für den (quasi)stationären Zustand 
gegen Bauschrittende von Q,+ rd. 1,4 1/s bis 44,7 17,0 1/s. Die geschätz
te Gesamtförderung an Grundwasser im PFA 1 .5 beträgt über die Bau
schritte 1 bis 13 rd. +;8G 1,89 Mio m3 (durchschnittliche Entnahmerate 
ca.-8-;8 9,6 1/s), wovon im Mittel rd. � 1,20 Mio. m3 Wasser (gehobe
nes Grundwasser und beigeleitetes Fremdwasser) wieder zur Infiltration 
gelangt. Die überschüssige Grundwassermenge (= effektive Grundwas
serentnahme) beläuft sich auf ca. � 0,68 Mio m3 (durchschnittliche 
Entnahmerate von ca. � 3,e3 1/s). In den Bauaaschmritten 8 bis 12 1 
und 10 bis 12 übersteigt der Bedarf an lnfiltrationswasser allerdings 
zeitweise die Grundwasserfördermengen, d.h. es tritt ein Unterschuss 
auf, der ggf. durch Trinkwasserbeileitung gedeckt werden muss. 

Durch die lnfiltrationsmaßnahmen können die Auswirkungen auf die 
Heil- und Mineralquellen nach den numerischen Untersuchungen auf 
das Maß beschränkt werden, wie sie auch im Antrag für den PFA 1.1 
dargestellt und als wasserwirtschaftlich noch vertretbar eingestuft wor
den sind. Sollten sich wider Erwarten doch stärkere Auswirkungen erge
ben, so werden entsprechende Maßnahmen der abgestimmten Hand-
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lungskonzepte für Problemszenarien (Teil 4 der o.g. Stellungnahme 
zum PFA 1.5) umgesetzt. 

Die in den einzelnen Bauschritten in den offenen Baugruben anfallen
den, analytisch berechneten Regenabflüsse sind in Anlage 2.28 zum 
Anhang Wasserrechtliche Tatbestände dargestellt. Es zeigt sich, dass 
bei rwStarkregenereignissen der Jährlichkeit n = 1 (Bemessungsfall) 
Gesamtabflüsse zwischen rund 13 1/s und 160 1/s auftreten können, wo
bei der Hauptanteil auf Baugruben der S-Bahnstecken von und nach 
Stuttgart Nord / Bad Cannstatt entfällt. Die durchschnittlich pro Bau
schritt in den offenen Teilbaugruben anfallenden Niederschlagsmengen 
(mittlere Niederschlagshöhe: ca. 700 mm/a) liegen i.d.R. deutlich unter 
0,5 1/s und machen bei einer Gesamtmenge von ca. 60 Tm3 über die 
Bauzeit nur ca. 3 % der anfallenden Grundwassermenge aus. Ein Teil 
davon versickert in den offenen Baugruben, so daß für die Bauwasser
haltung das Niederschlagswasser aus den offenen Baugruben praktisch 
keine Rolle spielt . Bei Starkniederschlagsereignissen, welche die übli
che Bemessungsregenspende (1jährliches Niederschlagsereignis 0 1 0) 
erheblich übersteigen, kann es in seltenen Fällen zu einem kurzfristigen 
Rückstau oder Überstau an den im Bereich von Stuttgart Nord beste
henden Entwässerungseinrichtungen kommen. Dieses Niederschlags
wasser erfordert daher zusammen mit Überschusswasser aus der Bau
wasserhaltung (nicht infiltrierbares Grundwasser aus den Baugruben) 
nach Vorbehandlung und Reinigung eine Ableitung in den Vorfluter 
(Überschusswassersystem), die über eine bauzeitliche Entwässerungs
leitung zum Versorgungstunnel im Rosensteinpark (DN 150, zeitweilige 
Ablaufrate beschränkt auf max. 20- 30 1/s zusätzlich zu der im PFA 1.1. 
ausgewiesenen, maximalen Einleitmenge von W-bis zu 120 1/s) zum 
Neckar bewerkstelligt wird. Die durchschnittliche Ablaufrate kann über 
die ersten 8-9 Bauschritte mit ca. 5,3 1/s veranschlagt werden. Falls die 
Kapazitäten der Fassungs-/Behandlungsanlagen oder Rohrleitungen 
bzw. die wasserrechtlich genehmigten Einleitungsmengen in den 
Neckar bei Starkregenereignissen über der o. g. Bemessungsspende 
überschritten werden, erfolgt ein kurzzeitiger Rückhalt (Einstau) in den 
Teilbaugruben bzw. einem bauzeitlich zu unterhaltenden Rückhaltebe
cken, das der Überschu ßwasseraufbereitung nachgeschaltet ist. 

Detaillierte bauwerksspezifische Angaben zu den Andrangs- und lnfiltra
tionsmengen, den Regenabflüssen sowie den Einleitungskriterien kön
nen dem Anhang Wasserrechtliche Tatbestände zur vorliegenden Anla
ge 20.1 B entnommen werden. 
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4.2 Grundwassernutzungen 

Überblick 

Wie in Kapitel 3.6 aufgeführt, existieren im Betrachtungsraum des PFA 
1.5 zahlreiche Grundwassernutzungen, bei denen es sich um Grund
wasserabsenkungen zur Trockenhaltung von Bauwerken und Sanie
rungsmaßnahmen sowie Not- und Brauchwasserbrunnen handelt (vgl. 
Tab. 3/2). Wasserwirtschaftliche Auswirkungen durch die Baumaß
nahmen im PFA 1.5 sind aufgrund der berechneten Absenkungsbeträge 
(vgl. Anhang Wasserrechtliche Tatbestände) in erster Linie auf Fas
sungsanlagen mit Nutzung der oberen Grundwasservorkommen im 
Gipskeuper bzw. mit stockwerksübergreifender Verfilterung zu erwarten. 
Im Absenkungsbereich gelegene, entsprechend verfilterte Brunnen und 
Wasserfassungen können während der Bauzeit quantitativ beeinträch
tigt werden, was zu einer Verringerung des nutzbaren Grundwasserdar
gebots bzw. der Förderleistung führt. Nach Fertigstellung der Baumaß
nahmen und dem Wiederanstieg der bauzeitlich abgesenkten Grund
wasservorkommen ist eine quantitative Beeinträchtigung auszuschlie
ßen, da dauerhafte Grundwasserabsenkungen nicht geplant sind. 

Die Wasserfassungen und Nutzungen, die in den tieferen Stockwerken 
(Lettenkeuper und Oberer Muschelkalk) verfiltert sind, werden durch die 
Baumaßnahmen in quantitativer Hinsicht nicht oder nur sehr gering 
quantitativ beeinträchtigt, da in diese Aquifere nur im Bereich der 
Neckarbrücke eingegriffen wird und dabei keine Grundwasserentnah
men vorgesehen sind. 

In qualitativer Hinsicht können die Grundwassernutzungen insbesonde
re nach Fertigstellung des jeweiligen Bauwerks bzw. nach Abschalten 
der Grundwasserhaltung beeinträchtigt werden, da während der Grund
wasserhaltungsmaßnahmen der hydraulische Gradient auf das Bauwerk 
hin orientiert ist und ein Eintrag von Schadstoffen in das genutzte 
Grundwasservorkommen nur bedingt möglich ist. Nach Beendigung der 
Grundwasserhaltung können qualitative Veränderungen des Grund
wassers durch den Kontakt des Grundwassers mit den Baustoffen auf
treten. Hiervon können jedoch lediglich unterstromig der Baumaßnahme 
gelegene Brunnen und Wasserfassungen betroffen werden, die zudem 
den durch die Baumaßnahme direkt betroffenen Aquifer nutzen müssen. 
Durch die Wahl elutionsarmer Baustoffe können diese qualitativen Be
einträchtigungen der genutzten Grundwasservorkommen wesentlich re
duziert werden, so dass vsl. derartige Beeinträchtigungen nicht auftre
ten werden. 

Bauzeitlich qualitative Beeinträchtigungen der Grundwassernutzungen 
können sich insbesondere durch den Zustrom schadstoffbelasteter 
Grundwässer aus in den Absenkungsbereichen bzw. in der Umgebung 
der Absenkungsbereiche gelegenen Altablagerungen und Schadens
fällen ergeben. Durch entsprechende Maßnahmen sind diese Vorgänge 
soweit als möglich zu reduzieren bzw. zu verhindern. Veränderungen 
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der Grundwasserqualität werden im Rahmen der baubegleitenden Be
weissicherung Wasser erfasst (vgl. Geologische, hydrogeologische, ge
otechnische und wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum PFA 1.5, 
Teil 3). 

In Tabelle 4/1 sind die Grundwassernutzungen im Überblick aufgelistet, 
an denen eine bauzeitliche, quantitative und qualitative Beeinträchtigung 
durch die Baumaßnahmen im PFA 1.5 nicht ausgeschlossen werden 
kann. Der Grad der Beeinträchtigung wurde dabei jeweils abgeschätzt. 

Bei der Beurteilung des Grades einer bauzeitlichen quantitativen Beein
trächtigung wurden sowohl die Ergebnisse der numerischen Berech
nungen mit dem Grundwasserströmungsmodell, die Entfernung und La
ge (unter-/oberstromig) der Grundwassernutzung zur Baumaßnahme 
als auch die Stärke des Eingriffs in den betroffenen Aquifer und die mit 
dem Grundwasserströmungsmodell für den Nutzungsstandort über die 
Bauzeit berechneten Grundwasserabsenkungen berücksichtigt. Der Be
urteilung liegt eine dreistufige Bewertungsskala zugrunde, wobei mit der 
Stufe „gering" eine bauzeitliche Absenkung des Wasserspiegels im 
Brunnen bezeichnet wird, die die Nutzung nicht in Frage stellt. Der Beur
teilungsgrad „mittel" repräsentiert eine deutliche, baubedingte Absen
kung des Wasserspiegels im Brunnen, bei der ggf. die Grundwasserför
derung nur in verringertem Maße (geringere Förderleistung) stattfinden 
kann, wobei die Wassererschließung über den Brunnen weiterhin 
grundsätzlich möglich ist. Die Beurteilungsstufe „hoch" steht für den 
Fall, dass eine erhebliche bauzeitliche Absenkung des Grundwasser
spiegels in einem Brunnen nicht ausgeschlossen werden kann, so dass 
eine Nutzung nicht mehr möglich ist bzw. der Brunnen bauzeitlich tro
ckenfällt. 

Tab. 4/1 : Zusammenstellung der Grundwassernutzungen im Untersuchungsraum des 
PFA 1 .5, bei denen eine bauzeitl iche Beeinträchtigung durch die Baumaß
nahmen im PFA 1 .5 nicht auszuschließen ist. 

Nr. bzw. Betreiber Orts-/ Genutzter Nutzungs- Grad der quantitativen Qualitative 
Bezeich- Stadtteil Aquifer art Beeinträchti� ung Beeinträchtigung 
Nung gering Mittel hoch Möglich Nicht 

möglich 
4076a Fa. Raab S.-Nord q bzw. BH GW-

X x1 ) 
(4 Br.) Kärcher Sanieruno 
4292 Fa. Her- S.-Nord BH? GW-

kommer & Sanierung X x1 ) 
Banqerter 

4560 Stadt Stutt- S.-Nord BH/DRM GW-
X X oart Sanieruno 

Bahn- DB AG S.-Nord q/km1 ? Entwässe-
X X oostamt runo 

757a Württ. Lan- S.-Mitte k. A. GW-
deskom. Absenkung Beeinträchtigungen aufgrund der Lage der Nutzun-
Bank gen zu den Baumaßnahmen eher durch die Bau-

lduna EVS S.-Mitte DRM Entwässe- maßnahmen im PFA 1.1 möglich 
runo 

Br. SKV Sparkas- S.-Mitte DRM, BH Entwässe-
senver- rung 
sicherung 
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Nr. bzw. Betreiber Orts-/ Genutzter Nutzungs- Grad der quantitativen Qualitative 
Bezeich- Stadtteil Aquifer art Beeinträchtiauna Beeinträchtiaung 
Nung gering Mittel hoch Möglich Nicht 

möalich 
Br. Zep- GVP S.-Mitte q, BH, Entwässe-
pelin- DRM rung 
Caree Beeinträchtigungen aufgrund der Lage der Nutzun-

gen zu den Baumaßnahmen eher durch die Bau-
Br. B+B Branddirek- S.-Mitte GG, ku NB maßnahmen im PFA 1.1 möglich 

tion Stutt-
aart 

NB 1 NWS S.-Mitte DRM, BH, NB 
GG 

NB 2 NWS S.-Mitte DRM, BH, NB 
GG 

NB DB DB AG S.-Mitte DRM-GG N8'1 
Br. Wilhelma S.-Bad q/km1 ? BW 

X Bellevue Cannstatt 
417 Fa. Gebr. S.-Feuerbach k. A. BW X Schach 
578 Fa. Leso- S.-Feuerbach „roter und BW 

nal-Werke grüner X 

Letten" 
578a Fa. Leso- S.-Feuerbach k. A. BW 

X nal-Werke 
623 Fa. Kast & S.-Feuerbach k. A. BW 

Ehinaer 
822 Süddt. S.-Feuerbach k. A. BW 

Kühler- X 

fabrik 
1088 Fa. Roth S.-Feuerbach BH, GG BW X 

4078 Fa. L. Leitz S.-Feuerbach km1 (MGH) GW-
Sanieruna 

4132a Fa. C.F. S.-Feuerach Mergel, GW-
Roser Tonmerael Sanieruna 

4133 RWE-DEA S.-Feuerach q GW-
X Sanierung 

4804 Stadt Stutt- S.-Feuerbach q-km1? GW- X qart Sanierunq 
4806 Fa. Kessler S-Feuerbach k. A. GW-

X & Söhne Sanierunq 
5 1 98 Stadt S.-Feuer- k. A. GW-Ent-

Stuttgart bach nahme + X 

Umleituna 

Legende: 11 qualitative Beeinträchtigung durch Zustrom schadstoffbelasteter Grundwässer 2J wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung erloschen 3l Notbrunnen bis Lettenkeuper rückzementiert, nur noch als Pegel genutzt 
4l Brunnen rückgebaut 5l Brunnen verschlossen 
k. A. keine Angabe 
NB Notbrunnen 
BW Brauchwasser 
q Quartär 
km1 Gipskeuper 
MGH Mittlerer Gipshorizont 
DRM Dunkelrote Mergel 
BH Bochinger Horizont 
GG Grundgipsschichten 
ku Unterer Keuper 
mo Oberer Muschelkalk 
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Bei der Beurteilung der Möglichkeit qualitativer Beeinträchtigungen der 
über die Brunnen geförderten Grundwässer wurde insbesondere die 
Lage der Nutzung (unter-/oberstromig, Entfernung) zur Baumaßnahme 
sowie der durch die Grundwassererschließung genutzte Aquifer berück
sichtigt. Grundsätzlich ist bauzeitlich ein Grundwasserzustrom aus dem 
Baubereich nur dann möglich, wenn sich der Absenkungstrichter durch 
die Entnahme (Grundwassernutzung) noch tiefer ausbildet als der Ab
senkungstrichter durch die Baumaßnahme und sich beide Absenkungs
bereiche überschneiden. Für die Beurteilung der Möglichkeit einer quali
tativen Beeinträchtigung durch eine Mobilisierung schadstoffbelasteter 
Grundwässer aus der Umgebung der Absenkungsbereiche wurde ne
ben der Lage der Grundwassernutzungen zur Baumaßnahme auch ihre 
Lage zu bekannten Altablagerungen und Schadensfällen berücksichtigt. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich nach Abschluss der 
Waserhaltung und unter Berücksichtigung der ggf. geplanten Kompen
sationsmaßnahmen (z. B. Infiltrationen in den km1 BH und ku2GD, Maß
nahmen zur Grundwasserumleitung) die ursprünglichen Grundwasser
strömungsverhältnisse wieder einstellen werden und somit i.d.R. keine 
dauerhaften Beeinträchtigungen der Nutzungen zu erwarten sind. 

Nachfolgend werden die Auswirkungen der im Anhang zur vorliegenden 
Anlage 20.1 B aufgeführten Eingriffe in Grundwasservorkommen und die 
damit verbundenen wasserrechtlichen Tatbestände für die bestehenden 
Grundwassernutzungen im Umfeld der Baumaßnahmen hergeleitet und 
beschrieben. Dabei wird der Übersichtlichkeit halber die im Anhang zur 
Anlage 20.1 B vorgenommene Einteilung der Baumaßnahmen beibehal
ten und die jeweils relevanten, bestehenden Grundwassernutzungen 
zugeordnet. 

Grundwassernutzungen im Bereich : 
Fernbahn Zuführung Feuerbach 

Die Notbrunnen DB und B+B der Stadt Stuttgart befinden sich rd. 70 m 
südöstlich des geplanten Feuerbacher Tunnels (bergmännische Bau
weise) am Randbereich des Nesenbachtales. Bauzeitliche, quantitative 
Beeinträchtigungen des in den Grundgipsschichten verfilterten Not
brunnens B+B sind durch die Baumaßnahme nicht zu erwarten, da die 
mit dem Grundwasserstömungsmodell berechnete Absenkung des 
Druckspiegels nur einige Dezimeter betragen wird. Da bauzeitliche Ein
griffe in den Grenzdolomit nicht zu erwarten sind, können qualitative 
Auswirkungen auf die Brunnen ausgeschlossen werden. Die weiter süd
östlich im Nesenbachtal gelegenen Grundwassernutzungen werden e
her durch die Baumaßnahmen im PFA 1.1 betroffen. Die an diesen Nut
zungen vorgesehenen Beweissicherungsmaßnahmen sind im Teil 3 der 
Stellungnahme zum PFA 1.1 (ARGE WASSER UMWELT 
GEOTECHNIK 2001) dargestellt. 
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Die in Feuerbach gelegenen Grundwassernutzungen (vgl. Anlage 20.2) 
können aufgrund der durch den Vortrieb der Tunnel Zuführung Feuer
bach bedingten Grundwasserabsenkung im Gipskeuper gering bis hoch 
beeinträchtigt werden. Die den Eingriffen nächstgelegenen Grundwas
sernutzungen mit den Wasserbuchnummern 4078 und 4132a (Grund
wassersanierung) sowie der Brauchwasserbrunnen 623 liegen nach den 
numerischen Berechnungen im Absenkungsfeld mit größeren Absenk
beträgen, so dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Förderleistung 
auftreten kann. Für die Brunnen zur Grundwassersanierung wird sich 
dies in wirtschaftlicher Hinsicht positiv auswirken, da der Umfang der 
Wasseraufbereitung deutlich geringer wird. Für den Brauchwasserbrun
nen 623 können hingegen deutliche Verringerungen des Dargebotes 
auftreten. Zudem können die Fassungen bauzeitlich ggf. durch belaste
te Grundwässer aus dem Umfeld der Grundwasserabsenkung qualitativ 
beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund wurden die vorgenannten 
Nutzungen in das Beweissicherungsprogramm aufgenommen. In Ab
hängigkeit von den Messergebnissen während der Bauzeit sind ggf. 
weitere im Umfeld der Baumaßnahme liegende Fassungen mit in die 
Beweissicherung aufzunehmen. 

Darüber hinaus im Untersuchungsraum vorhandene Absenkbrunnen 
(Grundwassersanierungen, Entwässerungen etc.) und Dränagen wer
den aufgrund ihrer Entfernung zur Baumaßnahme bauzeitlich weder 
quantitativ noch qualitativ beeinträchtigt. 

Nach Abschluss der bauzeitlichen Wasserhaltung sind keine dauer
haften Beeinträchtigungen der Brunnen und sonstigen Grundwasser
nutzungen zu erwarten, da dauerhaft wirksame Grundwasserab
senkungen nicht vorgesehen sind. 

Grundwassernutzungen im Bereich :  
Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt 

Die Notbrunnen DB und B+B der Stadt Stuttgart befinden sich rd. 70 m 
südöstlich der geplanten Fernbahntunnel Bad Cannstatt-Hbf. und Hbf.
Bad Cannstatt (bergmännische Bauweise) am Rand des Nesenbach
tales. Die bauzeitlichen quantitativen und qualitativen Auswirkungen auf 
die genannten Notbrunnen entsprechen den für die Fernbahn Zuführung 
Feuerbach genannten. Bauzeitliche qualitative sowie quantitative Aus
wirkungen auf den Notbrunnen NB 9 sowie den Sarweybrunnen tief und 
flach sind aufgrund der Verfilterung im Lettenkeuper bzw. Muschelkalk 
nicht zu erwarten. 

Die im Untersuchungsraum vorhandenen Absenkbrunnen (GW
Sanierung 4560) und Dränagen (Bahnpostamt) werden aufgrund ihrer 
Entfernung zur Baumaßnahme bauzeitlich nur geringfügig beeinflusst 
und in ihrer Funktion nicht negativ beeinträchtigt. 
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Nach Abschluss der bauzeitlichen Wasserhaltung sind keine dauerhaf
ten Beeinträchtigungen der Brunnen und sonstigen Grundwassernut
zungen zu erwarten, da dauerhaft wirksame Grundwasserabsenkungen 
nicht vorgesehen sind. 

Grundwassernutzungen im Bereich : 
S-Bahn-Anbindung Stuttgart Nord 

Die 4 Brunnen mit der Wasserbuchnummer 4076a (verfiltert im Quartär 
und Bochinger Horizont) befinden sich rd. 130 m westlich des geplanten 
Trogbauwerkes Mittnachtstraße. Aufgrund ihrer Lage oberstromig zur 
Baumaßnahme und der zwischen der Baumaßname und den Brunnen 
gelegenen lnfiltrationsbrunnen beschränken sich die Grundwasserab
senkungen im Brunnenbereich auf etwa 2 - 3 m, so dass voraussichtlich 
bauzeitlich keine wesentlichen quantitativen Beeinträchtigung der Brun
nen zu erwarten sind. Für die Brunnen zur Grundwassersanierung wird 
sich dies in wirtschaftlicher Hinsicht positiv auswirken, da der Umfang 
der Wasseraufbereitung deutlich geringer wird. Qualitative Beein
trächtigungen der genannten Brunnen können bauzeitlich durch einen 
verstärkten Zustrom mit Schadstoffen belasteter Grundwässer aus dem 
Umfeld des Absenkungsbereiches auftreten. Qualitative sowie quanti
tative Auswirkungen auf weitere im Untersuchungsraum gelegene Not
und Privatbrunnen sind aufgrund ihrer Entfernung zur Baumaßnahme 
bzw. aufgrund der Verfilterung in tieferen Grundwasserstockwerken 
(Sarweybrunnen flach und tief) nicht zu erwarten. 

Dauerhafte Beeinträchtigungen der Grundwassernutzungen sind durch 
die geplante S-Bahn-Anbindung Stuttgart Nord nicht zu erwarten, da 
dauerhaft wirksame Grundwasserabsenkungen nicht vorgesehen sind. 

Grundwassernutzungen im Bereich : 
S-Bahn-Anbindung Hauptbahnhof 

Der in rd. 90 m Entfernung zur Baumaßnahme gelegene Notbrunnen 2 
wird aufgrund seines Ausbaus (Dunkelrote Mergel bis Grundgips
schichten) und seiner Lage zu den geplanten Bauwerken bauzeitlich vo
raussichtlich nur geringfügig beeinflusst. Die im Nahbereich der Bau
maßnahme gelegenen Privatbrunnen Jacobi und Südmilch sind ver
schlossen und werden nicht mehr genutzt. Qualitative sowie quantitative 
Auswirkungen auf weitere im Untersuchungsraum gelegene Not- bzw. 
Privatbrunnen sowie sonstige Grundwassernutzungen sind aufgrund ih
rer Entfernung zu der geplanten Baumaßnahme und den relativ gerin
gen Eingriffstiefen in die Grundwasservorkommen nicht zu erwarten. 

Dauerhafte Beeinträchtigungen der im Wesentlichen oberstromig der 
ge-planten Baumaßnahme gelegenen Grundwassernutzungen sind 
durch die geplante S-Bahn-Anbindung Hauptbahnhof nicht zu erwarten, 
da dauerhaft wirksame Grundwasserabsenkungen nicht vorgesehen 
sind. 
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Grundwassernutzungen im Bereich : 
S-Bahn-Anbindung Bad Cannstatt 

Bezüglich der bauzeitlichen quantitativen und qualitativen Auswirkungen 
auf die Brunnen 4076a gelten die für die S-Bahn-Anbindung Stuttgart 
Nord gemachten Angaben. Bauzeitliche quantitative Beeinträchtigungen 
der im Abstrombereich der Baumaßnahme gelegenen Entwässerungs
anlage „Bahnpostamt" sind aufgrund ihrer Entfernung zur Bau
maßnahme voraussichtlich zu erwarten; dies ist jedoch unkritisch, da mit 
der Grundwasserabsenkung das Ziel der Grundwassernutzung unter
stützt wird. Nach Abschluss der Wasserhaltungsmaßnahmen sind kurz
zeitige qualitative Beeinträchtigungen der Entwässerungsanlage „Bahn
postamt" durch aus dem Bauwerksbereich nachströmende Grundwäs
ser (z. B. Einflüsse durch Betonierung) nicht völlig ausgeschlossen, aber 
als unwahrscheinlich anzunehmen. Qualitative sowie quantitative Aus
wirkungen auf weitere im Untersuchungsraum gelegene Not- bzw. Pri
vatbrunnen sowie sonstige Grundwassernutzungen sind aufgrund ihrer 
Entfernung zu der geplanten Baumaßnahme nicht zu erwarten. 

Dauerhafte Beeinträchtigungen der Brunnen 4076a sind nicht zu erwar
ten. Auch bezüglich der unterstromig gelegenen Entwässerungsanlage 
Bahnpostamt sind unter Berücksichtigung der geplanten Kompensati
onsmaßnahmen (Sohlfilter, Dränmatten) für die in offener Bauweise er
stellten Bauwerke keine dauerhaften Auswirkungen zu erwarten. Zudem 
sind dauerhaft wirksame Grundwasserabsenkungen nicht vorgesehen. 

4.3 Mineral- und Hei lwasservorkommen von 
Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg 

Allgemeines 

Das Heilquellenschutzgebiet für die Mineral- und Heilquellen von Stutt
gart-Bad Cannstatt und -Berg ist rechtskräftig ausgewiesen 
(REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 2002). Dieses Heilquellen
schutzgebiet wurde in die Anlage 20.2.1 übernommen, wobei das Heil
quellenschutzgebiet jedoch deutlich über den in Anlage 20.2.1 darge
stellten Betrachtungsraum hinausreicht. Die Zuführung Feuerbach und 
die Zuführung Bad Cannstatt bis km -2.8+50 (Achse 136) sowie der 
Zwischenangriff Prag kommen in der Außenzone des Heilquellen
schutzgebietes zu liegen. In der Innenzone des Heilquellenschutzgebie
tes liegen die S-Bahnanbindungen nach Stuttgart Nord und Bad Cann
statt (bis km -3.0+45) sowie die Zuführung Bad Cannstatt von km -
2+850 bis -4.2+ 10 (Achse 136) . In der Kernzone des Heilquellenschutz
gebietes kommen die Neue Neckarbrücke sowie die Zuführung Bad 
Cannstatt ab km -4.2+ 10 (Achse 136) sowie die S-Bahnanbindung Bad 
Cannstatt ab km -3.0+45 zu liegen. 
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In den Tunnel-/Trogstrecken, in denen der Grundwasserdruckspiegel 
des Oberen Muschelkalks unterschnitten wird, werden ggf. auftretende 
verstärkte Mineralwasseraufstiege bzw. Mineralwasseraufbrüche an
hand von Grundwasseranalysen festgestellt. Bei Erreichen vorgegebe
ner qualitativer bzw. quantitativer Warnwerte (siehe Beilage zum An
hang Wasserrechtliche Tatbestände) wird in Abstimmung mit den Fach
behörden entsprechend der vorgesehenen Handlungskonzepte (vgl. 
Geologische, hydrogeologische, geotechnische und wasser
wirtschaftliche Stellungnahme zum PFA 1.5, Teil 2 und 3 sowie Teil 4: 
Problemszenarien, Handlungskonzepte) verfahren. Im Bereich offener 
Baugruben ist hierbei erforderlichenfalls das Aufbringen ausreichender 
Gewichtskraft unter gleichzeitigem Totstau und im Anschluss Verschlie
ßen durch Injektionen vorgesehen. In bergmännischen Tunnelstrecken 
werden erforderlichenfalls geeignete lnjektionsverfahren zur Vergütung 
wasserwegsamer Strukturen angewandt. 

Werden beim Tunnelvortrieb im Gipskeuper punktuelle stärkere Grund
wasserzutritte angetroffen, so wird versucht, diese abzuschlauchen und 
an anderer geeigneter Stelle im Tunnel wieder zu versickern, um den 
Grundwasserhaushalt zu schonen. 

Nachfolgend werden die im Anhang zur vorliegenden Anlage 20.1 de
tailliert aufgeführten Eingriffe in die Grundwasservorkommen (Gipskeu
per, Lettenkeuper und Oberer Muschelkalk) zusammenfassend be
schrieben und abschließend unter Berücksichtigung der gleichzeitig 
stattfindenden Baumaßnahmen im PFA 1.2, 1.2 und 1.6 aus wasser
wirtschaftlicher Sicht im Hinblick auf die Heil- und Mineralquellen beur
teilt. Dabei wird die im Anhang zur Anlage 20.1 vorgenommene Unter
teilung der Baumaßnahmen beibehalten. 

Fernbahn Zuführung Feuerbach 

Im Zuge der Baumaßnahmen (Achse 252) wird der Grundwasser
druckspiegel des Mineralwasservorkommens im Oberen Muschelkalk 
nicht unterschnitten. Der Grundwasserdruckspiegel liegt durchgehend 
mindestens 3 m unter der Bauwerkssohle. Auch der Grundwasser
druckspiegel des Lettenkeupers wird nicht berührt. Die verschiedenen 
Grundwasservorkommen im Gipskeuper werden mit den eingleisigen 
Tunnelröhren durchfahren, womit bereichsweise Grundwasserab
senkungen von bis zu 20 m bedingt sind. Durch diese Grundwasser
absenkung verringert sich der hydraulische Gradient zum Heil- und Mi
neralwasseraquifer (ku2 und mo) und somit auch die natürliche Grund
wasserneubildung in den letztgenannten Aquifer. Der Erstwasseran
drang im Bereich der Zuführung Fernbahn Feuerbach (bergmännische 
Tunnel und Bereich offene Baugruben) beträgt nach den numerischen 
Berechnungen mit dem instationären Grundwasserströmungsmodell 
Stuttgarter Buoht bei MW-Verhältnissen zwischen rd. 4,7 0 ,5 1/s (Bau
schritt J 1, 3 und 8) und rd. � 1,6 1/s (Bauschritt e 7). Gegen Ende 
der jeweiligen Bauschritte wird der Wasserandrang zwischen � 0,2 1/s 
und � 1,8 1/s betragen. Insgesamt fallen rd. 8e4 105 Tm3 Grundwas
ser , inkl. der Anfahrbaugruben am Nordkopf 111 Tm3 Grundwasser 
während der Bauschritte 1-4-3 8 an, wobei die geplante Infiltration von 
Wasser im Bereich der Nesen-
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bachtalquerung und im Bereich Stuttgart Nord (PFA 1.5) berücksichtigt 
wurde (vgl. Anhang 1 und 2 zum Teil 3 der geologischen, hydro
geologischen, geotechnischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnah
me zum PFA 1.5 in Register 5 des 7. Planänderungsantrages des PFA 
1 .1 ). 

Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt 

Der Grundwasserdruckspiegel des Mineralwasservorkommens im Obe
ren Muschelkalk wird im Bereich des bergmännisch zu erstellenden 
Fernbahntunnels (Achse 1 37) zwischen ca. Bau-km - 1 ,00 und ca. Bau
km - 1 ,28 um bis zu rd. 1 m unterschnitten. Die Grundwasserdruckflä
che des Lettenkeupers wird zwischen ca. Bau-km - 0 ,85 und ca. Bau
km - 2,03 bis rd. 5 m tief angeschnitten. Des Weiteren nähert sich die 
Lettenkeuper-Druckfläche bei ca. Bau-km - 2,42 (Vorwegmaßnahme P
Option) bis unmittelbar an die Tunnelsohle an. Da durch die bergmänni
sche Bauweise bauzeitlich erforderliche Grundwasserhaltungsmaßnah
men auf den Vortriebsbereich beschränkt bleiben und eine weitreichen
de Grundwasserabsenkung vermieden wird, sind in den o.g. Bereichen 
voraussichtlich nur geringfügige Zutritte höher mineralisierter Grund
wässer aus dem Lettenkeuper und Oberen Muschelkalk zu erwarten. 
Hierdurch werden sich vsl. keine messbaren quantitativen und qualitati
ven Auswirkungen auf die Mineral- und Heilquellen ergeben. Die ver
schiedenen Grundwasservorkommen im Gipskeuper werden jedoch mit 
den eingleisigen Tunnelröhren durchfahren, womit bereichsweise 
Grundwasserabsenkungen von bis zu 20 m bedingt sind. Durch diese 
Grundwasserabsenkung verringert sich der hydraulische Gradient zum 
Heil- und Mineralwasseraquifer (ku2 und mo) und somit auch die natür
liche Grundwasserneubildung in den letztgenannten Aquifer. 
Für die Gründung der Eisenbahnbrücke Neckar ist ein System von 3 x 3 
hochbelastbaren Pfeilern für die Hauptöffnung (am West- bzw. Ostufer 
sowie auf der Mittelmole im Neckar) geplant. Des Weiteren wird ein 
System von Vorlandpfeilern, je 2 auf der westlichen und auf der östli
chen Seite des Neckars, errichtet. Die Gründungssohle der Uferpfeiler 
West bzw. Ost der Hauptöffnung ist bei etwa N 21 1 m in den Grund
gipsschichten dicht oberhalb des Lettenkeupers bzw. im Grenzbereich 
Grundgipsschichten/Lettenkeuper vorgesehen. Als Baugrubenum
schließung wird eine überschnittene Bohrpfahlwand unter Totstaubedin
gungen im Bohrrohr hergestellt, die vorbehaltlich weiterer Untersuchun
gen bis 1 m unter Gründungssohle (ca. N 21 0 m) reichen soll. Hierdurch 
ergeben sich zumindest im Bereich des geplanten Uferpfeilers Ost di
rekte Eingriffe in den Lettenkeuper. Der Aushub bis zur Baugrubensohle 
erfolgt innerhalb eines aufgesetzten Spundwandkastens, wobei durch 
Zugabe von Trinkwasser mindestens ein Wasserspiegel in Höhe des 
Neckarwasserspiegels (ca. N 21 4 m) aufrechterhalten wird. Nach Ab
schluss des Aushubs wird, sofern kein Mineralwasser zugetreten ist o
der die Totstauhöhe nur geringfügig oberhalb N 21 4 m liegt, eine Un
terwasserbetonsohle hergestellt. 
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Bei einem Zutritt von Mineralwasser und einem Totstau deutlich ober
halb von N 214 m bzw. bei Erreichen vorgegebener Warnwerte (siehe 
Beilage zum Anhang Wasserrechtliche Tatbestände) erfolgen die weite
ren Gründungsarbeiten unter Druckluftbedingungen (Deckelbauweise 
mit Ballastierung) . 

Der Mittelpfeiler der Hauptöffnung wird unter Druckluftbedingungen 
(Deckelbauweise mit Ballastierung) gegründet. Die Gründungssohle 
liegt bei N 208,7 m, die erforderliche überschnittene Bohrpfahlwand wird 
bis N 207,5 m in den Untergrund einbinden. Die Gründung des Mittel
pfeilers erfolgt damit bis in den Lettenkeuper. 

Im Bereich der Gründungssohlen für die Uferpfeiler West und Ost und 
den Mittelpfeiler wird der Grundwasserdruckspiegel des mo-Grund
wasservorkommens um ca. 1 3  m bis rd. 1 5,3 m unterschnitten (bei ei
nem prognostizierten mo-Druckspiegel von N 224 m) . Die Lettenkeuper
Druckfläche wird um rd. 3 - 5,3 m unterschnitten. 

Grundsätzlich ist im Zuge der Gründungsarbeiten für die drei Pfeiler mit 
geringfügigen Zutritten höher mineralisierter Grundwässer aus dem Let
tenkeuper und Oberen Muschelkalk zu rechnen. Bei verstärkten Mine
ralwasserzutritten im Bereich der Uferpfeiler West und Ost während des 
Aushubs wird, wie oben beschrieben, auf Druckluftbetrieb umgestellt, so 
dass länger anhaltende stärkere Zutritte unterbunden werden. Hier kann 
es im Verlauf der Bauphase zu kurzzeitigen quantitativen und qualitati
ven Auswirkungen auf einzelne Mineral- und Heilquellen kommen. 

Bei Mineralwasseraustritten im Bereich der Gründungssohle des Mittel
pfeilers kann davon ausgegangen werden, dass diese schon vor Beginn 
der Baumaßnahme bestanden, da die Gründung von vornherein unter 
Druckluftbedingungen durchgeführt wird. Ein verstärkter Mineralwasser
zutritt und damit quantitative und qualitative Auswirkungen auf die Mine
ral- und Heilquellen sind hier nicht zu erwarten. 
Dauerhafte Auswirkungen auf die Mineral- und Heilquellen sind auszu
schließen, da durch die oben beschriebenen Gründungsmaßnahmen 
keine dauerhaften sekundären Wasserwegsamkeiten geschaffen wer
den. Nähere Angaben zu den hierfür vorgesehenen Maßnahmen sind 
der Geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und wasserwirt
schaftlichen Stellungnahme zum PFA 1.5, Teil 2 und Teil 4 zu entneh
men. 

Die Vorlandpfeiler der Nebenöffnungen (ein System von je 2 x 3 Pfeilern 
westlich und östlich des Neckars) sollen auf einem Niveau von N 21 4 m 
gegründet werden. Der Baugrubenverbau (z.B. durch Spundwände) soll 
bis rd. 1 m unter Baugrubensohlniveau reichen. Im Zuge der Grün
dungsmaßnahmen wird die Grundwasserdruckfläche des Lettenkeupers 
voraussichtlich geringfügig angeschnitten. Ein direkter Eingriff in die 
Schichtabfolge des Lettenkeupers erfolgt hierdurch nicht. Der mo
Druckwasserspiegel wird, bei einem prognostizierten Druckspiegel von 
N 224 m, durch die Gründungssohlen um rd. 1 O m unterschnitten. Ge
ringfügige Zutritte höher mineralisierter Grundwässer in den Baugruben 
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sind hier grundsätzlich nicht auszuschließen. Dadurch werden sich je
doch keine messbaren quantitativen und/oder qualitativen Auswir
kungen auf die Mineral- und Heilquellen ergeben. Ein verstärkter Mine
ralwasserzutritt ist voraussichtlich nicht zu erwarten, da die Druckentlas
tung der Lettenkeuperoberfläche durch den nur kurzfristigen und klein
räumigen Baugrubenaushub als geringfügig zu erachten ist. Gegebe
nenfalls auftretende Mineralwasseraufbrüche werden anhand von 
Grundwasseranalysen festgestellt. Bei Erreichen vorgegebener Warn
werte (siehe Beilage zum Anhang Wasserrechtliche Tatbestände) wird 
entsprechend der vorgesehenen Handlungskonzepte verfahren (vgl. 
Geologische, hydrogeologische, geotechnische und wasserwirt
schaftliche Stellungnahme zum PFA 1.5, Teil 2 und 3 sowie Teil 4: Prob
lemszenarien, Handlungskonzepte). Dauerhafte Auswirkungen auf das 
Mineral- und Heilwasservorkommen sind nicht zu erwarten. 

Der Erstwasserandrang im Bereich der Zuführung Fernbahn Bad Cann
statt (bergmännische Tunnel und Bereich offene Baugruben) beträgt 
nach den numerischen Berechnungen mit dem instationären Grundwas
ser-strömungsmodell Stuttgarter Busht bei MW-Verhältnissen zwischen 
rd. 0,8 1,3 1/s (Bauschritt 7) und rd. � 11,4 1/s (Bauschritt� 4). Ge
gen Ende der jeweiligen Bauschritte wird der Wasserandrang zwischen 
0,8 1,3 1/s und 6,9 10,4 1/s betragen. Insgesamt fallen rd. 654 .000 
810.000 m3 Grundwasser während der Bauschritte 1 - 4-.a 9 an, wobei 
die geplante Infiltration von Wasser im Bereich der Nesenbachtalque
rung und im Bereich Stuttgart Nord (PFA 1.5) berücksichtigt wurde (vgl. 
Anhang 1 und 2 zum Teil 3 der geologischen, hydrogeologischen, geo
technischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnahme zum PFA 1 .5 in 
Register 5 des 7. Planänderungsantrages des PFA 1.1 ). 

$-Bahn-Anbindung Stuttgart Nord 

Im Bereich der S-Bahn-Anbindung Stuttgart Nord (Achse 312) liegen die 
Grundwasserdruckspiegel des Oberen Muschelkalkes und des Letten
keupers durchweg deutlich unterhalb der Tunnelsohle. Durch die Anbin
dung wird der natürlich Grundwasserspiegel des Grundwasser
vorkommens im Quartär/Gipskeuper nur geringfügig (lokal bis zu 5 m 
tief) unterschnitten. Da durch die vorausgehenden Grundwasser
absenkungen im Bereich der Fernbahn Bad Cannstatt und durch das 
Kreuzungsbauwerk Ehmannstraße dieser Grundwasserspiegel bereits 
abgesenkt ist, erfolgt keine weitere Grundwasserabsenkung. Lediglich 
zur Fassung von Niederschlags-, Schicht- und Sickerwässer ist eine 
Wasserhaltung erforderlich. 
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S-Bahn-Anbindung Hauptbahnhof - Bad Cannstatt 

Der Grundwasserdruckspiegel des Oberen Muschelkalkes wird im Be
reich der Achse 331 (Tunnel in offener Bauweise) auf Höhe des An
schlusses an den Bestand ggf. geringfügig angeschnitten, er liegt hier 
unmittelbar unter Tunnelsohle. Die Druckfläche des Lettenkeupers wird 
um bis rd. 1 m unterschnitten. Da die Eingriffe hier auf die quartären Se
dimente beschränkt bleiben und keine weitreichende Grundwasserab
senkung erfolgt, sind geringfügige Zutritte höher mineralisierter Grund
wässer aus dem Lettenkeuper und Oberen Muschelkalk als unwahr
scheinlich anzusehen, aber nicht auszuschließen. 
Des Weiteren wird die mo-Druckfläche zwischen ca. Bau-km - 0,72 und 
ca. Bau-km - 0,82 durch die Tunnelsohle geringfügig angeschnitten. Die 
Grundwasserdruckfläche des ku2-Grundwasservorkommens befindet 
sich in diesem Bereich rd. 0,5 m unterhalb der Bauwerkssohle. Die hier 
hoch anstehenden Grundgipsschichten werden im Zuge der Baumaß
nahmen z. T. im Top angeschnitten. Geringfügige Zutritte höher minera
lisierter Grundwässer aus dem Lettenkeuper und Oberen Muschelkalk 
können hier nicht ausgeschlossen werden. 
Ebenso wird durch die Anbindung nur geringfügig (lokal bis zu 4 m tief) 
in das Grundwasservorkommen im Quartär/Gipskeuper eingegriffen. 
Durch diese Grundwasserabsenkung verringert sich der hydraulische 
Gradient zum Heil- und Mineralwasseraquifer (ku2 und mo) etwas und 
somit geringfügig die natürliche Grundwasserneubildung in den ku2/mo
Aquifer. 

Im Bereich der S-Bahn-Anbindung Bad Cannstatt (Achse 322) liegen die 
Grundwasserdruckspiegel des Oberen Muschelkalks und des Letten
keupers durchweg unterhalb der Tunnelsohle. Zwischen ca. Bau-km -
2,40 und ca. Bau-km - 2,45 (Rosensteintunnel in bergmännischer Bau
weise) nähert sich die Tunnelsohle jedoch bis an die Druckfläche des 
mo-Grundwasserstockwerkes an. Bei einer Grundwasserabsenkung bis 
0,5 m unter geplanter Bauwerkssohle kann hier ein geringfügiger Zutritt 
höher mineralisierter Grundwässer aus dem Oberen Muschelkalk nicht 
ausgeschlossen werden. Der Rettungsschacht/-stollen Rosensteinpark 
liegt oberhalb der Druckspiegel des Oberen Muschelkalks und Letten
keupers. 

Durch die Anbindung wird zudem bis zu 14 m tief in die Grundwasser
vorkommen im Quartär/Gipskeuper eingegriffen. Durch diese Grund
wasserabsenkung verringert sich der hydraulische Gradient zum Heil
und Mineralwasseraquifer (ku2 und mo) . Dies bedingt eine Verringerung 
der natürlichen Grundwasserneubildung in den ku2/mo-Aquifer. 

Der Erstwasserandrang im Bereich der S-Bahn-Anbindung Bad Cann
statt (Tunnel und Bereich offene Baugruben sowie Rettungsschacht/
stollen Rosensteinpark) beträgt nach den numerischen Berechnungen 
mit dem instationären Grundwasserströmungsmodell Stuttgarter Buoht 
ohne das Kreuzungsbauwerk Ehmannstraße (berücksichtigt bei Fern
bahnzuführung Bad Cannstatt) bei MW-Verhältnissen zwischen rd. G,-+a 
< 0, 1 1/s (Bauschritt � 2 und 3a) und rd. 4,a 15,7 1/s (Bauschritt e 3c). 
Gegen Ende der jeweiligen Bauschritte wird der Wasserandrang zwi
schen < 0, 1 1/s und a.,a 8,4 1/s betragen. Insgesamt fallen rd. 276.000 

ARGE Wasser + Umwelt + Geotechnik 

( 

( 

55 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.5 
Anlage 20.1 B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1.1) 

964.000 m3 Grundwasser während der Bauschritte 1 - 13 an, wobei die 
geplante Infiltration von Wasser im Bereich der Nesenbachtalquerung 
und im Be-reich Stuttgart Nord (PFA 1.5) berücksichtigt wurde (vgl. An
hang 1 und 2 zum Teil 3 der geologischen, hydrogeologischen, geo
technischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnahme zum PFA 1 .5 in 
Register 5 des 7. Planänderungsantrages des PFA 1.1 ).  

Dauerhafte Auswirkungen auf das Mineral- und Heilwasservorkommen 
sind nicht zu erwarten. 

Die Auswirkungen im Zusammenhang mit der geplanten Eisenbahn
brücke Neckar entsprechen den für die Fernbahn Zuführung Bad Cann
statt beschriebenen. 

zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen 

Die Baumaßnahmen im PFA 1.5 haben bauzeitlich Auswirkungen auf 
die Heil- und Mineralwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg. Diese Auswirkungen werden überwiegend durch die mit der 
Grundwasserabsenkung im Quartär und Gipskeuper verbundenen Ver
ringerung der Grundwasserneubildung in den Heil- und Mineralwas
seraquifer im Oberen Muschelkalk und im Lettenkeuper bedingt. Die lo
kal stattfindende geringfügige Unterschneidung der Druckspiegel im 
Oberen Muschelkalk und Lettenkeuper und der damit verbundene Auf
stieg von Mineralwasser spielt dagegen nur eine geringe Rolle. 

Der Erstwasserandrang im Bereich der verschiedenen Baumaßnahmen 
des PFA 1.5 beträgt nach den numerischen Berechnungen mit dem in
stationären Grundwasserströmungsmodell Stuttgarter Buoht bei MW
Verhältnissen zwischen f€h 0;4 ca. 1,7 1/s (Bauschritt 13) und rd. � 
25,7 1/s (Bauschritt e 3c). Gegen Ende der jeweil igen Bauschritte wird 
der Wasserandrang zwischen ca. 0;4 1 ,4 1/s und +4,-7 18,4 1/s betra
gen. Insgesamt fallen rd. 4,-80 1,9 Mio. m3 Grundwasser während der 
Bauschritte 1 - 13 an, wobei die geplante Infiltration von Wasser im Be
reich der Nesenbachtalquerung (PFA 1.1 sowie Anfahrbereiche PFA 
1.2/1.6 und PFA 1.5) und im Bereich Stuttgart Nord (PFA 1.5) berück
sichtigt wurde (vgl. Anhang 1 und 2 zum Teil 3 der geologischen, hydro
geologischen,  geotechnischen und wasserwirtschaftlichen Stellungnah
me zum PFA 1.5 in Register 5 des 7. Planänderungsantrages des PFA 
1 .1). 

Naoh den Ergebnissen der Sensitivitätsuntersuohungen mit dem 
Grundwassorströmungsmodoll (s. Anhang 1 zu Teil a der vorliegenden 
Stellungnahme) verursaohen die Erriohtung der Fernbahn Zuführung 
Feuerbaoh und die damit verbundene Grundwasserabsenkung eine Re 
duzierung der Quellsohüttung aller Heil und Mineralquellen von bis zu 
1,5 1/s (im Bauschritt 8). Die Errichtung und die damit verbundene 
Grundwasserabsenkung der Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt be111irkt 
eine Reduzierung der Quellschüttung aller Heil und Mineralquellen von 
bis zu 1,0 lls (im Bauschritt 5). Die Baumaßnahmen für die S Bahn 
Anbindung Bad Cannstatt verursaohen eine Reduzierung der Quell 
sohüttung aller Heil und Mineralquellen von bis zu 0,5 1/s (im Bauschritt 
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7). Zu den vorstehenden Zahlen ist anzumerken, dass bei der Ermittlung 
der vorgenannten Quellsohüttungsreduzierungen die geplanten zusätzli 
ohen lnfiltrationsmaßnahmen (gegenüber dem lnfiltrationskonzept, wie 
es im Planfoststellungsantrag für den PFA 1.1 dargestellt wurde) nooh 
nioht berüoksiohtigt wurden. 
Bei der Erarbeitung des erforderliohen Umfanges von lnfiltrationsmaß 
nahmen zur Vermeidung einer gegenüber den in den Planfeststellungs 
unterlagen zum PFA 1.1 dargestellten stärkeren Quellsohüttungsredu 
zierung wurde zunäohst versuoht analog zum PFA 1 .1 die oben ge 
nannten zusätzliohen baubedingten Auswirkungen auf die le4eil und Mi 
neralquellen duroh lnfiltrationsmaßnahmen im oberen Grundwasserkör 
per im Quartär/Gipskouper zu vermeiden. Entsproohonde numerisohe 
Untersuohungen mit dem Grundwasserströmungsmodell belegten je 
dooh, dass sieh damit nur rd. 40 % der zusätzliohen Quellsohüttungsre 
duzierungen kompensieren lassen (vgl. im Anhang 1 zum Teil a der 
geologisohon, hydregeologisohon, gootoohnisohon und wassorwirt 
sohaftliohen Stellungnahme zum PFA 1 .5). Daher wurde die Notwen 
digkeit gesehen, auoh eine Grenzdolomitinfiltration als Regelmaßnahme 
im PFA 1.5 vorzusehen. 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf die Heil- und Mineralquellen so
wie zur Stützung der Grundwasserkörper im Gipskeuper sowie im 
Grenzdolomit ist geplant, sind im Baustellenumfeld des PFA 1.5 insge
samt 24 lnfiltrationsbrunnen im Bochinger Horizont (16 Stück) und im 
Grenzdolomit (8 Stück) abzuteufen abgeteuft worden und bauzeitlich zu 
betreiben. Über diese Brunnen wird das in den offene Baugruben und 
den Tunnelstrecken anfallende Grund- und Niederschlagswasser nach 
entsprechender Aufbereitung (vgl. Anhang 2 zum Teil 3 der geologi
schen, hydrogeologischen, geotechnischen und wasserwirtschaftlichen 
Stellungnahme zum PFA 1.5 in Register 5 des 7. Planänderungsantra
ges des PFA 1.1) in die Grundwasserkörper im Bochinger Horizont und 
im Grenzdolomit eingespeist, um die Grundwasserabsenkungen zu ver
ringern und damit die Auswirkungen auf die Heil- und Mineralquellen zu 
begrenzen. 

Die geplanten Brunnenstandorte sind im Anhang 2 zum Teil 3 der geolo
gischen, hydrogeologischen, geotechnischen und wasserwirtschaft
lichen Stellungnahme zum PFA 1.5 in Register 5 des 7. Planände
rungsantrages des PFA 1.1 dokumentiert. In Ergänzung zum lnfiltrati
onskonzept für den PFA 1.1 (vgl. Planfeststellungsunterlagen zum PFA 
1.1 in Register 5 des 7. Planänderungsantrages des PFA 1.1) wurde ein 
weiterer Bochinger Horizont-lnfiltrationsbrunnen im Anfahrbereich des 
PFA 1.5 und 15 weitere Bochinger Horizont (km1 BH)
lnfiltrationsbrunnen sowie acht Grenzdolomit (ku2GD)-lnfiltrations
brunnen im Bereich zwischen Rosensteinpark und Nordbahnhofstraße 
angeordnet. Die Lage der Grenzdolomit- lnfiltrationsbrunnen wurde so 
gewählt, dass eine Infiltration nur im Zustrombereich zu den niederkon
zentrierten Mineralquellen stattfindet und die Brunnen außerhalb konta
minierter Bereiche oder Abstromfahnen von Altlasten/Altstandorten lie
gen, um einen Eintrag von Schadstoffen in den Grenzdolomit während 
der Bohrarbeiten abgesichert ausschließen zu können. Die Lage der 
Trennstromlinie zwischen den Zustrombereichen der nieder- und den 
hochkonzentrierten Mineralquellen wurde anhand der Ergebnisse von 
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Tracerversuchen sowie Berechnungen mit dem Grundwasserströ
mungsmodell verifiziert (vgl. im Anhang 1 zum Teil 3 der geologischen, 
hydrogeologischen, geotechnischen und wasserwirtschaftlichen Stel
lungnahme zum PFA 1.5 in Register 5 des 7. Planänderungsantrages 
des PFA 1.1 ). Die lnfiltrationsbrunnen wurden im Zuge der Optimie
rungsrechnungen mit unterschiedlichen Randbedingungen belegt. Die 
ku2GD-Brunnen, die im Bereich absteigender Potenzial-Verhältnisse 
aus dem Lettenkeuper in den Oberen Muschelkalk liegen, wurden mit 
Festpotentialen auf dem Mittelwasserniveau des Grenzdolomits plus 5 
m und zusätzlich mit einer lnfiltrationsobergrenze von 1 1/s festgelegt. 
Die Erhöhung des Zielwasserstandes auf MW + Sm war notwendig, um 
die lnfiltrationsmenge an den entsprechenden Standorten zu erhöhen. 
Die ku2GD-lnfiltrationsbrunnen, die in Bereichen mit aufsteigenden Po
tenzial-Verhältnissen zwischen dem Oberen Muschelkalk und dem Let
tenkeuper liegen, wurden mit Festpotentialen auf einem Mittelwasserni
veau des Oberen Muschelkalkes minus 0,5 m und einer lnfiltrations
obergrenze von 1 1/s festgelegt. Diese unter-schiedliche Belegung soll 
gewährleisten, dass in Bereichen mit aufsteigenden Verhältnissen keine 
Aufhöhung des Grenzdolomitpotentials über das des Oberen Muschel
kalkes und damit keine Potentialumkehr erfolgt. 

Das Ziel der Konzeption der lnfiltrationsmaßnahmen nach einer Begren
zung der baubedingten Quellschüttungsreduzierung auf das Maß, wie 
es im Antrag für den PFA 1.1 dargestellt wurde, konnte mit den oben 
genannten zusätzlichen lnfiltrationsbrunnen im PFA 1.5 (� 24 Stück) 
sowie weiteren seGAS vier km1 BH-lnfiltrationsbrunnen im Anfahrbereich 
PFA 1 .2/1.6 erreicht werden. Die zunäohst prognostizierte maximale 
Reduzierung der Schüttung aller Heil- und Mineralquellen in Höhe von 
insgesamt 6,5 lls konnte durch die oben genannten zusätzlichen lnfiltra
tionsmaßnahmen auf rd. 3,§8 1/s (entsprechend dem Antrag für den 
PFA 1 .1) begrenzt werden. Hierzu ist eine Infiltration von rd. � 1,2 
Mio. m3 Wasser (aufbereitetes Grund- und Niederschlagswasser sowie 
beigeleitetes Fremdwasser) über die Bauschritte 1-�12 erforderlich. 
Die pro Bauschritt zu infiltrierende Wassermenge schwankt zwischen 
114 .000 rd. 80.000 m3 (entspricht rd. 7-,2: 5, 1 1/s) und rd. 148.000 
110.000 m3 (entspricht rd . .Q,4 7,0 1/s). 

4.4 Gewässer 

Der im Untersuchungsraum verdolte und überbaute Feuerbach verläuft 
nordwestlich der geplanten Fernbahn Zuführung Feuerbach. Er wird le
diglich durch die Bestandsstrecke gequert. 
Bauzeitliche Auswirkungen auf den verbauten Feuerbach in qualitativer 
und quantitativer Hinsicht sind nicht zu erwarten, da die bauzeitlich an
fallenden Grund-, Sicker- und Niederschlagswässer im Rahmen eines 
bauzeitlichen Grundwasser- und Niederschlagswassermanagements 
aufbereitet und weitestgehend in das Grundwasser eingeleitet werden. 
Überschüssiges, nicht infiltrierbares Wasser soll in den Neckar abgelei
tet werden. Dauerhafte qualitative und quantitative Beeinträchtigungen 
des Feuerbaches sind nicht zu erwarten, da keine dauerhafte Entwässe
rung über den Feuerbach vorgesehen ist. 
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Der Neckar wird bei Bad Cannstatt mittels Brückenbauwerk durch die 
Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt und die S-Bahn-Anbindung Bad 
Cannstatt (Eisenbahnbrücke Neckar) gequert. Der Neckar ist in diesem 
Bereich künstlich begradigt und als Bundeswasserstraße ausgebaut. 
Aufgrund der einzelnen Stauhaltungen mit einer bereichsweisen Abdich
tung des Neckarbettes liegt hier der Wasserspiegel des Neckar höher 
als die quartäre Grundwasseroberfläche, hierdurch können influente 
Verhältnisse auftreten. Die Uferfiltration ist jedoch infolge der künstli
chen und natürlichen Kolmation des Flussbettes als unbedeutend einzu
schätzen (KNOBLICH, 1964). 

Grundsätzlich ist durch die Brückengründung im Neckar (Mittelpfeiler) 
mit einem geringfügigen bauzeitlichen Eintrag von Trübstoffen in den 
Neckar zu rechnen. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen werden 
bauzeitlich einzuleitende Wässer aus den Bauwerksbereichen der 
Neckarbrücke sowie das Überschusswasser aus dem zentralen Grund
wasser- und Niederschlagswassermanagement (bis zu 20 1/s) vor der 
Ableitung in den Neckar über Absetzbecken und Reinigungsanlagen ge
leitet. Für die Einleitung in den Neckar gelten die im Anhang 2 zum Teil 
3 der geologischen, hydrogeologischen, geotechnischen und wasser
wirtschaftlichen Stellungnahme aufgeführten Grenzwerte. Aufgrund der 
Gewässergüte des Neckars (Güteklasse II - I II) sind qualitative Beein
trächtigungen als gering anzusehen. Die quantitativen Auswirkungen 
werden ebenfalls als gering eingestuft. Durch eine Einleitung im Bereich 
des unter Druckluftbedingungen erstellten Mittelpfeilers anfallender Mi
neralwässer sind keine quantitativen oder qualitativen Auswirkungen zu 
erwarten, da davon ausgegangen werden kann, dass diese Zutritte 
schon vor Beginn der Baumaßnahme bestanden haben. 
Dauerhafte qualitative und quantitative Beeinträchtigungen des Neckars 
sind nicht zu erwarten, da keine dauerhafte Entwässerung in den 
Neckar vorgesehen ist. Durch die Errichtung des Mittelpfeilers der Ei
senbahnbrücke auf der Mittelmole kommt es zu geringfügigen dauerhaf
ten Veränderungen des Durchflussquerschnittes und damit zu geringen 
Veränderungen der Abflussverhältnisse. 
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5 Zusammenfassung 

Die geplanten baulichen Anlagen i m  Planfeststellungsabschnitt 1 .5 (Zu
führung Feuerbach/Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung) im Rahmen des 
Projektes Stuttgart 21 kommen in ausgelaugten/unausgelaugten Ge
steinen des Gipskeupers sowie in z.T. grundwasserführenden quartären 
Sedimenten des Nesenbach-, Feuerbach- und Neckartales zu liegen. 
Die Pfeiler für die Eisenbahnbrücke Neckar werden z. T .  bis in den Obe
ren Lettenkeuper gegründet. Die Baumaßnahmen finden im Zustrombe
reich der Mineral- und Heilquellen von Stuttgart-Bad Cannstatt und -
Berg und überwiegend in den abgegrenzten Innen- und Außenzonen 
und nur in kleinerem Umfang (Bereich der Neckarquerung bis Bad 
Cannstatt) auch in der Kernzone des Heilquellenschutzgebietes 
(REGIERUNGS-PRÄSIDIUM STUTTGART 2002) statt. Dem qualitati
ven und quantitativen Schutz der wirtschaftlich und balneologisch be
deutenden Mineral- und Heilquellen vor bauzeitlichen und dauerhaften 
Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen kommt somit eine be
sondere Bedeutung zu. 

Die im Untersuchungsgebiet ausgebildeten Grundwasservorkommen 
weisen eine lokal differenzierte Grundwasserstockwerksgliederung und 
darüber hinaus eine Gliederung in Teilgrundwasserstockwerke auf. Im 
Bereich des Nesenbach- und Feuerbachtales sind die flurnahen Grund
wasservorkommen hydraulisch an das jeweils unterlagernde Grundwas
serstockwerk gekoppelt. 

Die lokal ausgebildeten quartären Grundwasservorkommen im Bereich 
des Nesenbach- und Feuerbachtales sind zumeist gering ergiebig, wäh
rend in den quartären Neckarkiesen ein ergiebiges Grundwasser
vorkommen ausgebildet ist, welches z.T. Beeinflussungen durch höher 
mineralisierte Wässer aus dem Oberen Muschelkalk bzw. aus dem Let
tenkeuper zeigt. In den Gipskeupergesteinen sind zumeist gering bis 
z.T. mäßig ergiebige Grundwasservorkommen anzutreffen, wobei die 
Grundwasserführung überwiegend entlang der Gipsauslaugungsfront im 
Niveau der Estherienschichten, des Mittleren Gipshorizontes und der 
Dunkelroten Mergel sowie in den Steinmergel- und Karbonatbänken der 
Bleiglanzbankschichten, des Bochinger Horizontes und der Grundgips
schichten verläuft. Darüber hinaus kann auch im vergipsten Gebirge be
reichsweise eine Grund- bzw. Schichtwasserführung auftreten. 

Die Grundwasserdruckflächen des lokal ergiebigen Grundwasser
vorkommens im Oberen Lettenkeuper sowie des hoch ergiebigen 
Grundwasservorkommens im Oberen Muschelkalk befinden sich im 
westlichen Teil des PFA 1.5 weit unter Flur und steigen in Richtung 
Neckartal bis auf Flurnähe (Lettenkeuper) bzw. deutlich über Flur (Obe
rer Muschelkalk im Bereich der Neckartalaue) an. Im unteren Nesen
bachtal ist das ku2-Grundwasservorkommen an das unterlagernde 
Grundwasserstockwerk im Oberen Muschelkalk gekoppelt. In der 
Neckartalaue kommt es be-

ARGE Wasser • Umwelt • Geotechnik 
60 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.5 
Anlage 20 . 1  B: Erläuterungsbericht Hydrogeologie und Wasserwirtschaft - 7. Planänderung (PFA 1. 1)  

reichsweise zu einem vertikalen Zustrom höher mineralisierter Grund
wässer aus dem Oberen Muschelkalk in den Oberen Lettenkeuper. 

Die mit den geplanten Baumaßnahmen verbundenen Eingriffe in Grund
wasservorkommen und die daraus resultierenden wasserrechtlichen 
Tatbestände sind im Anhang zur vorliegenden Anlage 20.1 detailliert 
beschrieben. zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen zu den 
Eingriffen machen: 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es streckenweise zu Eingriffen in 
die Grundwasservorkommen in quartären Sedimenten sowie ausgelaug
ten/unausgelaugten Gipskeupergesteinen. Im Bereich der Tunnel-/ 
Trogstrecken Fernbahn Zuführung Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung 
Hauptbahnhof und S-Bahn-Anbindung Bad Cannstatt wird dabei zudem 
die Grundwasserdruckfläche des Lettenkeupers z. T. bis rd. 5 m tief und 
die des Oberen Muschelkalkes bis rd. 1 m tief unterschnitten. Ggf. auf
tretende Mineralwasseraufbrüche werden im Zuge der Grundwas
serüberwachung durch festgelegte qualitative und quantitative Warn
werte (siehe Beilage zum Anhang Wasserrechtliche Tatbestände) er
fasst und in Abstimmung mit den Fachbehörden durch Anwendung ent
sprechender vorgegebener Handlungskonzepte bewältigt. Im Zuge der 
Gründungsmaßnahmen für die Eisenbahnbrücke Neckar kommt es im 
Bereich der Gründungssohlen zu einer Unterschneidung der Grundwas
serdruckspiegel um bis zu rd. 5,3 m (Lettenkeuper) bzw. ca. 15,3 m 
(Oberer Muschelkalk, bei einem prognostizierten mo-Druckspiegel von 
N 224 m), wobei z.T. direkt in den Lettenkeuper-Aquifer eingegriffen 
wird. Mineralwasseraufbrüche werden hier durch konstruktive Maßnah
men (Deckelbauweise mit Ballastierung) verhindert bzw. gestoppt. 

Die Baumaßnahmen im PFA 1.5 haben bauzeitlich Auswirkungen auf 
die Heil- und Mineralwasservorkommen von Stuttgart-Bad Cannstatt 
und -Berg. Diese Auswirkungen werden überwiegend durch die mit der 
Grundwasserabsenkung und im Quartär und G ipskeuper verbundenen 
Verringerung der Grundwasserneubildung in den Heil- und Mineral
wasseraquifer im Oberen Muschelkalk und im Lettenkeuper bedingt. Die 
lokal stattfindende geringfügige Unterschneidung der Druckspiegel im 
Oberen Muschelkalk und Lettenkeuper und der damit verbundene Auf
stieg von Mineralwasser spielt dagegen nur eine geringe Rolle. 

Der Grundwasserandrang im Bereich der verschiedenen Baumaß
nahmen im PFA 1 .5 beträgt nach den numerischen Berechnungen mit 
dem instationären Grundwasserströmungsmodell Stuttgarter Bucht bei 
MW-Verhältnissen zwischen rd. 800 11.400 m3 bzw. Q,+ 1,5 1/s (Bau
schritt 13) und rd. 276.000 294.000 m3 bzw. 24-;e 18,6 1/s (Bauschritt e 
4) .  Insgesamt fallen rd. +-;SO 1,9 Mio. m3 Grundwasser während der 
Bauschritte 1 - 13 an. 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf die Heil- und Mineralquellen so
wie zur Stützung der Grundwasserkörper im Gipskeuper sowie im 
Grenzdolomit ist geplant, sind im Baustellenumfeld des PFA 1.5 insge
samt 24 lnfiltrationsbrunnen im Bochinger Horizont und im Grenzdolomit 
ab zuteufen abgeteuft worden und bauzeitlich zu betreiben. Über die
se Brunnen wird das in den offene Baugruben und den Tunnelstrecken 
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anfallende Grund- und Niederschlagswasser nach entsprechender Auf
bereitung in die Grundwasserkörper im Bochinger Horizont und im 
Grenzdolomit eingespeist, um die Grundwasserabsenkungen zu verrin
gern und damit die Auswirkungen auf die Heil- und Mineralquellen zu 
begrenzen. 

Die auf Grundlage des vorliegenden Bauablaufkonzeptes abgeschätz
ten Grundwasserandrangsmengen im PFA 1.5 sind im Detail unterglie
dert nach einzelnen Trassenabschnitten bzw. Einzelbaumaßnahmen der 
Anlage 1 zum Anhang Wasserrechtliche Tatbestände zu entnehmen. 
Die bauzeitlich geförderten Grundwässer werden zusammen mit den in 
den offenen Baugruben anfallenden Niederschlagswässern für die Infilt
ration in den Bochinger Horizont und den Grenzdolomit aufbereitet und 
in die vorgenannten Aquifere zu Stützung derselben infiltriert. Das über
schüssige Wasser wird nach entsprechender Aufbereitung in den 
Neckar oder bei Notwendigkeit in die Kanalisation abgeleitet. 

Das Ziel der Konzeption der lnfiltrationsmaßnahmen nach einer Begren
zung der baubedingten Quellschüttungsreduzierung auf das Maß, wie 
es im Antrag für den PFA 1.1 dargestellt wurde, konnte mit den oben 
genannten zusätzlichen lnfiltrationsbrunnen im PFA 1.5 sowie weiteren 
SeGAS vier km1 BH-lnfiltrationsbrunnen im Anfahrbereich PFA 1.2/1.6 er
reicht werden. Die zunäohst prognostizierte maximale Reduzierung der 
Schüttung aller Heil- und Mineralquellen in Höhe von insgesamt 6,5 1/s 
konnte durch die oben genannten zusätzlichen lnfiltrationsmaßnahmen 
auf rd. 3,a8 1/s (entsprechend dem Antrag für den PFA 1.1) begrenzt 
werden. Hierzu ist eine Infiltration von rd. � 1,2 Mio. m3 Wasser 
(aufbereitetes Grund- und Niederschlagswasser sowie beigeleitetes 
Fremdwasser) über die Bauschritte 1-1 a2 erforderlich. Die pro Bau
schritt zu infiltrierende Wassermenge schwankt zwischen rd. 114 .000 
rd. 80.000 m3 im Bauschritt 12 (entspricht rd. -7-,a 5, 1 1/s) und rd. 
147.000 110.000 m3 im Bauschritt a 6 und 7 (entspricht rd. Q.,a 7,0 1/s). 

Der effektive Grundwasserandrang (Differenz zwischen Entnahmemen
ge und lnfiltrationsmenge) schwankt in den Bauschritten 4--+ 2 - 9 zwi
schen rd. 45.000 13.000 m3 (entspricht rd. � 0,8 1/s) und rd. 128 .000 
189.000 m3 (entspricht rd. ß.,4- 12,0 1/s). Im Bauschritt 1 sowie Aab dem 
&:- 10. Bauschritt wird mehr Wasser infiltriert als entnommen, so dass 
sich die mit den Baumaßnahmen verbundenen Absenktrichter wieder 
schneller aufhöhen, wobei die effektive Einspeisung zwischen rd. � 
8.700 m3 (entspricht rd. O;-a 0,6 1/s) und 112.000 30.500 m3 (entspricht 
rd. -?,+ 1 ,9 1/s) beträgt. 

In den Unterschneidungsbereichen der mo-Druckfläche sind bauzeitlich 
geringfügige Mineralwasserzutritte möglich bzw. zu erwarten. Messbare 
Beeinflussungen der Mineral- und Heilquellen sind hierbei durch die 
Baumaßnahmen für die Tunnel-/Trogstrecken nicht zu erwarten. Bei 
verstärkten Mineralwasserzutritten im Gründungsbereich der Eisen
bahn-brücke Neckar kann es im Verlauf der Bauphase zu kurzzeitigen 
quantitativen und qualitativen Auswirkungen auf einzelne Mineral- und 
Heilquellen kommen. 
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Dauerhafte Auswirkungen auf die Mineral- und Heilquellen sowie die 
sonstigen Grundwassernutzungen durch die baulichen Anlagen im PFA 

1.5 sind auszuschl ießen, da keine vertikalen Wasserwegsamkeiten ge
schaffen werden und die Bauwerke zumeist mit Sohlfilter und Drän
matten zur Gewährleistungen der Grundwasserumläufigkeit ausgestat
tet werden. Zur Verhinderung einer Längsläufigkeit des Grundwassers 
werden darüber hinaus Grundwassersperren angebracht. Geringfügige 
dauerhafte Auswirkungen auf Grundwasservorkommen ergeben sich 
durch das für mehrere Bauwerke vorgesehene Grundwasserspiegel
begrenzungssystem (basierend auf einem Bemessungswasserstand der 
Jährlichkeit HW200) sowie durch eine bautechnisch notwendige Gebirgs
dränage in zwei ca. 350 m bzw. 270 m langen Teilstücken des Feuerba
cher Tunnels (Fernbahn Zuführung Feuerbach). Das dränierte Grund
wasser aus der in den beiden Streckenabschnitten eingebauten 
Knautschzone im Sohlbereich des Tunnels wird dem Grundwasser
haushalt über Schluckbrunnen wieder zugeführt. 
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6. Wasserrechtl icher Antrag 
- Vorbemerkungen 

Die quantitativen Angaben zu den bauzeitlichen wasserrechtlichen Tat
beständen wurden auf der Basis der derzeitigen Bautaktplanung erar
beitet. Im Rahmen der Ausführungsplanung und Ausführung können 
sich noch Veränderungen bzw. Modifizierungen hinsichtlich Baukonzept, 
der Abfolge und der Anzahl der innerhalb der einzelnen Bauschritte je
weils geöffneten Tunnelstrecken und Baugruben ergeben. Diese Ände
rungen der Bautaktfolge u.ä. haben zwangsläufig Auswirkungen auf die 
mit den jeweiligen Baumaßnahmen verknüpften wasserrechtlichen Tat
bestände gemäß § a 9 WHG. 

Für den Fall einer Modifikation des Bauablaufes bzw. der Bautaktfolge 
im Verlauf der weiteren Planungen werden die damit verbundenen Än
derungen der wasserrechtlichen Tatbestände angezeigt und mit den 
Fachbehörden abgestimmt. Ggf. werden ergänzende wasserrechtliche 
Anträge gestellt. 

Die Unterlagen zur Planfeststellung umfassen auch die Fachgutachten, 
in denen eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten Unter
suchungen und der numerischen Grundwasserströmungs- und Bilanz
betrachtungen sowie der numerischen Prognoserechnungen enthalten 
ist. Diese ergänzenden Unterlagen verifizieren und unterlegen die in der 
Anlage 20.1 B dargestellten wasserrechtlichen Tatbestände und diffe
renzieren diese detailliert im Hinblick auf die Aspekte Grund-, Nieder
schlags-, Förder-, Infiltrations- und Überschusswasser. 

- Antrag 

Die quantitativen Angaben zu den wasserrechtlichen Tatbeständen wur
den auf der Basis der derzeitigen Bautaktplanung erarbeitet und sind im 
Einzelnen im Anhang der vorliegenden Anlage 20.1 B dargestellt. Die zu
grundegelegte Bautaktplanung ist beispielhaft zu sehen und berücksich
tigt auch die Wirkungen der im näheren Umfeld zeitgleich geplanten 
Baumaßnahmen in den angrenzenden Planfeststellungsabschnitten 1 .1, 
1 .2 und 1 .6. Im Rahmen der Ausführungsplanung und Bauausführung 
können weitere Optimierungsbestrebungen zu Modifizierungen dersel
ben führen. Dies hat zwangsläufig Auswirkungen auf die mit den jeweili
gen Baumaßnahmen verknüpften wasserrechtlichen Tatbestände und 
der Höhe der prognostizierten quantitativen Werte. Gleiches gilt für Än
derungen der geplanten Baumaßnahmen und -abläute in den PFA 1 .1, 
1.2 und 1.6. 

Um einen Rahmen für Optimierungen zu belassen, wird hiermit ein An
trag für die Entnahme von Grundwasser und Förderung von Wasser aus 
den Baugruben und bergmännischen Vortriebsbereichen während der 
Bauzeit von rd. 7 Jahren (geschätzte Bauzeit mit Wasserhaltung ca. 6,5 
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Jahre) und die Einleitung von Wasser in die Grundwasserkörper/-leiter 
im Quartär, Gipskeuper (Dunkelrote Mergel, Bochinger Horizont) und 
Grenzdolomit sowie in den Neckar im Sinne eines wasserrechtlichen 
Handlungsrahmens (nachfolgend Rahmenantrag genannt) gestellt. Die
ser Rahmenantrag ergibt sich aus den Ergebnissen der auf die einzel
nen Baugruben bezogenen numerischen Berechnungen für die aktuelle 
Bautaktplanung. Die detaillierten Berechnungsgrundlagen und Berech
nungsergebnisse sind dem Anhang 1 zum Teil 3 (\ö/assorwirtsohaft) der 
geologisohen, hydrogeologisohen, geoteohnisohen und v.iasserwirt 
sohaftliohen Stellungnahme zum PFA 1 .5 Bericht zu den Prognosebe
rechnungen mit dem instationären Grundwasserströmungsmodell (siehe 
Register 5 des 7. Planänderungsantrages) in Register 5 des 7. Planän
derungsantrages des PFA 1 .1 zu entnehmen. 

Der Rahmenantrag umfasst unter anderem die wasserrechtlichen Tat
bestände, Grundwasser in vorauseilender offener Wasserhaltung aus 
den Baugruben und bergmännischen Vortriebsbereichen des PFA 1.5 
zu entnehmen und dabei gleichzeitig zur Minimierung des Absenk
trichters und der Potenzialumkehrfläche das in den Baugruben anfallen
de Wasser in lnfiltrationsbrunnen im Umfeld der Baumaßnahme zu infilt
rieren oder das in den Baugruben anfallende Wasser in den Neckar ab
zuleiten. Zum Schutz der Grund-, Heil- und Mineralwasservorkommen 
kommt der Infiltration gegenüber Ableitung in den Neckar die erste Prio
rität zu. 

Die Entnahme und die Infiltration von bauzeitlich anfallendem Wasser 
sind aneinander gekoppelt, um die effektive Grundwasserentnahme auf 
ein vertretbares Maß zu begrenzen. Daher werden die Entnahmemen
ge, die lnfiltrationsmenge und die Differenz beider Mengen (entspricht 
der effektiven Grundwasserentnahme) beantragt, wobei alle drei Werte 
gemeinsam zu beachten sind. Überschüssiges, nicht infiltrierbares, ge
hobenes Wasser wird in den Neckar oder die Kanalisation abgeleitet. 
Grundsätzlich wird jedoch die Infiltration der gehobenen Grundwässer 
zur Stützung der Grund-, Heil- und Mineralwasservorkommen einer Ab
leitung in den Neckar bzw. Kanal gegenüber vorgezogen. 

Die im wasserrechtlichen Rahmenantrag beantragten Grundwasser
entnahme- und lnfiltrationsmengen/-raten sind in den Tabellen des An
hangs Wasserrechtliche Tatbestände, sowie im Teil 3 der geologisohen, 
hydrogeologisohen, geoteohnisohen und wasserwirtsohaftliohen Stel 
lungnahmo zum PFA 1 .5 in der Dokumentation der Prognoseberech
nungen in Register 5 des 7. Planänderungsantrages des PFA 1 .1 unter
legt. 

Im Rahmen des wasserrechtlichen Rahmenantrages werden folgende 
Gewässerbenutzungen im Sinne des § J 9 WHG beantragt: 

eine Gesamtentnahmemenge an Grundwasser von bis zu � 1,9 
Mio. m3 aus den Baugruben, die in die Schichten des Quartärs 
und Gipskeupers einbinden, über einen Zeitraum von 7 Jahren 
(mittlere Entnahmerate im Zeitraum: bis zu 8,-a- 8,6 1/s). 
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eine jährliche Gesamtentnahmemenge an Grundwasser von bis 
zu 5:30.000 580.000 m3 (mittlere Entnahmerate über ein Jahr: bis 
zu +e;8 18,4 1/s). 

eine monatl iche Gesamtentnahmemenge an Grundwasser von bis 
zu 46.000 95.000 m3 (mittlere Entnahmerate über einen Monat : bis 
zu-:t-7,7 35,5 1/s) . 

eine effektive Grundwasserentnahme von bis zu o,.4-7 0,68 Mio. m3 

über einen Zeitraum von 7 Jahren (mittlere effektive Grundwas
serentnahmerate im Zeitraum: bis zu 0,8 3, 1 1/s) 

eine jährliche effektive Grundwasserentnahme von bis zu 
2:36.000 375.000 m3 (effektive Grundwasserentnahmerate über ein 
Jahr: bis zu +-;&-11,89 1/s). 

eine monatliche effektive Grundwasserentnahme von bis zu 
22.000 77.000 m3 (effektive Grundwasserentnahmerate über ei
nen Monat: bis zu 3;a 28,7 1/s). 

eine Infiltration von bis zu 100 % des über die Gesamtbauzeit im 
PFA 1.5 geförderten Wassers (Grund- und Niederschlagswasser) 
oder ersatzweise von Trinkwasser in das Grundwasser im Quar
tär/Gipskeuper und in den Grenzdolomit. 

eine Einleitung von bis zu 100 % des im PFA 1.5 geförderten 
Wassers (Grund- und Niederschlagswasser) über die Gesamt
bauzeit in den Neckar (max. Einleitungsrate: bis zu 20 30 1/s; ent
sprechend Anlage 1.38 des Anhanges) 

bauzeitliches Einleiten von Stoffen in das Grundwasser (entspre
chend Anlage 1.2.1 B des Anhanges) 

Einleiten von Stoffen in das Grundwasser für die Standzeit der 
Bauwerke (entsprechend Anlage 1.2.28 und 1.2.38 des Anhan
ges) 

bauzeitl iches Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwas
ser (entsprechend Anlage 1.4.1 B des Anhanges) 

Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser für d ie 
Standzeit der Bauwerke (entsprechend Anlage 1.4.28 des An
hanges). 

Benutzungen, Genehmigungen und Befreiungen entsprechend 
Anlage 1.58 - 1.68 des Anhanges. 

Befreiungen von Verbotstatbeständen gemäß der Heilquellen
schutzverordnung zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquel
len in Stuttgart-Bad Cannstatt und -Berg vom 11.06.2002 entspre
chend Anlage 1. 7B des Anhanges. 
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Die vorstehend aufgeführten quantitativen Angaben zu den wasserrecht
lichen Tatbeständen wurden auf der Basis der derzeitigen aktuellen 
Bautaktplanung (Stand Okt: 201 0) unter Berücksichtigung von hydrolo
gischen Mittelwasserstände erarbeitet. 

Da die tatsächlich auftretenden Grundwasserandrangsraten und -
mengen ursächlich auf die natürliche Variation der Grundwasserneubil
dung zurückzuführen sind, unterliegen sie gewissen Schwankungen. Da 
der Verlauf der natürlichen Grundwasserneubildung für die Bauzeit so
wie der daraus resultierende Gang des Grundwasserandrangs nicht 
vorhergesagt werden kann, ist es im Hinblick auf die Überprüfung der 
Einhaltung des auf Basis von Mittelwasserverhältnissen beantragten 
Wasserrechts erforderlich, die bauzeitlich gemessenen Wasser
andrangraten hinsichtlich der Niederschlagswasseranteile und der Hyd
rologie-bedingten Mehrraten zu analysieren und zu bereinigen. 

Zur Absicherung der Planungssicherheit wird daher beantragt den PF
Beschluss zu IV.1 / 1 .1 . (Erlaubnisse) wie folgt zu ergänzen: 

,,Die genehmigten Gesamtfördermengen und -raten dürfen in dem Um
fang überschritten werden, in dem die höheren Gesamtfördermengen 
und -raten durch hydrologiebedingte Abweichungen von den Mittelwas
serverhältnissen verursacht sind. " 

Der Nachweis dass die mögliche Mehrförderung einer hydrologiebeding
ten Schwankung bzw. höheren Grundwasserneubildung zuzuschreiben 
ist, soll allgemein bei Erreichen des Warnwertes für die anhand der Mit
telwasserverhältnisse ermittelten Fördermengen und -raten mittels der 
aus dem Linear-Speichermodell und den normierten GW-Andrangsraten 
abgeleiteten Gleichungen für den Faktor des normierten Grundwasse
randrangs erfolgen (vgl. Register 2, Anlage 1 des 7 .  Planänderungsan
trages). 

Daher wird ferner beantragt, im PF-Beschluss die Nebenbestimmung 
7.1 . 1 3.2.1 .2 Punkt Fördermenge und -rate Bauwasserhaltung zu ergän
zen: 

Die prognostizierte Gesamtförderrate bzw. -menge entspricht der für 
den Mittelwasserstand prognostizierten Förderrate zuzüglich des den 
Mittelwasserstand überschreitenden hydrologiebedingten Anteils am 
Wasserandrang. 

Hierzu wird seitens der Vorhabenträgerin bauzeitlich folgende Vorge
hensweise umgesetzt : 

1 .  Der unter Ziffer 7.1 des PFB zugesagte Sachverständige für Was
serwirtschaft ist verantwortlich für die Überwachung und Überprü
fung, ob eine mögliche Mehrförderung einer hydrologiebedingten 
Abweichung von den Mittelwasserverhältnissen zuzuschreiben ist. 

2.  Die Überprüfung findet bereits bei Erreichen des Warnwertes der 
Fördermengen und -raten für Mittelwasserverhältnisse statt. Das 
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Prüfergebnis ist kurzfristig nach Meldung über die Warnwerterrei
chung den beteiligten Behörden zu melden. Ferner ist das Prüfer
gebnis in den regulären Bericht des Sachverständigen für Was
serwirtschaft zu übernehmen. 

3. Mit der Überprüfung des hydrologiebedingten Einflusses auf den 
Wasserandrang erfolgt die Bestimmung der Fördermengen und -
raten, die infolge der höheren Grundwasserneubildung zu erwar
ten sind. So können auch für die Phasen, in denen aufgrund der 
höheren Grundwasserneubildung höhere Fördermengen und -
raten bedingt sind, Warn- und Einstellwerte formuliert und über
wacht werden. 

Die Prüfung erfolgt in folgendem Ablauf: 

a) Die Bestimmung des Anteils der Niederschlagsmenge der Bau
gruben erfolgt über die Auswertung der im Beweissicherungspro
gramm aufgenommenen Regenmesser und die Bestimmung der 
bauphasenabhängigen Größe der offenen Baugruben. Das Er
gebnis wird von den im Zulauf zu den Wasseraufbereitungsanla
gen im PFA 1.5 bzw. den Einleitstellen gemessenen Förderraten 
bzw. -mengen abgezogen. Das Ergebnis stellt den grundwasser
bürtigen Anteil am Zulauf zu den WA-Anlagen bzw. den Einleitstel
len dar. 

b) Die Bestimmung von Hydrologie-bedingten Mehrraten im grund
wasserbürtigen Anteil am Zulauf zu den WA-Anlagen bzw. zu den 
einleitstellen erfolgt anschließend über eine hinsichtlich des Ver
fahrens mit den Fachbehörden abgestimmte Auswertung der 
baumaßnahmenunbeeinflussten natürlichen Grundwasserneubil
dung. Mit dem dabei bestimmten Grundwasserneubildungs
abhängigen Faktor für den normierten Grundwasserandrang und 
dessen Multiplikation mit dem für Mittelwasserverhältnisse bean
tragten Grundwasserandrang wird die die jeweilige Hydrologie be
rücksichtigende und wasserrechtlich einzuhaltende Grundwasse
randrangsrate ermittelt . 

c) Vergleich des unter a) bestimmten grundwasserbürtigen Anteils 
am Zulauf zu den WA-Anlagen bzw. den Einleitstellen mit dem 
gemäß b) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Hydro
logie berechneten Grundwasserandrang zur Überprüfung der Ein
haltung des Wasserrechts. 
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igi NIEDERMEYER INSTITUTE (1992): 
ABS/NBS Stuttgart - Augsburg: lngenieurgeologische, hydrogeologi
sche, wasserwirtschaftliche sowie ökologische und schalltechnische Be
ratungen im Rahmen der Abstimmung mit den Belangen der Raumord
nung. Band 12, Teilbericht 2: Hydrogeologische und wasserwirtschaftli
che Stellungnahme zum 1. Erkundungsprogramm, Westheim. 

igi NIEDERMEYER INSTITUTE (1996a): 
ABS/NBS Stuttgart - Augsburg: lngenieurgeologische, hydrogeologische 
und wasserwirtschaftliche sowie ökologische und schalltechnische Bera
tungen. Band 12, Teilbericht 9: lngenieurgeologische, hydrogeologische 
und wasserwirtschaftliche Stellungnahme . 2. Erkundungsprogramm, 
Stuttgart 21 Vorprojekt, Teil 1: Erkundungen, Feld- und Laborversuche 
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ABS/NBS Stuttgart - Augsburg: lngenieurgeologische, hydrogeologi
sche, wasserwirtschaftliche sowie ökologische und schalltechnische Be
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und wasserwirtschaftliche sowie ökologische und schalltechnische Bera
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und wasserwirtschaftliche Stellungnahme - 2. Erkundungsprogramm, 
Stuttgart 21 Vorprojekt, Teil 2: Ergebnisse und Folgerungen, Westheim. 

igi NIEDERMEYER INSTITUTE (1996d): 
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igi NIEDERMEYER INSTITUTE (1997a): 
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und wasserwirtschaftliche sowie ökologische, schall- und erschütte
rungstechnische Aspekte im Hinblick auf die Planungen. Band 12, Teil
bericht 15: Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Stellungnahme 
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rungstechnische Aspekte im Hinblick auf die Planungen. Band 12, Teil
bericht 21 : Hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Stellungnahme 
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aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Technischen Hoch
schule Stuttgart, Neue Folge Nr. 47, Stuttgart. 
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