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Al

A2

Auf Antrag der DB Netz AG (Vorhabentragerin) erlasst das Eisenbahn-Bundesamt
nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. 8§ 76 Abs. 3 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) und § 18d AEG folgenden

Anderungsplanfeststellungsbeschluss

Verfugender Teil

Feststellung des Plans
Der geanderte Plan fur das Vorhaben ,Grof3projekt Stuttgart 21, PFA 1.2, 9. Planande-
rung "Léschwasser und Entrauchung™ wird mit den in diesem Beschluss aufgefiihrten

Anderungen und Nebenbestimmungen festgestellt.

Der urspriingliche Plan wird aufgehoben, soweit er mit dem neuen Plan nicht Gberein-
stimmt, und durch die geanderte Planung ersetzt oder erganzt. Im Ubrigen bleibt der
festgestellte Plan einschlief3lich seiner Besonderen Entscheidungen, Nebenbestim-

mungen und Zusagen unberihrt.

Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen die Umstellung der trockenen Lésch-
wasserleitung zu einer befillten Loschwasserleitung sowie bauliche Anpassungen auf-

grund des geanderten Entrauchungskonzeptes.

Planunterlagen

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen:

Anlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
A Vorgeschalteter Erlauterungsbericht zur Plananderung vom | festgestellt
15.12.2016; 7 Seiten
B Gesamtinhaltsverzeichnis nur zur
Information
1 Erlauterungsbericht Teil 11l vom 12.05.2020 festgestellt,
Die Seiten Ig bis llIf, 17a2, 31a, 37a, 37.1a, 39c, 41a, 41.1a | andert An-
und 43a lage 1
3 Bauwerksverzeichnis vom 12.05.2020 festgestellt,
Die Seiten le, lle, 1 und 13b andert An-
lage 3
4 Lageplane
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Anlage Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
Blatt 15D | Lageplan vom 15.12.2016 festgestellt,
von 18 Gleisplanung, km 9,862 — 10,030 ersetzt Blatt
15C von 18
7 Bauwerksplane
7.1, Blatt 1F | Bauwerksplanung vom 12.05.2020 festgestellt,
von 5 Lageplan km 0,432 bis 1,100 ersetzt Blatt
1Evon5
7.1, Blatt 4C | Bauwerksplanung vom 15.12.2016 festgestellt,
von 5 Langsschnitt/Querschnitte; Rettungszufahrt Hauptbahnhof ersetzt Blatt
Sud 4B von 5
7.1, Blatt 5D | Bauwerksplanung vom 12.05.2020 festgestellt,
von 5 Regelquerschnitt; Rettungszufahrt Hauptbahnhof Sud ersetzt Blatt
5Cvon5
7.2, Blatt 1D | Bauwerksplanung vom 15.12.2016 festgestellt,
von 2 Lageplan/Langsschnitt; Tunnel offene Bauweise Filderbe- ersetzt Blatt
reich 1Cvon 2
7.4, Blatt 3G | Bauwerksplanung vom 12.05.2020 festgestellt,
von 5 Einbauten zur eisenbahntechnischen Ausristung / Brand- ersetzt Blatt
schutz 3Fvon5
7.5, Blatt 1D | Bauwerksplanung vom 15.12.2016 festgestellt,
von 2 Voreinschnitt Fildertunnel, Trogbauwerk ersetzt Blatt
1Cvon 2
10 Flucht und Rettungskonzept
10.1 Erlauterungsbericht vom 12.05.2020 nur zur Infor-
Die Seiten Id, Ild, 3a bis 6a, 6.1a, 7a, 7.1a, 8a, 8.1a, 16c, mation
17b, 17.1b, 18b, 19b, 19.1b, 21a, 21.1a, 22a, 22.14a, 23a,
24a, 25a, 27a, 27.1a, 28a und 28.1a
10.2.2, Blatt | Flucht- und Rettungskonzept nur zur Infor-
1G von 4 | Systemdarstellung der Flucht- und Rettungswege mation
10.2.2, Blatt | Flucht- und Rettungskonzept entfallt
3Bvon 4 |Ldschwasserbehélter am Portal Fildern
10.2.2, Blatt | Rettungskonzept nur zur Infor-
4D von 4 | Lageplan Rettungsplatz HBF Sud und Rettungsplatz Portal | mation
Fildern

A3  Zusagen
A.3.1 Ausfihrungsplanung
A.3.1.1 Die Vorhabentragerin sagt zu, die endgultige Ausfihrung der Rettungsplatze

und Zufahrten im Rahmen der Ausflihrungsplanung mit der Branddirektion

Stuttgart und dem Referat 16 des Regierungsprasidiums Stuttgart abzustim-
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A4

A5

A5.1

men. (AuRerung der Vorhabentragerin auf Seite 6 der Einwendungsbearbei-
tung zu den Stellungnahmen des Regierungsprasidiums Stuttgart vom
16.03.2017 und der Stadt Stuttgart vom 15.03.2017)

A.3.1.2 Die Vorhabentragerin sagt zu, die endgultige Ausfiihrung der Befahrbarkeit in
den Tunnelstrecken im Rahmen der Ausfuhrungsplanung mit der Branddirek-
tion Stuttgart und dem Referat 16 des Regierungspréasidiums Stuttgart abzu-
stimmen. (AuRerung der Vorhabentragerin auf Seite 7 und 9 der Einwen-
dungsbearbeitung zu den Stellungnahmen des Regierungsprasidiums Stutt-
gart vom 16.03.2017 und der Stadt Stuttgart vom 15.03.2017)

A.3.1.3 Die Vorhabentragerin sagt zu, die endgtltigen Standorte der Oberleitungs-
spannungsprufeinrichtung im Rahmen der Ausflhrungsplanung mit der
Branddirektion Stuttgart und dem Referat 16 des Regierungsprasidiums Stutt-
gart abzustimmen. (AuRRerung der Vorhabentragerin auf Seite 8 der Einwen-
dungsbearbeitung zu den Stellungnahmen des Regierungsprasidiums Stutt-
gart vom 16.03.2017 und der Stadt Stuttgart vom 15.03.2017)

A.3.1.4 Die Vorhabentréagerin sagt zu, die endgultige Version der Léschwasserentnah-
mestellen im Tunnel im Rahmen der Ausfiihrungsplanung mit der Branddirek-
tion Stuttgart und dem Referat 16 des Regierungsprasidiums Stuttgart abzu-
stimmen. (AuRRerung der Vorhabentragerin auf Seite 6 der Einwendungsbear-
beitung zu den Stellungnahmen des Regierungsprasidiums Stuttgart vom
16.03.2017 und der Stadt Stuttgart vom 15.03.2017)

Konzentrationswirkung

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlie3lich der not-
wendigen FolgemalRhahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthr-
ten offentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behdordli-
che Entscheidungen, insbesondere o6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforder-
lich (8 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 75 Abs. 1 VWVFG).

Nebenbestimmungen

Abweichung vom Regelwerk

Fur die teilbefiillite Léschwasserversorgungsanlage ist eine Zustimmung im Einzelfall

(ZIE) des Eisenbahn-Bundesamts notwendig. Diese Zustimmung vom 25.03.2020
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(Gz.: 2140-21izbit/009-2101#078) liegt vor und ist mitsamt ihren Nebenbestimmungen

einzuhalten.

A6 Entscheidung uber Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Antrage

Die von Behdrden und Stellen geaul3erten Forderungen, Hinweise und Antréage werden
zurickgewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere

Weise erledigt haben.

A7  Geblhrund Auslagen

Die Geblhr und die Auslagen fir das Verfahren tragt der Vertreter der Vorhabentrage-
rin. Die Hohe der Gebuhr und der Auslagen wird in einem gesonderten Bescheid fest-

gesetzt.
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B.1

B.1.1

B.1.2

Begriundung

Sachverhalt

Gegenstand des Vorhabens

Gegenstand der 9. Plananderung ist die Umstellung der trockenen Loschwasserleitung
zu einer befillten Loéschwasserleitung sowie bauliche Anpassungen aufgrund des

geanderten Entrauchungskonzeptes.

Die Befillung des Léschwassersystems erfolgt Gber eine Pumpenzentrale im PFA 1.1.
Dadurch entfallt der Loschwasserbehélter am Portal Fildern und die Uberflurhydranten

und Einspeiseleitungen auf den Rettungsplatzen.

Aufgrund des geanderten Entrauchungskonzeptes entfallen die vier Rauchversperrtore
in den Hauptréhren im Bereich des Verzweigungsbauwerkes zum Streckenabzweig

PFA 1.6a und die drei Rauchversperrtore in der Rettungszufahrt.

In der Rettungszufahrt werden nun drei Zufahrtstore mit einer lichten Offnungsweite

von 4 mal 4 Metern errichtet.

Verfahren

Die Vorhabentragerin hat mit Schreiben vom 15.12.2016 Az. I.GV(2) eh eine Entschei-
dung nach § 18 Abs. 1 AEG fir das Vorhaben ,GroRRprojekt Stuttgart 21, PFA 1.2, 9.

Plandnderung "Loschwasser und Entrauchung™ beantragt. Der Antrag ist am
15.12.2016 beim Eisenbahn-Bundesamt, AuRenstelle Karlsruhe/Stuttgart, eingegan-

gen.

Mit Schreiben vom 18.01.2017 wurde die Vorhabentragerin um Zusendung weiterer
Fassungen zur weiteren Bearbeitung aufgefordert. Die Vorhabentragerin wurde weiter-
hin auf die fehlende Zustimmung im Einzelfall fir die geanderte Loschwasserleitung

hingewiesen.

Mit verfahrensleitender Verfiigung vom 18.01.2017, Az. 591pd/011-2016#028, hat das
Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass fur das gegenstandliche Vorhaben keine Ver-
pflichtung auf Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung besteht (8§ 3a Gesetz

Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG)).
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B.2

B.2.1

Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Beteiligung von Tragern offentlicher Belange durch-
gefuhrt. Die Stadt Stuttgart und das Regierungsprasidium Stuttgart erhielten mit Schrei-

ben vom 06.02.2017 Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben zu auf3ern.

Die Stellungnahmen der Stadt Stuttgart und des Regierungsprasidium Stuttgart ent-

hielten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen.

Genehmigungsfahige Unterlagen wurden mit Schreiben vom 12.05.2020 vorgelegt.

Verfahrensrechtliche Bewertung

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fir die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1
AEG. Betriebsanlagen der Eisenbahn einschlie3lich der Bahnstromfernleitungen dir-
fen nur gebaut oder geédndert werden, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. Bei
der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berthrten 6ffentlichen und privaten
Belange einschlie3lich der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Abwagung zu bertick-

sichtigen

Bei Plananderungen von unwesentlicher Bedeutung, die vor Fertigstellung des Vorha-
bens erfolgen, bedarf es nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VWVfG und § 18d
AEG keines Anhorungsverfahrens und keiner éffentlichen Bekanntgabe des Planfest-

stellungsbeschlusses.

Die beantragte Anderung ist von unwesentlicher Bedeutung. Weder Abwagungsvor-
gang noch -ergebnis werden hierdurch nach Struktur und Inhalt beriihrt. Die Frage
sachgerechter Zielsetzung und Abwagung im Sinne der Gesamtplanung wird also nicht
erneut aufgeworfen. Umfang, Zweck und Gesamtauswirkungen des Vorhabens bleiben
im Wesentlichen gleich; lediglich bestimmte raumlich und sachlich abgrenzbare Teile

werden geandert.

Das Vorhaben hat Anderungen von Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes
zum Gegenstand. Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen die Umstellung der
trockenen Loschwasserleitung zu einer befullten Loschwasserleitung sowie bauliche
Anpassungen aufgrund des geanderten Entrauchungskonzeptes. Die Anderungen sind
raumlich und sachlich eng begrenzt. Die hierdurch zusétzlich betroffenen, abwagungs-
erheblichen Belange werfen Konflikte auf, die bewaltigt werden kdnnen, ohne die Ge-
samtplanung in Frage zu stellen.
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B.2.2

B.3

B.4

B.4.1

Zustandigkeit
Gemalk § 3 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 und Abs. 2 Gesetz Uber die Eisenbahnverkehrsver-

waltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt fiir den Erlass einer pla-
nungsrechtlichen Entscheidung nach 8 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 76 Abs. 3 VwWV{G flr
Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zustéandig. Das Vorhaben bezieht sich

auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB Netz AG.

Umweltvertraglichkeit

Gemal 8§ 3a ff. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fas-
sung vom 30.11.2016 (BGBI. | S. 2749), das vorliegend gemalf § 74 Abs.1 UVPG in
der Fassung vom 20.07.2017 (BGBI. | S. 2808) anzuwenden ist, sind die dort in Bezug
genommenen Vorhaben einem sogenannten Screening-Verfahren (einer Vorprifung
des Einzelfalles, ob zur Genehmigung des Vorhabens eine Umweltvertraglichkeitspri-

fung durchzufiihren ist) zu unterziehen.

Das antragsgegenstandliche Verfahren betrifft die Anderung eines UVP-pflichtigen
Vorhabens. Daher war eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalles nach § 3e Abs. 1
Nr. 2. V. m. 8 3c Séatze 1 und 3 UVPG durchzufihren.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat festgestellt, dass von dem Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen, so dass eine Verpflichtung zur Durchfiih-
rung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nicht besteht. Die verfahrensleitende Verfu-

gung wurde im Internet veroffentlicht.

Materiell-rechtliche Wiirdigung des Vorhabens

Planrechtfertigung

Das durch diesen Beschluss gednderte Vorhaben geniigt dem in der Rechtsprechung
entwickelten Gebot der Planrechtfertigung. Es entspricht den Zielsetzungen der eisen-
bahnrechtlichen Vorschriften und wird durch einen konkreten Bedarf getragen. Die der
Ausgangsentscheidung zu Grunde liegenden Zielsetzungen werden durch die Ande-
rungen nicht beriihrt. Die mit diesem Beschluss zugelassene Anderung der Bauaus-
fuhrung schrankt weder Funktion noch Kapazitat des Gesamtvorhabens ein und stellt
keine tatséchlichen Hindernisse fur dessen Verwirklichung dar. Auch das geanderte
Gesamtvorhaben ist damit ,verntnftigerweise geboten* im Sinne des Fachplanungs-

rechts.
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B.4.2

B.4.3

Variantenentscheidung

Aufgrund der Festlegungen in der Zustimmung im Einzelfall, der Verbesserung im
Brandschutz und der baulich sehr geringfiigigen Anderung innerhalb des Tunnelbau-
werks und auf bereits in Anspruch genommenen Flachen ist keine Variante erkennbar,
die zu geringeren Betroffenheiten fiihrt. Die Variantenpriifung im Ubrigen ist Gegen-

stand des urspriinglichen Planfeststellungsbeschlusses.
Brand- und Katastrophenschutz
Loschwasserleitung:

Im Rahmen der Erstellung der Ausfiihrungsplanung und der Abstimmung mit den zu-
standigen Feuerwehren wurde erkannt, dass das System der trockenen Loschwasser-
leitung im Ereignisfall bei den vorhandenen langen Tunneln als nicht ausreichend an-
zusehen ist. Gerade der grof3e Hohenunterschied von 150 Metern im Fildertunnel und
die damit verbundene Druckdifferenz sind technisch fur die Feuerwehr nicht beherrsch-
bar. Zudem erfordert die Beflllung der Trockenleitung einen grof3en Personeneinsatz,
der zu Lasten der Personenrettung geht. Bei den vorhandenen Tunnellangen kommt

es des Weiteren zu langen Beflllzeiten.

Durch die nun vorgesehene drucklos befillte nasse Loschwasserleitung in Verbindung
mit leistungsstarken Pumpen steht innerhalb kurzer Zeit der erforderliche Entnahme-

druck und die erforderliche Wassermenge von 800 I/min am Ereignisort zur Verfligung.

Die Konzeption der Léschwasserversorgungsanlage stellt eine Abweichung von der
Richtlinie ,Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den
Betrieb von Eisenbahntunneln“ des Eisenbahn-Bundesamtes und der bauaufsichtlich
eingefiihrten Richtlinie 853 (Eisenbahntunnel planen, bauen und instand halten) der
DB Netz AG dar. Der erforderliche Nachweis der gleichen Sicherheit wurde dem Ei-
senbahn-Bundesamt vorgelegt und die Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom Referat 21
des Eisenbahn-Bundesamtes erteilt. Aus Sicht der Planfeststellungsbehérde ist somit
der Nachweis uber die Machbarkeit und Realisierbarkeit des Vorhabens erbracht und
zugleich der fir die Planfeststellung anzulegende Maf3stab erflillt. Dass zum Entschei-
dungszeitpunkt nicht alle Detailfragen beantwortet und festgelegt sind, gentigt den an
den notwendigen Regelungsgehalt der Planfeststellung zu stellenden Anforderungen.
Auch die eisenbahnrechtliche Planfeststellung ist Bauplanfeststellung. Fragen der spa-
teren konkretisierenden Bauausfiihrung sind jedenfalls dann nicht regelungsbeduirftig,
soweit der Stand der Technik fur die zu bewéltigenden Probleme geeignete L6sungen
zur Verfugung stellt und die Beachtung der entsprechenden technischen Regelwerke
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sichergestellt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Marz 1997 — 11 A 5/96 —, Rn. 21 f., juris).
Es geniigt, wenn sich die Planfeststellungsbehtrde Gewissheit dartiber, dass die Prob-
lematik beherrschbar ist und das notwendige rechtliche Regelungsinstrumentarium be-
reitsteht, verschafft (vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Juni 1995 — 4 C 4/94 —, Rn. 34, juris).

Durch die ZiE und die dort festgelegten Nebenbestimmungen ist die Vorhabentragerin
verpflichtet, technische Randbedingungen und die dort festgelegte Planung einzuhal-
ten. Ferner ist die Ausfilhrungsplanung entsprechend der ZIE von einem Gutachter
nach maschinentechnischen, elektrotechnischen und hydraulischen Kriterien zu pri-
fen. Diese Priufung hat zudem eine Bewertung der zwischen der DB Projekt Stuttgart-
Ulm GmbH und den Feuerwehren erfolgten Abstimmungen einschlie3lich der ,Robust-

heit" des Systems zu umfassen.

Im Portalbereich werden die letzten 1.000 Meter zur Sicherung gegen Frost als Tro-
ckenleitung ausgefihrt. Seitens des Regierungsprasidiums Stuttgart wurde zu Beden-
ken gegeben, dass sichergestellt sein muss, dass die Loschwasserleitung vor Eintref-
fen der Feuerwehr gefillt und betriebsbereit ist. Die Vorhabentragerin hat ausreichend
dargelegt, dass die Beflllung der Léschwasserleitung Uber die Betriebszentrale zeit-
gleich mit der Alarmierung der Feuerwehr ausgeldst wird und somit zu Beginn des Feu-
erwehreinsatzes im Tunnel betriebsbereit zur Verfigung steht. Dies ist als ausreichend

anzusehen.
Entrauchungskonzept:

Das geanderte Entrauchungskonzept wurde bereits in der 15. Plananderung des Plan-
feststellungsabschnitt 1.1 des GroRvorhabens Stuttgart 21 (Az. 591pa/010-2015#004)
behandelt. Hierbei wurde festgestellt, dass die Nachweise Uber die Machbarkeit und
die Realisierbarkeit des Vorhabens erbracht und zugleich der fir die Planfeststellung
anzulegende Malf3stab erflllt sind. Hierbei wurde auch der Entfall der vier Rauchver-
sperrtore in den Hauptréhren im Bereich des Verzweigungsbauwerkes zum Strecken-
abzweig PFA 1.6a und die drei Rauchversperrtore in der Rettungszufahrt inklusive der

Erstellung der drei Zufahrtstore in der Rettungszufahrt bericksichtigt.

Sowohl seitens des Regierungsprasidiums Stuttgart (RPS) als auch der Landeshaupt-
stadt Stuttgart (LHS) bestehen unter Berticksichtigung von aufgefihrten Punkten keine

Bedenken gegen die 9. Plananderung.

Sowohl durch das RPS und der LHS wurde die Einhaltung der bisher aufgezéahlten
Schutzziele in der Anlage 10 eingefordert. Seitens der Vorhabentragerin wurde zutref-

fend erwidert, dass die Schutzziele entsprechend dem gultigen Regelwerk einzuhalten
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sind. Seitens des RPS wurde auch auf die Problematik der Entrauchung des Gleisvor-
feldes Uber den Hauptbahnhof hingewiesen. Wie auch schon in der 15. Plananderung
im PFA 1.1 erlautert, ist die Rauchfreihaltung der Nichtereignisréhre (,sicherer Be-
reich”) nachgewiesen und somit auch der Zugang fiir die Rettungsdienste im Einklang
mit der EBA-Richtlinie ,Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den
Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln“ gegeben. Die Forderungen nach Schaffung
eines rauchfreien Zugangs fur die Rettungskrafte in der Ereignisrohre kann jedoch nicht
gefordert werden. Hierbei handelt es sich weder um ein erforderliches Schutzziel noch
um einen erforderlichen Nachweis entsprechend der EBA-Richtlinie ,Anforderungen
des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln®.
Auch der Raucheintrag aus dem Gleisvorfeld in den Hauptbahnhof wurde bereits in der
15. Plananderung im PFA 1.1 betrachtet und diesem Umstand zugestimmt. Die Befahr-
barkeit der Tunnelréhren ist ebenfalls gewahrleistet und wird durch die Zusage der
Vorhabentragerin entsprechend A.3.1.2 sichergestellt. Somit finden die bisher einzeln

aufgelisteten Schutzziele weiterhin Bericksichtigung.

Seitens des RPS wird angemerkt, dass die Auswirkungen durch die Verrauchung in
der Ereignisrohre in Verbindung mit dem Entrauchungskonzept auf den Ereigniszug
und nachfolgende Zige nicht dargestellt ist und es nicht geklart ist, wie die Selbst- und
Fremdrettung in der Ereignisrohre sichergestellt werden kann. Wie bereits erlautert
handelt es sich bei der Forderung um Rauchfreihaltung in der Ereignisrohre weder um
ein erforderliches Schutzziel noch um einen erforderlichen Nachweis entsprechend der
EBA-Richtlinie ,Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und
Betrieb von Eisenbahntunneln“. Hierbei sei noch anzumerken, dass es das grundsatz-
liche Ziel ist, einen brennenden Zug mdglichst nicht in einem Tunnel anhalten zu las-
sen. Das Flucht- und Rettungskonzept der Vorhabentragerin ist deshalb vierstufig auf-
gebaut: Beginnend mit der Ereignisvermeidung (1. Stufe) folgt die Ereignisbegrenzung
und -lenkung (2. Stufe), die Selbstrettung (3. Stufe) und schliel3lich die Fremdrettung
(4.Stufe). Dieses Stufenkonzept ist in allen Planfeststellungsabschnitten mit Tunnel-
strecken identisch. Hierzu gibt es entsprechend den eingeflhrten Vorschriften und Re-
gularien betriebliche, bauliche und fahrzeugtechnische Vorgaben, um dieses Ziel zu
erreichen. Es bedeutet aber auch, dass fur den unwahrscheinlichen Fall eines Halts
eines brennenden Zuges im Tunnel die Selbst- und Fremdrettung in der Ereignisréhre
im Einklang mit der EBA-Richtlinie ,Anforderungen des Brand- und Katastrophenschut-
zes an den Bau und Betrieb von Eisenbahntunneln® steht, wenn die entsprechend den
eingefiihrten Vorschriften und Regularien getroffenen Mal3nhahmen, wie z. B. die ein-

zuhaltende Fluchtweglange und -breite eingehalten sind. Der Umgang mit Folgezigen,
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B.5

B.6

wie z. B manuelle Eingriffsmdglichkeiten oder betriebliche und signaltechnische Rege-
lungen im Ereignistunnel, ist Teil der Ausfiihrungsplanung und nicht Gegenstand der
Planfeststellung. Hierbei sei erwahnt, dass auch bei Tunneln ohne mechanische Luf-
tung gemal’ der EBA-Richtlinie eine Verrauchung von Folgeziigen nicht in jedem Fall
verhindert werden kann. Zudem ist der sicherheitstechnisch erforderliche Abstand zwi-
schen den Zigen ausreichend ist, um den nachfolgenden Zug zum Halten zu bringen

und zu evakuieren.

Auf die Forderung des RPS, samtliche fir das Rettungskonzept erforderlichen Ver-
kehrswege und Rettungsplatze jederzeit verfligbar und uneingeschrankt nutzbar zu
halten (einschlieBlich einer permanenten Raum- und Streupflicht im Winter), wird auf
8§ 4 Abs.2 S.2 AEG verwiesen. Demnach ist die Eisenbahninfrastruktur in einem be-

triebssicheren Zustand zu halten. Einer Regelung bedarf es demnach nicht.

Die weiteren durch das RPS und der LHS aufgeflihrten Punkte sind in der Planung
berticksichtigt und werden entsprechend den Zusagen unter A.3.1 noch im Rahmen

der Ausfuhrungsplanung mit dem RPS und der LHS abgestimmt.

Somit bestehen aus Sicht der Planfeststellungsbehorde keine Bedenken hinsichtlich
der Anderung der Loschwasserleitung und den baulichen Anpassungen aufgrund der
Anderung des Entrauchungskonzeptes. Die Nachweise Uber die Machbarkeit und die
Realisierbarkeit des Vorhabens sind erbracht und zugleich der fur die Planfeststellung
anzulegende Mafl3stab erfllt.

Gesamtabwagung

Am antragsgegenstandlichen Vorhaben besteht ein 6ffentliches Interesse. Umfang,
Zweck und Gesamtauswirkungen des Vorhabens bleiben im Verhaltnis zur Gesamt-
planung im Wesentlichen gleich, da sich die Anderungen auf bestimmte raumlich und
sachlich abgrenzbare Teile gegeniiber der bisherigen Planung beschrénkt. Die Ande-
rung hat keine zusatzlichen, belastenden Auswirkungen von einigem Gewicht auf die
Umgebung oder die Belange Betroffener. Durch die Umstellung des Loschwassersys-
tems wird der Brandschutz verbessert, daher ist die Plananderung geboten. Im Ergeb-
nis lasst sie das Abwagungsergebnis der vorliegenden Planung unberihrt.

Entscheidung tber Gebthr und Auslagen

Die Entscheidung Uber die Gebuhr und die Auslagen fir diese individuell zurechenbare
offentliche Leistung des Eisenbahn-Bundesamtes beruht auf § 3 Abs. 4 Satz 1 BEVVG
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i. V. m. der Verordnung Uber die Gebihren und Auslagen fir Amtshandlungen der Ei-

senbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV).
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C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehenden Anderungsplanfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines

Monats nach Zustellung Klage beim
Verwaltungsgerichtshof Baden-Wurttemberg
Schubertstrafie 11

68165 Mannheim

erhoben werden.

Der Klager hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Be-

grindung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Eisenbahn-Bundesamt
AulRBenstelle Karlsruhe/Stuttgart
Stuttgart, den 16.06.2020

Az. 591p&/011-2016#028
VMS-Nr. 3357111
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